
[bookmark: _GoBack]8.2.13  地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分4分）

1)	自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	4
	

	2
	项目为设地下车库
	不参评
	

	合计
	4
	



2)	评价要点
请简要说明地下车库 CO 浓度监测装置布点情况以及控制策略（如项目为设地下车库，需对该情况进行说明）。（200 字以内）










3)	证明材料 
提交清单及要求：
1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明地下车库通风系统设计以及一氧化碳浓度监测装置，地下车库各层面图应体现空气质量监测传感器的位置；
2. 电气专业图纸及设计说明：BA 监控系统原理图应包括一氧化碳监控系统以及联动系统控制，BA 监控系统点位表应体现地下车库一氧化碳监测传感器的点数。
实际提交材料：


 


8.2.13  


µØÏÂ³µ¿âÉèÖÃÓëÅÅ·çÉè±¸Áª¶¯µÄÒ»Ñõ»¯Ì¼Å¨¶È¼à²â×°ÖÃ¡££¨×Ü·Ö


4


·Ö£©


 


 


1)


 


×ÔÆÀµÃ·Ö


 


ÐòºÅ


 


ÆÀ¼ÛÄÚÈÝ


 


ÆÀ¼Û·ÖÖµ


£¨·Ö£©


 


×ÔÆÀµÃ·Ö


£¨·Ö£©


 


1


 


µØÏÂ³µ¿âÉèÖÃ


ÓëÅÅ·çÉè±¸Áª¶¯µÄÒ»Ñõ»¯Ì¼Å¨¶È¼à²â×°ÖÃ


 


4


 


 


2


 


ÏîÄ¿ÎªÉèµØÏÂ³µ¿â


 


²»²ÎÆÀ


 


 


ºÏ¼Æ


 


4


 


 


 


2)


 


ÆÀ¼ÛÒªµã


 


Çë


¼òÒªËµÃ÷µØÏÂ³µ¿â


 


C


O


 


Å¨¶È¼à²â×°ÖÃ²¼µãÇé¿ö


ÒÔ¼°


¿ØÖÆ²ßÂÔ


£¨ÈçÏîÄ¿ÎªÉèµØÏÂ³µ¿â£¬Ðè


¶Ô¸ÃÇé¿ö½øÐÐËµÃ÷£©¡£


£¨


2


0


0


 


×Ö


ÒÔ


ÄÚ£©


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3)


 


Ö¤Ã÷²ÄÁÏ


 


 


Ìá½»Çå


µ¥¼°


ÒªÇó£º


 


1. 


Å¯Í¨×¨ÒµÍ¼Ö½¼°Éè¼ÆËµÃ÷£ºÓ¦ËµÃ÷µØÏÂ³µ¿âÍ¨·çÏµÍ³Éè¼ÆÒÔ¼°Ò»Ñõ»¯Ì¼Å¨¶È¼à²â×°ÖÃ£¬


µØÏÂ³µ¿â¸÷²ãÃæÍ¼Ó¦ÌåÏÖ¿ÕÆøÖÊÁ¿¼à²â´«¸ÐÆ÷µÄÎ»ÖÃ£»


 


2. 


µçÆø×¨ÒµÍ¼Ö½¼°Éè¼ÆËµÃ÷£º


BA 


¼à¿ØÏµÍ³Ô­ÀíÍ¼Ó¦°üÀ¨Ò»Ñõ»¯Ì¼¼à¿ØÏµÍ³ÒÔ¼°Áª¶¯ÏµÍ³


¿ØÖÆ£¬


BA 


¼à¿ØÏµÍ³µãÎ»±íÓ¦ÌåÏÖµØÏÂ³µ¿âÒ»Ñõ»¯Ì¼¼à²â´«¸ÐÆ÷µÄµãÊý¡£


 


Êµ¼ÊÌá


½»²Ä


ÁÏ


£º


 


 




  8.2.13   地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分 4 分）     1)   自评得分  

序号  评价内容  评价分值 （分）  自评得分 （分）  

1  地下车库设置 与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置  4   

2  项目为设地下车库  不参评   

合计  4   

  2)   评价要点   请 简要说明地下车库   C O   浓度监测装置布点情况 以及 控制策略 （如项目为设地下车库，需 对该情况进行说明）。 （ 2 0 0   字 以 内）                       3)   证明材料     提交清 单及 要求：   1.  暖通专业图纸及设计说明：应说明地下车库通风系统设计以及一氧化碳浓度监测装置， 地下车库各层面图应体现空气质量监测传感器的位置；   2.  电气专业图纸及设计说明： BA  监控系统原理图应包括一氧化碳监控系统以及联动系统 控制， BA  监控系统点位表应体现地下车库一氧化碳监测传感器的点数。   实际提 交材 料 ：    

