    一、技术应用
1.我们的建筑表皮通过调节自身的性状，来适应环境和满足使用者需求的能力。这种表皮系统能够依照周围环境中的波动和使用者要求的改变进行自我调整根据其环境目标，可以分为以满足室内热舒适需求为导向、以满足室内光舒适需求为导向、以调节空气流通为导向，以及以提升能源利用效率为导向的适应性表皮系统设计。该模型可假设适应性建筑表皮的光、热学性能参数可根据控制条件在一定频率和数值范围内任意变化，通过全年的模拟计算得到最优（即能使总能耗和室内环境质量达到最佳平衡）的性能参数组合。计算结果表明适应性材料相对于传统外墙材料可将节能性和室内环境质量提高约50%。
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2.我们的建筑还应用了冷屋顶技术。冷屋顶具有高反射率和辐射率。换句话讲，它向大气中反射阳光并辐射被吸收的太阳能，而非向建筑下传导吸收的热量。冷屋顶能够在炎热的夏季降低制冷成本，从而进行节能和降低成本。有着以下4个优点：
（1）提高舒适性：冷屋顶意味着建筑内部经历更少的热量扩散，在温暖季节保持更加凉爽。
（2）降低能源成本：由于降低了空调使用率，冷屋顶能降低10~50%的空调用能成本，
（3）延长空调设备寿命：由于降低了空调负荷，
（4）延长屋顶使用寿命：由于降低了热波动，并防护紫外线，紫外线能够导致褪色和表面老化。
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3.我们的建筑还应用了生物可降解材料，桔梗砖，一种原本用于工业托盘上的结构，回收秸秆，经过高强度压缩、无醛黏剂制成的材料，多用于工业运输部件或装饰基材，天然环保，坚固耐用。在装置拆除之后，大部分的砖块都可以拆下来作为花器赠送给学生，其余的砖块也将再次回收利用。
二、户内水暖电设计
1.我们的建筑涉及一种基于季节变化的双层光伏通风幕墙装置，其包括设置于建筑物室外一侧的光伏幕墙、设置于建筑物室内一侧的围护机构。光伏幕墙与围护机构之间形成换热层，光伏幕墙上设置有第一空气交换组件，围护机构上设置有第二空气交换组件，第一空气交换组件能够使得换热层中的空气与建筑物室外的空气相交换，第二空气交换组件能够使得换热层中的空气与建筑物室内的空气相交换。该双层光伏通风幕墙装置将光伏幕墙与围护机构结合，通过第一空气交换组件和第二空气交换组件的配合通风，降低光伏玻璃幕墙的表面温度，提高光伏幕墙的产电效率，节约能源损耗。同时，还可以通过空气的交换调整室内的温度，使得室内舒适度得以提升。以下图1-图5是双层光伏通风幕墙装置的流程图：[image: 幕墙1][image: 幕墙2]
[image: 幕墙3][image: 幕墙4]
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2. 我们的建筑还引入了校园净水机尾水回收系统。极大提升了水资源的利用程度，做到了节能减排的效果。
[image: 尾水处理系统流程图]
[image: 蓄水箱设计图] 
[image: 净水及浓水回收工艺流程图]
[image: 系统控制流程图]
三、防雷装置的说明
我们的建筑采用的防雷装置通过接闪器安装在楼顶最高处，通过其金属尖端或网格主动吸引雷电放电，将雷电流引入装置。引下线连接接闪器和接地装置，沿最短路径将雷电流安全导入地下。引下线均匀分布，确保电气连接可靠。接地装置埋设在地下，通过金属导体将雷电流分散入大地，限制防雷装置对地电压不致过高。内部防雷装置通过等电位连接、电涌保护器（SPD，安装在配电箱内，限制瞬态过电压）和电磁屏蔽（减少雷电电磁干扰）等措施，防止雷电流在建筑物内部产生火花或损坏设备。SPD在雷电过电压时导通，将能量泄放入地，并自动恢复到不导通状态。通过以上步骤将雷电导入地下防止对建筑产生破坏。
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4、 户内结构设计
承重结构：墙体采用纵横墙混合承重，梁、板、柱和基础
非承重结构：门窗、吊顶
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五、户外可持续设计
建筑顶部我们通过放置光伏板以及对光伏板应用新型的技术来来实现可持续发展。对于周边绿色植被的选取也有我们的特色。
（1） 使用复合材料——碳纤维增强树脂制造光伏边框、支架等部件，其密度仅为铝合6金的2/3或钢材的1/4-1/3，显著减轻重量，降低运输和安装成本；同时具备优异的耐候性，在-40℃至+85℃环境下服役25年以上，力学性能保留率超85%，减少维护频次。
（2） 采用生物基复合材料或可回收原料，生产过程能耗较传统材料降低40%-60%；废旧部件经破碎重塑后回收利用率可达80%以上，全生命周期碳足迹减少35%-50%，契合循环经济理念。
（3） 在建筑周边选择固碳能力强的乡土植物——白桦，乡土植物经过长期自然选择，对当地气候、土壤和病虫害有较强的适应能力，成活率高，生长稳定，减少了对灌溉、施肥和农药的依赖，从而降低了长期养护成本。‌，以及通过遮荫、蒸腾调节局部气候，降低建筑周边温度；同时叶片可吸附粉尘和有害气体，改善空气质量和微环境舒适度。
六、地下停车场的通风及导光
（1）汽车尾气中含有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等有害气体。通风系统可及时将这些有害气体排出车库，避免其在车库内积聚，危害人体健康。地下车库相对封闭，夏季气温较高，冬季气温相对稳定。通风系统可调节车库内的温度，夏季引人外界冷空气，降低车库温度;冬季合理控制通风量，减少热量散失。同时，通风系统还能控制车库内的湿度，防止车辆部件生锈，延长车辆使用寿命。以及增加车库内的空气流通，减少异味和灰尘的积聚，为车辆和人员提供清新的空气环境。最后通风系统可以保持良好的空气质量有助于提高车库内的能见度，方便车辆进出和人员通行。
[bookmark: _GoBack]（2）我们的建筑在地下室引入了新型的导光系统——地下室导光系统。地下室导光系统是一种将自然光引入地下室的绿色照明系统，能有效改善地下空间的采光条件，减少对人工照明的依赖，具有节能环保、健康舒适等优点。以下是地下室导光系统的组成图：[image: https://img0.baidu.com/it/u=1773161183,3388470646&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=500]‌‌‌‌
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