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	⊙窗墙比
	
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70
	适宜
	

	⊙可见光透射比
	
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;
	满足
	

	⊙天窗
	
	
	满足
	

	⊙屋顶构造
	
	K应满足表3.3.1-4的规定
	满足
	

	⊙外墙构造
	K=0.72; D=4.35
	K≤0.80[K应满足表3.3.1-4的规定]
	满足
	

	⊙挑空楼板构造
	K=0.60
	K≤0.70
	满足
	

	⊙外窗热工
	
	
	满足
	

	⊙有效通风换气面积
	有通风换气装置
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 
	适宜
	

	⊙非中空窗面积比
	
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%
	满足
	

	⊙外窗气密性
	
	
	满足
	

	⊙幕墙气密性
	
	
	满足
	

	 结论
	
	
	满足
	



