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1.1. 建筑结构材料选择
绿色综合社区项目工程设计人员在设计工作过程中充分认识到建材质量对建筑结构稳定性的重要影响,因此对建材质量提出严格要求:本次施工建设所有建材必须具备出厂合格证明,同时符合国家以及行业内颁布的产品标准要求。所有用于主体结构施工的建材必须经过试验以及质检部门抽查合格后方可用于建设作业之中。
依据此标准,本次施工钢材选优HPB300( Φ)钢筋以及HRB400钢筋,具体规格标准别为中6~14,强度设计值为27ON/mm2以及8~25,强度设计值为360N/mm2。为确保建筑结构稳定性,工程技术人员在对框架梁、柱以及楼梯板纵向受力钢筋进行设计过程中提出以下标准:第一,对钢筋实际性能进行试验检测,最终结果中抗拉强度实测值以及屈服强度实测值比值应控制在1.25以下,屈服强度实测值以及标准值比值应控制在1.3以下;第二,对钢筋总伸长率进行实测,在最大拉力条件下,实测值在9%以下视为合格, HPB300钢筋的标准可放宽至10%;第三，其他部分钢筋性能应满足以下要求:在最大拉力条件下，HPB300以及HRB400钢筋实测总伸长率应分别控制在10%以及7.5%以下。钢筋强度标准值应具备95%以上的保证率。
在实际施工过程中,技术人员考虑到临时更换钢筋材料会导致质量问题发生,因此不允许对钢筋材料进行代换,必要条件下,代换钢筋应经过构建承载力,最大拉力条件下总伸长率等指标试验,同时还需要满足最小配筋率、钢筋间距等要求,否则不予代换。
本次施工所采用混凝土材料依据建筑位置不同,材料选择标准也存在一定差异性,其中基础垫层部分要求混凝土强度为C15;后施工构造柱、圈梁等部分要求混凝土强度为C25;其余构建混凝土强度均要求达到C30。本次施工过程中要求各构件混凝土在不同环境类型条件下需达到的保护层厚度、最大骨料粒径以及最短养护时间要求见表2。
[image: ]1.2填充墙结构设计要点
案例工程设计过程中，120隔墙采用MU10KP1型烧结多孔 砖，M7.5水泥砂浆砌筑；其余墙体采用加气混凝土砌块，外墙加 气混凝土砌块强度等级为A3.5，内墙加气混凝土砌块强度等级 为A2.5，M5混合砂浆砌筑；砌体密度≤8.5kN/m3 。 在整体设计标准制定方面，技术人员以及教学建筑实际要 求，将砌体砌筑质量等级设定为不应低于B级。 在楼梯间墙、通道处墙设计上，技术人员采用钢丝网砂浆抹 灰层进行加强，砂浆采用M7.5水泥砂浆，钢丝网采用成品镀锌 方孔焊接钢丝网，钢丝直径不应小于1.5mm，方孔规格不应大于 80mm×80mm。 案例工程设计过程中发现存在墙长大于5m以及墙体长度 为层高的2倍的情况，因此设计墙顶部分与地板或梁底进行拉结，墙体中部位置采用钢筋混凝土构造柱设计，该设计依据实际 情况进行调整，与窗洞口位置冲突时移至洞口另一侧.
1.3绿色住宅与展览馆抗震设计规范
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1.4绿色住宅与展览馆建筑抗震设计要点
工程设计人员在实际工作过程中充分认识到，展览馆作为重点设防类建筑，其结构特征呈现较为明显的开间较大特征， 而结构形式上多采用框架结构。因此，设计人员在实际工作中最大限度地避免了在楼梯间等部分采用撞墙承重，避免砖混结构对框架结构造成影响，使得结构出现混合受力情况，并考虑到住宅人口密度以及人员流动量较大，因此对楼梯设计做出重点关注，确保楼梯位置处于建筑中央部分，在特殊区域 对尽端开间采用专门的强化措施。同时附着于楼、屋面结构上 的非结构构件进行重点设计，使其与主体结构有可靠的连接或锚固，避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。

参考文献：
[1] 李建斌.简议建筑错层结构设计的抗震要求及其设计要点 [J].大科技,2018,(002):336. 
[2] 李占江,李炉子.关于城市建筑结构抗震设计要求及其设计 要点的探析[J].建筑工程技术与设计,2016,(023):702-702.
 [3] 姚沈岑.浅析城市建筑结构抗震设计的要求及其设计要点 [J].建筑工程技术与设计,2016,(009):508-508.


image1.png
®2 BEIHEIREER

W 15 20 7
TR 20 30

WOESEERE 2 D e

=8 F 28 bl

R SRR 25 30 ) 50%, B

FAF 3

R ERIR

LA T 25 20 Wt ER(E

=D F 284 bR

B HSREHE 35 30 HER 50%, H
AFF3d




image2.png
4 2. 10 REMBSETAEESE, REGEE

&a. 2. 10 RRNTEIAERY

Mtk

ES. o/

HatEER

ES. o

i, R

0. 80

ARHL

HIAR DY S

0.85

XM (R, ZID)

0.85

HEHEAF

0.90

AR E AR 2. 10008 . SOGHHERBRERN, 2XOHNRINEEEAE R 0 INEAL. 0.

4. 2. 11 SREMBHRALTFERL. 2. 4FHENEUIANBRAR, #REAKFARGEANAEEERSHAMREN LGNSR, FRRNTARERR Z A E

A

4. 2. 12 M TERGRFRIEASE. IENMABERKRERAAEN, MERTERME (RREERRHHE) 6B 50011 MAEET EMMBRIFA FHEHR.

4 2. 13 REMBSETHAEEREN, BES TR

1 A TXRETRETEEAN S MR, pks, RHRASEARNNRUANTL 1REARE:

2 MTAFEREMALHY, EFEWAMEUSNTL. I5HERRE

3 REAEWEREES S THANEENMNEERELRNREN, M RIEASIENMNRAARUL 2EHHRARE.

4. 2. 4 XMTR. EESHERENESS. B, B8, REWEANENERERAGSEENNE, RESEUTENER, Mgt

FIES A ¥ REYRERELL. 0.

4. 2. 15 EREEPI E ASERIE X B+ REH RS, ATRHER. 4§esgit.

SRR R, ERS




image3.png
4. 2. 3 REMBRMLUERLFEFIIE:
1 FEAREEEEL. AN, BORO. BEFEEESE, FTEERAMOSSIAR.
2 ERAEEHN. H5, FEEEARRAL. EUONARNEEERE TR EEa%k, ERRlAMEE BT, FNASER.
ES gﬁ@ﬁﬁ%ﬂﬁﬁ%mfémﬂ% 71. YRFMTERRESR. SRSBEERANBENREEEARN, TRENRE: HREFNN LNEUNTLSE, HRENR/
FEEARL/NT100mm.
4 HEHIER, HESEEEUNER RFNER.

4. 2. 4 BAEWRARRS, AEWERTATHARL. 2. aFMEM—HRSHAMUAEE.
&4, 2. 4 REWARMGEHITE

] R AR RAAE X
PRRAHE AT A SRR A T
U| mE A AR KT (A SR (B 4
i 1.2 4
, | ETRBEBAMER | TR REZET @S LA TE
2 IR 4 AT 1. 2m
U £ H 0 R0 R A AN T A4S
3| R R i

4. 2. 5 HREWRRMEUAHNE, FETHREAHERNNIRE, 5 EHRrRns aEEasEt.

4. 2. 6 HRUARGURFETEIELEN, AFHRIEATRARSNAETE. HRTEUEAGRANMNKTHREH AR ATBUKTHREERIRAE.

4. 2. 7 USSR AT, BREMREAEES T HESINRARENRA T ARASHNEEL S TRARNY HE. KENELaRANFENET RO,
4. 2. 8 HTARFIANKBREANARENELALHY, URREMNERREST G ANREAREUITARAEUNERLE, WRARLSBRUEE.

4. 2. 9 REWBRRMHRYWARNREZE. %5, BithRMARNEGERANURER LEATERFE ERERRT T B 50011 MAAXMERE. AEWRTH
EfEREBERB RO, 05.




