
一、工程概况和用水水源情况：
1.本工程位于
[bookmark: _GoBack]二、节水用水量计算：
根据《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010的规定：
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三、 给排水系统说明：
1、 生活给水住宅1~3层由市政供水管直接供水，充分利用市政供水压力；4~15层为中区供水，16层至28层为高区，公建二层及以下层为低区，由市政给水管网直接供给，三层及三层以上由中区加压泵供水，加区由变频泵组加水箱供水,系统分区内最低部位保证静水压力不超过0.45MPa。其中公建配水横管供水压力不大于0.15MPa，住宅入户管供水压力值均采取不大于0.20Mpa的措施。住宅保证最不利点出水压力不小于0.10MPa，给水计量分为三级计量，进小区时做生活给水总表，加压水各楼设置单元水表间，各楼市政给水进户时设置水表井，各层管道井内设置分户水表。运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告。
2、 项目中水原水收集优质杂排水（淋浴和洗脸盆、洗手盆废水）。处理达到国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB／T 18920)的规定后接至小区室外管网，分区同生活给水。计量方式为小区总表及管井内各分户水表。中水用于冲厕、绿化灌溉、道路冲洗、车库冲洗等。
3、生活热水，4#住宅楼D单元热源：太阳能；辅助热源：燃气。其他部分住宅楼热源：燃气。每户：热水定额60L/人*d，设计（最高）小时耗热量8299.18kJ/h，设计日耗热量：199180.32kJ。屋顶太阳能集热器总有效面积：51.8m2，储热水箱有效容积：4.5m3，太阳能保证率：0.5,太阳能满足平均日热水定额30L/人*d标准热水用量要求，当热水用量增大达到热水定额60L/人*d时，太阳能系统提供每户一半的热水量(60℃)0.09m³/d，其余0.09m³/d由燃气加热提供。
4、集中热水供应保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，最不利用水点处冷、热水供水压力差不大于0.02MPa,本项目采用支管减压阀保持压力；热水系统保证干管和立管中的热水循环，不循环配水支管长度在2m以内。
5、本工程无空调冷却水系统（无冷却塔系统）。
6、室外绿地浇洒等采用中水，设水表单独计量。均采用节水灌溉方式，不应采用喷灌方式，而应采用微喷灌、滴灌等方式。
7、本工程无景观用水。
8、采取有效措施减少管网漏损：
1）室内冷水给水管、中水管（主立管、横干管）采用衬塑钢管，DN≤65mm者螺纹连接，DN≥80mm者沟槽连接。支管采用PP-R塑料管，热熔连接。与金属管和用水器具连接采用螺纹。冷水PP-R管道的管系列为S4。热水PP-R管道的管系列为S2。塑料管材，承压不小于工作压力的1.5倍，同时需要满足各管材相应承压规范；管件与管道宜配套提供；
阀门:D≤50mm采用铜质截止阀;D>50mm采用闸阀或蝶阀。所有水龙头为瓷芯节水型材料。
2）民用建筑的给水、热水、中水等给水管道设置计量水表应符合下列规定：
用水按使用用途分别设置用水计量装置，统计用水量；同时按付费或管理单元，分别设置用水计量装置。
 1 住宅入户管上应设计量水表；          
2 公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设计量水表；
 3 住宅小区及单体建筑引入管上应设计量水表；  
 4 加压分区供水的贮水池或水箱前的补水管上宜设计量水表；
 5 采用高位水箱供水系统的水箱出水管上宜设计量水表；   
 6 公共建筑中的厨房、洗衣房、公共浴池、中水贮水池或水箱补水等的补水管上应设计量水表；  
 7 机动车清洗用水管上应安装水表计量；
 8 灌溉、绿化用水管上应安装水表计量；  
 9 空调系统用水安装水表计量；
9、选用性能高的阀门，零泄漏阀门等，如在冲洗阀、消火栓、排气阀前增设软密封闭阀或蝶阀。
10、管道敷设要求：埋地管道除塑料管外均需采取防腐措施，埋设于冻土层之下，管道基础采用标准图上相关做法。室外管道采取有效措施避免管网渗漏。做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深，加强管道工程施工监督，把好施工质量关。
11、水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭。
12、选用性高灵敏度计量水表，并根据水平衡测试标准安装分级计量水表，计量水表安装率达100%。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。
[image: ]   给水水表分级示意图
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13、水泵及电机应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012及《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007的节能评价值要求。
四、节水器具：
1.卫生器具和配件应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014的有关要求。满足《节水型产品技术条件与管理通则》GB18870的规定，依据《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501-2010、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502-2010，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377-2012、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378-2012、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379-2012等，100%的卫生器具用水效率等级达到二级.
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2.公共场所卫生间的洗手盆宜采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置.
3.公共场所卫生间的小便器宜采用感应式或延时自闭式冲洗阀。
五、非传统水源利用
1. 中水利用

1.中水收集范围:住宅及公建优质杂排水（淋浴和洗脸盆、洗手盆废水），用于冲厕用水（大便器、小便器）、绿地、道路浇洒用水、车库冲洗等。
T:建筑物每日用水时间，t：设备运行时间
1）中水原水平均日可收集水量Q1=150*0.9*0.9*38%*2710*0.001=125.12 m3/d
2）中水平均日用水量Q3=130.07 m3/d
3）中水设备平均日处理水量Q2=(1+n)Q3=1.1*130.07=143.1 m3/d,中水设备日处理时间：t=10h，设备处理规模：Q2h= Q2/t=14.31 m3/h。
4）自来水补水量（补在中水贮存池）：Qb=Q3-Q1/（1+n）=16 m3/d。
5）平衡计算结果分析：收集的原水量Q1=125.12 m3/d小于设备处理量Q2=143.1 m3/d，通过补充自来水满足平均日中水用水量要求。 
6）原水调节池的调节容积：W1=1.5*Q1h*（24-t）=1.5*（1+n）*Q3*（T-t）/T=125.2 m3
7）中水贮存池容积：W2=1.2*T*( Q2h- Q3h)=1.2* Q3*[(1+n)T-t]/T=106.7 m3
3.中水各用水点均需注明“不得饮用”等字样，中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：
1)中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志； 
并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB50336、《建筑小区雨水利用工程技术规范》GB50400的要求。
2)水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志；
3)公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置；
4)工程验收时应逐段进行检查，防止误接。
5)中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接.
1. 雨水控制与利用
1)、室外采取下凹式绿地设计等，其中雨水篦子比草地高5~10CM。不增加建设区域内雨水泾流系统数和雨水外排水量。外排雨水总量不大于开发前水平、外排雨水峰值流量不大于市政管网的接纳能力。
2)、本项目硬化面积4651.01m2，配建雨水调蓄设施，总有效容积300m³，满足新建工程按每千平米硬化面积配建不小于30m3的雨水调蓄设施标准及硬化面积达1万平方米及以上，按每万平米硬化面积须配建不小于500立米的雨水调蓄设施标准。雨水经调蓄后排向市政雨水管网。雨水调蓄池设计详见室外雨水总平面图。
3)、雨水控制与利用设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。
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				表一：生活用水节水（平均日）用水量计算表

				序号		用水部位		数量
人/m2
		定额
L/人*d
L/m2*d
		用水天数		用水量				备注

														平均日		全年

				1		住宅		2710		94.8		365		256.908		93771.42

				2		配套商业		1550		4		365		6.2		2263

				3		物业服务用房		25		25		350		0.625		218.75

				合计										263.73		96253.17
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平均日 全年

1

住宅

2710 150 0.81 0.38 365 125.12 45669.06

2

配套商业

1550 5 0.81 0.4 365 0.00 0.00

3

物业服务用房

25 30 0.81 0.4 350 0.00 0.00

4

合计

125.12 45669.06

表二：中水原水量计算表

序号 回收部位

数量

人/m2



回收部位

高日用水

定额

L/人*d

L/m2*次

用水天数

用水量

备注

给水量

计算排

水量折

减系数

0.9*0.9

=0.81

收集部

位用水

分项百
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		表二：中水原水量计算表

		序号		回收部位		数量
人/m2
		回收部位高日用水定额
L/人*d
L/m2*次

		给水量计算排水量折减系数0.9*0.9=0.81		收集部位用水分项百分数		用水天数		用水量				备注

																平均日		全年

		1		住宅		2710		150		0.81		0.38		365		125.12		45669.06

		2		配套商业		1550		5		0.81		0.4		365		0.00		0.00

		3		物业服务用房		25		30		0.81		0.4		350		0.00		0.00

		4

		合计														125.12		45669.06
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平均日 全年

1

住宅

2710 25.2 365 68.29 24926.58

2

停车库地面冲洗水

22000 2 20 44 880

3

绿地灌溉

8411.67 0.28 - 16.82 2355.27

4

道路冲洗

4788.78 0.2 30 0.96 28.73

合计

130.07 28190.5803

表三：生活中水节水（平均日）用水量计算表

序号 用水部位

数量

人/m2



定额

L/人*d

L/m2*次

m3/m2*a



用水天数

用水量

备注
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				表三：生活中水节水（平均日）用水量计算表

				序号		用水部位		数量
人/m2
		定额
L/人*d
L/m2*次
m3/m2*a
		用水天数		用水量				备注

														平均日		全年

				1		住宅		2710		25.2		365		68.29		24926.58

				2		停车库地面冲洗水		22000		2		20		44		880

				3		绿地灌溉		8411.67		0.28		-		16.82		2355.27

				4		道路冲洗		4788.78		0.2		30		0.96		28.73

				合计										130.07		28190.58028
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平均日 全年
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2710 94.8 365 256.908 93771.42

2

配套商业

1550 4 365 6.2 2263

3

物业服务用房

25 25 350 0.625 218.75

合计

263.73 96253.17
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