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医院建筑

图 1-1 建筑模型

1 评价依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》2019

3. 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
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4. 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

5. 《建筑声学设计手册》

6. 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》

7. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

2 标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 第 5.1.4 条、第 5.2.6 条对主要功能房间提出了明确要求。

 控制项要求：

5. 1. 4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：

1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；

2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB

50118 中的低限要求；

 评分项要求：

5. 2. 6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为 8 分。

噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标

准限值的平均值，得 4 分；达到高要求标准限值，得 8 分。

3 计算原理
本报告通过对目标建筑室内噪声级的模拟计算分析。筛选出室内噪声级不利的典型房间对照标

准要求进行评价，判断其模拟结果是否满足要求并给出评价结论。

3.1 典型房间确定

1) 计算出整栋建筑每个房间的室内噪声级；

2) 将上述结果从高到低分为“满足高要求标准”、“满足平均要求”、“满足低限要求”、

“不满足”4 个等级，然后筛选出满足最低等级的房间；

3) 再从满足最低等级的房间中，确定室内噪声级最大的房间，以此房间作为噪声级不利的典

型房间进行达标判定。

4) 也可以根据项目实际情况和经验常识自选典型房间进行评价，如靠近交通要道的卧室、办

公室等。

3.2 室内噪声级计算

室内噪声主要受建筑周围环境噪声源、室内声源以及建筑构件隔声性能的影响。室内噪声级的

主要由两部分构成：一方面是室外噪声通过外墙组合墙传到室内的部分，另一方面是建筑内部声源

的影响。计算方法如下所述：
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室内噪声级报告书

http://www.gbsware.cn/ 3/100 SEDU

图 4-1 室内噪声声源传播示意图

1）室外环境噪声经过外围护结构传到室内的噪声：

先确认建筑边界昼夜噪声值，再计算外墙组合墙的空气声隔声量，相减即可求得；

2）建筑内声源的影响：包括相邻房间声源通过隔墙传递过来的噪声，以及目标房间内声源；

3）室内声源噪声级计算：将目标房间内部所有声源叠加。

4 计算过程
本项目通过对整栋建筑的分析，以典型房间 1155 房间,房间类型[办公室]为例，在 5.1 至 5.7

部分逐步阐述室内噪声级的计算过程。典型房间平面图如下图所示：
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室内噪声级报告书

http://www.gbsware.cn/ 4/100 SEDU

敷料入口

住院标本入口

污物出口

敷料入口

体液标本入口

血液入口

工作人员入口

图 5-1 典型房间楼层平面图

4.1 室外边界噪声

环境噪声，是指在交通运输、社会生活、工业生产中所产生的干扰周围生活环境的声音。室外

噪声多来自于交通噪声，通过室外场地噪声评价可知本建筑周边环境噪声值，报告中将作为室外边

界噪声值：昼间为 48 dB(A)， 夜间为 40 dB(A)。

4.2 构件空气声隔声

构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面

密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中

空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。

表 5.1 典型房间围护结构材料清单

构件 材料
厚度

(mm)

密度

(kg/m3)

面密度

(kg/m2)

总面密度

(kg/m2)

外墙

水泥砂浆 6 1800 11

187
水泥砂浆 6 1800 11

精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝砌

块墙（灰缝厚≤3mm）b05 级
250 590 148

https://baike.baidu.com/item/%E5%99%AA%E5%A3%B0
https://baike.baidu.com/item/%E5%A3%B0%E9%9F%B3/33686
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水泥砂浆 10 1800 18

隔墙

水泥砂浆 20 1800 36

190
精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝砌

块墙（灰缝厚≤3mm）b05 级
200 590 118

水泥砂浆 20 1800 36

地面
水泥砂浆 20 1800 36

336
钢筋混凝土 120 2500 300

楼板

水泥砂浆 20 1800 36

372钢筋混凝土 120 2500 300

水泥砂浆 20 1800 36

 符合质量定律的构件，可按面密度 m 计算各频率下的空气声隔声量：

R=23lg m+11lg f-41 （m≥200kg/m2）

R=13lg m+11lg f-18 （m≤200kg/m2）

式中：m—构件的面密度，kg/m2；f—入射声波的频率，Hz；

 可以选择相同或相近的构造隔声数据作为依据，如权威声学专业书籍、国家及地方图集、

实验室检测数据等。对于非匀质墙体可以采用此种方法，利用参照构造的隔声数据进行隔

声计算。
表 5.2 墙板空气声隔声量

外墙(填充墙)

构造 1

隔声量(dB)

倍频程中心频率(Hz)

125 250 500 1000 2000

42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

面密度(kg/㎡) 187.1

构造做法

水泥砂浆 6mm＋水泥砂浆 6mm＋精确砌块和专用砌筑砂浆

薄灰缝砌块墙（灰缝厚≤3mm）b05 级 250mm＋水泥砂浆

10mm

参照构造 砖墙 240 厚，双面抹灰各 20 厚

隔声量来源 《建筑设计资料集》

由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关

声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算。详见下表：

表 5.3 门窗空气声隔声量

外窗(C4637) 隔声量(dB)

倍频程中心频率(Hz)

125 250 500 1000 2000

23.0 31.0 35.0 36.0 41.0

http://www.gbsware.cn/
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构造 80 系列平开（6Low-E 双银+12A+6 暖边）

参照构造 8+0.76PVB+8

隔声量来源 《建筑隔声与吸声构造》08J931

外窗(HC3337)

隔声量(dB)

倍频程中心频率(Hz)

125 250 500 1000 2000

23.0 31.0 35.0 36.0 41.0

构造 80 系列平开（6Low-E 双银+12A+6 暖边）

参照构造 8+0.76PVB+8

隔声量来源 《建筑隔声与吸声构造》08J931

4.3 房间总吸声量计算

按照下面公式计算房间在各中心频率下的总吸声量：

�� =
�=1

�

������

式中： jA — 房间在中心频率为 j 时的总吸声量，m2；

ij — 构件 i 在中心频率为 j 时的吸声系数；

iS — 构件 i 的内表面积，m2，这里包括内墙、内窗、地板和天花板。

将下面列表中所列各构件吸声系数以及内表面积带入上述吸声量计算公式中，即可得出该房间

在各中心频率下的总吸声量。
表 5.4 房间构件吸声性能参数

构件
面积

(㎡)

各中心频率下的吸声系数
吸声系数来源

125 250 500 1000 2000

内墙 54.1 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 《声学手册》

外墙（填充墙） 29.9 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 《声学手册》

内窗(NC2418) 8.6 0.16 0.15 0.10 0.10 0.10 《噪声与振动控制工程手册》

内门(M1021) 2.1 0.16 0.15 0.10 0.10 0.10 《噪声与振动控制工程手册》

外窗(C4637) 17.0 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 《声学手册》

外窗(HC3337) 12.1 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 《声学手册》

楼板 25.6 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 《声学手册》

总吸声量(㎡) 22.9 14.4 12.9 12.2 13.0

http://www.gbsware.cn/
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4.4 组合墙空气声隔声量计算

室外噪声对室内环境的影响与建筑外墙组合墙的隔声性能息息相关。组合墙是指含门窗的墙体，

这种墙体隔声量还是按照质量定律控制，它不仅仅与每个构件的隔声性能有关，还要充分考虑房间

吸声、孔洞缝隙等影响。

本报告 5.4.1~5.4.3 节阐明了相关计算原理，5.4.4 节详细展示计算过程和结果。

4.4.1 组合墙有效隔声量

组合墙隔声量在等传声度的原则下进行计算，单面组合墙的空气声有效隔声量按照下列公式进

行计算。

透射系数：
��� = 10−0.1���

组合墙的平均透射系数：

��� =
�=1

�

 � �����/
�=1

�

 � ��

实际隔声量：

��� = 10lg 
1
���

有效隔声量是判断降噪效果的最终指标，它与室内表面吸声状况、构件面积等有关。

��� = ��� + 10lg 
��

�=1

�
 � ��

式中： kj — 隔声构件 k 在中心频率为 j 时的透射系数；

kjR — 隔声构件 k 在中心频率为 j 时的空气声隔声量，dB；

kS — 隔声构件 k 的面积，m2，如外墙、外窗、外门；

jA — 房间在中心频率为 j 时的总吸声量，m2。

4.4.2 组合墙隔声单值评价量、频谱修正量

单值评价量是表征隔声性能的单一值。为综合考虑组合墙在规定频率范围内的隔声性能，根据

《建筑隔声评价标准》GB/T 50121 中计算方法，求得组合墙单值评价量。

满足不利偏差 Pi 要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，精确到 1dB。

�=1

5

 � �� ≤ 10.0

�� = �� + �� − �� �� + �� − �� > 0
0 �� + �� − �� ≤ 0

式中： WX —空气声隔声计权单值评价量；

http://www.gbsware.cn/
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iK —第 i 个频带的基准值；

iX —第 i 个频带的隔声量，精确到 0.1dB；

—频带的序号，i=1~5，代表 125~2000Hz 范围内的 5 个中心频率。

表 5.5 各频带基准值

倍频程中心频率 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

倍频程基准值 Ki（dB） -16 -7 0 3 4

频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量

上的修正值。《建筑隔声评价标准》GB/T 50121 中明确了频谱修正量 Cj 的算法：

�� =− 10 �� 10(���−��)/10� − ��

式中：j — 频谱序号，1 为计算 C 的频谱 1，2 为计算 Ctr 的频谱 2；

XW— 空气声隔声计权单值评价量；

Lij — 下表中给出的第 j 号频谱的第 i 个频带的声压级；

Xi — 第 i 个频带的隔声量/声压级差，精确到 0.1dB。

频谱修正量在计算时应精确到 0.1dB，得出的结果应修约为整数。

表 5.6 计算频谱修正量的声压级频谱 单位：dB

倍频程中心频率 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

计算粉红噪声 C 的频谱 1 -21 -14 -8 -5 -4

计算交通噪声 Ctr 的频谱 2 -14 -10 -7 -4 -6

4.4.3 缝隙对组合墙隔声量的影响

在通常门/窗与墙之间在安装过程中都会留下缝隙，而一般的缝隙填充材料对降低隔声几乎没

有实际的效果，所以该缝隙对组合墙的隔声性能影响较大。

缝隙的影响主要决定于其尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过缝隙的

声能可近似认为与缝隙的面积成正比。缝隙导致的隔声量降低值用下列公式表示：

Δ� = 10lg 
�� + �0 ⋅ 100.1�0

�� + �0

式中：R0——隔声结构的隔声量； 0S 、 cS ——分别为缝隙和组合墙的面积。
注：一般的门/窗与墙之间的缝隙为 0.5cm（装配式）和 1cm（非装配式）。

4.4.4 组合墙隔声量计算过程

本项目典型房间的情况如下图所示：

http://www.gbsware.cn/
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图 5-2 房间围护结构示意图

根据单一构件的隔声性能逐步计算，依次求得组合墙有效隔声量、计权单值评价量、频谱修正

值以及缝隙的影响，最终求得组合墙隔声量，具体过程详见下表：

表 5.7 典型房间组合墙隔声量计算详表

外墙 1+外窗(HC3337)

倍频程中心频率(Hz) 125 250 500 1000 2000

外墙隔声量(dB) 42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

外窗(HC3337)隔声量(dB) 23.0 31.0 35.0 36.0 41.0

组合墙实际隔声量(dB) 26.3 34.0 38.1 39.3 44.3

组合墙有效隔声量(dB) 32.1 37.8 41.5 42.6 47.9

组合墙计权隔声量(dB) 44

组合墙频谱修正量(dB) -3

组合墙隔声量(dB) 41

组合墙面积(㎡) 6.6

门/窗与墙缝隙面积(㎡) 0.000

门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) 0

计算缝隙后组合墙隔声量(dB) 41

外墙 2+外窗(HC3337)

倍频程中心频率(Hz) 125 250 500 1000 2000

外墙隔声量(dB) 42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

http://www.gbsware.cn/
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外窗(HC3337)隔声量(dB) 23.0 31.0 35.0 36.0 41.0

组合墙实际隔声量(dB) 24.6 32.5 36.6 37.6 42.6

组合墙有效隔声量(dB) 32.1 37.8 41.5 42.6 47.9

组合墙计权隔声量(dB) 44

组合墙频谱修正量(dB) -3

组合墙隔声量(dB) 41

组合墙面积(㎡) 6.6

门/窗与墙缝隙面积(㎡) 0.000

门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) 0

计算缝隙后组合墙隔声量(dB) 41

外墙 3+外窗(HC3337)

倍频程中心频率(Hz) 125 250 500 1000 2000

外墙隔声量(dB) 42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

外窗(HC3337)隔声量(dB) 23.0 31.0 35.0 36.0 41.0

组合墙实际隔声量(dB) 24.6 32.5 36.6 37.6 42.6

组合墙有效隔声量(dB) 32.1 37.8 41.5 42.6 47.9

组合墙计权隔声量(dB) 44

组合墙频谱修正量(dB) -3

组合墙隔声量(dB) 41

组合墙面积(㎡) 6.6

门/窗与墙缝隙面积(㎡) 0.000

门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) 0

计算缝隙后组合墙隔声量(dB) 41

外墙 4+外窗(C4637)

倍频程中心频率(Hz) 125 250 500 1000 2000

外墙隔声量(dB) 42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

外窗(C4637)隔声量(dB) 23.0 31.0 35.0 36.0 41.0

组合墙实际隔声量(dB) 26.2 34.0 38.1 39.2 44.2

组合墙有效隔声量(dB) 24.7 30.3 34.1 35.1 40.5

组合墙计权隔声量(dB) 37

组合墙频谱修正量(dB) -4

组合墙隔声量(dB) 33

组合墙面积(㎡) 36.0

门/窗与墙缝隙面积(㎡) 0.000

门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) 0

计算缝隙后组合墙隔声量(dB) 33

http://www.gbsware.cn/
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外墙 5

倍频程中心频率(Hz) 125 250 500 1000 2000

外墙隔声量(dB) 42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

组合墙实际隔声量(dB) 42.0 43.0 49.0 57.0 60.0

组合墙有效隔声量(dB) 50.9 49.8 55.5 63.4 66.7

组合墙计权隔声量(dB) 60

组合墙频谱修正量(dB) -3

组合墙隔声量(dB) 57

组合墙面积(㎡) 3.2

门/窗与墙缝隙面积(㎡) 0.000

门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB) 0

计算缝隙后组合墙隔声量(dB) 57

4.5 室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级计算

确定室外边界噪声、组合墙隔声量、频谱修正量后，将这些数值代入公式中，即可算得室外环

境噪声通过组合墙传到室内的噪声级。

���−� = ��� − ���

��−� = 10 ��
�=1

�

100.1���−��

式中： mW NL  — 室外环境噪声由墙 m 传到室内的噪声级，dB（A）；

mWL —墙 m 对应的室外环境噪声，dB（A）；

mWR —单面组合墙 m 隔声量，dB；

W NL  — 室外环境噪声过多面组合墙传到室内的总噪声级，dB（A）。

表 5.8 室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级 单位：dB（A）

外围护结构
室外噪声级 隔声量(dB) 传到室内噪声级

昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间

外墙 1+外窗(HC3337) 48 40 41 41 7 ＜5

外墙 2+外窗(HC3337) 48 40 41 41 7 ＜5

外墙 3+外窗(HC3337) 48 40 41 41 7 ＜5

外墙 4+外窗(C4637) 48 40 33 33 15 7

外墙 5 48 40 57 57 ＜5 ＜5

室外噪声通过多面组合墙传到室内的噪声进行叠加，可得出室外对室内的噪声影响：

 昼间为 17 dB（A）

 夜间为 9 dB（A）
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4.6 室内声源的影响

建筑内声源对目标房间内的噪声影响由两部分构成：

1.一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，多个室内声源噪声叠加，从而获得室内

声源的总噪声级：

�� = 10lg 
�=1

�

 � 100.1���

式中： XL —— 室内声源的总噪声级，dB（A）；

LXi —— 室内第 i 个噪声源。

2.一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声。相邻房间设备噪声对目标

房间的影响，其计算过程与室外环境噪声传入室内的噪声计算方法相同，不再赘述。

下表分别列出室内声源和相邻房间设备传到室内的噪声级。

表 5.9 建筑内声源传到室内噪声级 单位：dB（A）

室内声源噪声级 相邻房间设备传到室内噪声级

昼间 夜间 昼间 夜间

-- -- -- --

注：“--” 表示无设备噪声。

4.7 室内噪声级计算

根据前述计算原理和计算过程节可得室外环境噪声传到室内的噪声级、室内声源的总噪声级以

及相邻房间传到本房间的噪声级，这三项最终将影响室内噪声级，采用以下公式进行叠加计算，计

算结果列于下表中：
�� = 10lg 100.1��−� + 100.1�� + 100.1��

式中： NL — 室内噪声级，dB（A）；

W NL  —室外环境噪声传到室内的噪声级，dB（A）；

XL —室内声源的总噪声级，dB（A）；

LB—相邻房间传到本房间的噪声级，相邻房间是控声房间时忽略对本房间的影响，dB（A）。

表 5.10 典型房间室内噪声值 单位：dB（A）

房间类型
室内噪声级 标准限值

结论
昼间 夜间 昼间 夜间

办公室 17 9 低限:≤45,高要求:≤40 -- 满足高要求
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4.8 小结

按照 5.1 至 5.7 节计算流程，本项目所有主要功能房间室内噪声级结果如下：

表 5.11 主要功能房间室内噪声值 单位：dB（A）

房间类型 对标功能 包含房间

室内

噪声级

标准限值

(H:高要求)

(L:低限值)

达标判定

昼 夜 昼 夜 昼 夜

B 超 诊室
2214,2017,1032

等 20 个房间
13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40

满足高

要求

满足高

要求

办公室 多人办公室
1155,1059,1086

等 256 个房间
17 9

L:≤45

H:≤40
--

满足高

要求
--

分析实验室 分析实验室
5418,5345,5348

等 20 个房间
14 6 L:≤40 L:≤40

满足高

要求

满足高

要求

更衣室 医院休息室
3122,4280,1040

等 104 个房间
16 8

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35

满足高

要求

满足高

要求

候诊、挂号

大厅
大厅

1030,1031,1099

等 19 个房间
15 7

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50

满足高

要求

满足高

要求

化验室 化验室
3134,4352,1007

等 19 个房间
11 ＜5 L:≤40 L:≤40

满足高

要求

满足高

要求

会议室 普通会议室
1160,7979,1174

等 51 个房间
16 8

L:≤45

H:≤40
--

满足高

要求
--

急诊室 诊室 1049 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40

满足高

要求

满足高

要求

检验室 实验室 1251 -- --
L:≤45

H:≤40
--

满足高

要求
--

抢救室 诊室 1017 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40

满足高

要求

满足高

要求

休息室 医院休息室
1005,3001,5013

等 35 个房间
15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35

满足高

要求

满足高

要求

一般超市 购物中心 1009 15 7
L:≤55

H:≤50
--

满足高

要求
--

治疗室、诊

室
诊室

3019,3138,4145

等 195 个房间
16 8

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40

满足高

要求

满足高

要求

餐厅 餐厅
6039,3090,5041

等 5 个房间
13 5

L:≤55

H:≤45
--

满足高

要求
--

阅览室 阅览室 2043 -- -- L:≤40 -- 满足高 --
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H:≤35 要求

重症 ICU 重症监护室 2027 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35

满足高

要求

满足高

要求

手术室 手术室
4147,3034,3035

等 29 个房间
9 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40

满足高

要求

满足高

要求

病房 病房
4343,6016,6017

等 289 个房间
12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35

满足高

要求

满足高

要求

分娩室 分娩室 5035,5036,5037 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40

满足高

要求

满足高

要求

普通办公室 多人办公室

8053@8,8053@

9,8053@10

等 6 个房间

12 ＜5
L:≤45

H:≤40
--

满足高

要求
--

注：各主要功能房间室内噪声值结果参见附录。

5 结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

评价要求，本项目的室内噪声级评价结论汇总如下表：

表 6 室内噪声级达标、得分情况

检查项 评价依据 结论 得分

室内

噪声级

控制项：

5.1.4 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民

用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

满足 --

评分项：

5.2.6 主要功能房间噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔

声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限

值的平均值，得 4 分；达到高要求标准限值，得 8 分。

满足高要求 8 分
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6 附录：室内噪声级详表

楼

层
户型 房间类型 对标功能

外部

声源

建筑

设备

室内

噪声级

标准限值

(H:高要求)

(L:低限值)

达标判定

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

1

B 超[1032] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1056] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1074] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1084] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1085] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1097] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1107] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1111] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[1126] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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B 超[1244] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

办公室[1029] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1033] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1036] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1044] 多人办公室 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1045] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1059] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1064] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1075] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1077] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1086] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1087] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[1090] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1101] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1104] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1108] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1127] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1131] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1133] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1138] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1139] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1140] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1144] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1149] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[1151] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1155] 多人办公室 17 9 -- -- 17 9
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1163] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1166] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1172] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1184] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1185] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1191] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1195] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1210] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1215] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[1219] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[1228] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

分析实验室

[1105]
分析实验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[1109]
分析实验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[1183]
分析实验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[1208]
分析实验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

更衣室[1040] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1046] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1100] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1159] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1162] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1165] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1168] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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更衣室[1187] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1189] 医院休息室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1193] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1194] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1232] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[1238] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[1004]
大厅 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[1013]
大厅 -- --

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[1030]
大厅 15 7 -- -- 15 7

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[1031]
大厅 15 7 -- -- 15 7

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[1099]
大厅 15 7 -- -- 15 7

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[1150]
大厅 -- --

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求
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候诊、挂号大厅

[1229]
大厅 15 7 -- -- 15 7

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

化验室[1007] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[1063] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[1082] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[1134] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[1071] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[1160] 普通会议室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[1174] 普通会议室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

急诊室[1049] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

检验室[1251] 实验室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

抢救室[1017] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

休息室[1005] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[1146] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[1218] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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一般超市[1009] 购物中心 15 7 -- -- 15 7
L:≤55

H:≤50
-- 满足高要求 --

治疗室、诊室

[1011]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1014]
诊室 6 ＜5 -- -- 6 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1016]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1038]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1051]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1065]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1119]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1124]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1147]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1170]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[1240]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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2

B 超[2017] 诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2021] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2031] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2034] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2035] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2088] 诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2106] 诊室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[2214] 诊室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

办公室[2025] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2040] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2072] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2074] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[2081] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2082] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2084] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2091] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2093] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2095] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2096] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2104] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2105] 多人办公室 8 ＜5 -- -- 8 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2109] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2115] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2117] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[2119] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2126] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2129] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2130] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2134] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2135] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2137] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2142] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2149] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2151] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2158] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2159] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[2170] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2171] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2172] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2178] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2195] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2202] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2203] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2206] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2207] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2228] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2229] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2230] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[2233] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2234] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2235] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[2241] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

餐厅[2059] 餐厅 -- --
L:≤55

H:≤45
-- 满足高要求 --

更衣室[2042] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2065] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2070] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2099] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2100] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2122] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2196] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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更衣室[2198] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2210] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2211] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2217] 医院休息室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2218] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2219] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2243] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2245] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2248] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[2249] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[2003]
大厅 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[2004]
大厅 5 ＜5 -- -- 5 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求
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候诊、挂号大厅

[2005]
大厅 6 ＜5 -- -- 6 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[2012]
大厅 -- --

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[2016]
大厅 -- --

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[2018]
大厅 -- --

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

化验室[2067] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[2232] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[2023] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[2024] 普通会议室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[2041] 普通会议室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[2052] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[2083] 普通会议室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[2097] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[2098] 普通会议室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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会议室[2186] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室[2053] 医院休息室 7 ＜5 -- -- 7 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[2054] 医院休息室 7 ＜5 -- -- 7 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[2194] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[2213] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[2240] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[2254] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[2258] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

阅览室[2043] 阅览室 -- --
L:≤40

H:≤35
-- 满足高要求 --

治疗室、诊室

[2002]
诊室 9 ＜5 -- -- 9 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2006]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2008]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[2019]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2030]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2032]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2033]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2051]
诊室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2056]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2064]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2068]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2069]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2079]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2086]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2087]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[2092]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2094]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2101]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2102]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2107]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2113]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2116]
诊室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2121]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2144]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2152]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2153]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2154]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[2155]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2156]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2157]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2161]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2162]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2163]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2164]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2165]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2166]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2167]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2168]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2169]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[2174]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2180]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2181]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2182]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[2205]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

重症 ICU[2027] 重症监护室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

3

办公室[3049] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3078] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3085] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3101] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3105] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3124] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

http://www.gbsware.cn/


室内噪声级报告书

http://www.gbsware.cn/ 35/100 SEDU

办公室[3129] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3130] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3136] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3142] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3144] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3175] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3176] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3177] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3180] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3183] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3184] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3186] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[3187] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3188] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3192] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3198] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3199] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3200] 多人办公室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3212] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3218] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3221] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3228] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[3238] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

餐厅[3090] 餐厅 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤55

H:≤45
-- 满足高要求 --
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更衣室[3075] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3093] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3114] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3122] 医院休息室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3123] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3128] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3193] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3194] 医院休息室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3196] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3201] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3202] 医院休息室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3216] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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更衣室[3226] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3227] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3229] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[3230] 医院休息室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[3003]
大厅 10 ＜5 -- -- 10 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[3005]
大厅 5 ＜5 -- -- 5 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[3006]
大厅 6 ＜5 -- -- 6 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[3011]
大厅 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

化验室[3020] 化验室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[3134] 化验室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[3140] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[3156] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[3043] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[3063] 普通会议室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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会议室[3109] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[3120] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

手术室[3034] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3035] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3046] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3061] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3087] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3089] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3091] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[3094] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

休息室[3001] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[3056] 医院休息室 7 ＜5 -- -- 7 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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休息室[3057] 医院休息室 7 ＜5 -- -- 7 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[3126] 医院休息室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[3167] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[3232] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3002]
诊室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3013]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3014]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3015]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3017]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3018]
诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3019]
诊室 16 8 -- -- 16 8

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3025]
诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[3026]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3027]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3029]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3030]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3032]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3033]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3037]
诊室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3038]
诊室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3039]
诊室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3040]
诊室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3041]
诊室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3042]
诊室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[3048]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3062]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3065]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3084]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3088]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3096]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3097]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3099]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3100]
诊室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3102]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3103]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3107]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[3115]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3116]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3138]
诊室 16 8 -- -- 16 8

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3139]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3154]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3155]
诊室 15 7 -- -- 15 7

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3158]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3171]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3172]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3173]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3174]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3204]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求
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治疗室、诊室

[3222]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3223]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[3231]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

4

B 超[4152] 诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

B 超[4359] 诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

办公室[4064] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4065] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4119] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4120] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4121] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4126] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4130] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[4137] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4138] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4155] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4156] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4160] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4164] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4175] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4201] 多人办公室 7 ＜5 -- -- 7 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4271] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4281] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4302] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4303] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[4309] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4310] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4325] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4341] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4358] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4362] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4376] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4392] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4410] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4411] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4412] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4438] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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办公室[4440] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4449] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4450] 多人办公室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4509] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4549] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[4563] 多人办公室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[4343] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

餐厅[4037] 餐厅 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤55

H:≤45
-- 满足高要求 --

分析实验室

[4072]
分析实验室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[4178]
分析实验室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[4424]
分析实验室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

更衣室[4043] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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更衣室[4073] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4112] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4135] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4279] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4280] 医院休息室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4446] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4447] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4453] 医院休息室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4510] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4512] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4515] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4516] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求
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更衣室[4558] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4561] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4583] 医院休息室 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4592] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4604] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4648] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[4649] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[4017]
大厅 10 ＜5 -- -- 10 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

化验室[4074] 化验室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[4187] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[4288] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[4339] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[4347] 化验室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[4352] 化验室 9 ＜5 -- -- 9 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[4367] 化验室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[4005] 普通会议室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

会议室[4036] 普通会议室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[4045] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[4067] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[4109] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[4183] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[4189] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[4318] 普通会议室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

手术室[4059] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4060] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4083] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4088] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4091] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤40

手术室[4098] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4099] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4113] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4114] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4116] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4123] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4124] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4125] 手术室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4131] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4132] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4133] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4142] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤40

手术室[4147] 手术室 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4170] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4174] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

手术室[4180] 手术室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

休息室[4046] 医院休息室 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4087] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4200] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4364] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4407] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4441] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4598] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[4631] 医院休息室 -- -- L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

治疗室、诊室

[4024]
诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4122]
诊室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4145]
诊室 16 8 -- -- 16 8

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4186]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4191]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4194]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4298]
诊室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4320]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4375]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4390]
诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4394]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[4395] H:≤40 H:≤40

治疗室、诊室

[4404]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4433]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4435]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4464]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4478]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4540]
诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[4574]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

5

办公室[5024] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5025] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5029] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5031] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5041] 多人办公室 15 7 -- -- 15 7 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

办公室[5050] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5051] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5052] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5094] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5095] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5106] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5107] 多人办公室 -- --
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

分娩室[5035] 分娩室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

分娩室[5036] 分娩室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

分娩室[5037] 分娩室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

更衣室[5018] 医院休息室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[5032] 医院休息室 13 5 -- -- 13 5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

更衣室[5033] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[5046] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[5084] 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[5109] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

候诊、挂号大厅

[5004]
大厅 10 ＜5 -- -- 10 ＜5

L:≤55

H:≤50

L:≤55

H:≤50
满足高要求 满足高要求

化验室[5055] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

化验室[5086] 化验室 -- -- L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[5007] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[5030] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室[5013] 医院休息室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5001]
诊室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5010]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 -- -- L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[5017] H:≤40 H:≤40

治疗室、诊室

[5028]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5043]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5057]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5066]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5076]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5089]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[5091]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

6

办公室[6066] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6067] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6069] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[6016] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6017] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[6018] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6019] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6020] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6021] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6022] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6023] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6024] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6025] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6026] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6027] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6028] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6029] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[6030] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6031] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6032] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6033] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6034] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6035] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6036] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6037] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6038] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6039] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6040] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6041] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[6042] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6043] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6044] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6045] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6046] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6047] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6048] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6049] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6050] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[6051] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[6078] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[6079] 医院休息室 -- -- L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

更衣室[6080] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[6081] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室[6011] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[6012] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室[6053] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

休息室[6054] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[6061]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[6064]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[6073]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[6074]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[6075]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 -- -- L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[6076] H:≤40 H:≤40

治疗室、诊室

[6082]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[6083]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

7

办公室[7065] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[7066] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[7068] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[7016] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7017] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7018] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7019] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7020] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7021] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7022] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[7023] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7024] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7025] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7026] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7027] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7028] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7029] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7030] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7031] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7032] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7033] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7034] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[7035] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7036] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7037] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7038] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7039] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7040] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7041] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7042] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7043] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7044] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7045] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7046] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[7047] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7048] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7049] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7050] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[7051] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[7077] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[7078] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[7079] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[7080] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室[7012] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[7013] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室[7053] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

休息室[7054] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7060]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7063]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7072]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7073]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7074]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7075]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7081]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[7082]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

8

办公室[8056@8] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8057@8] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8058@8] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

办公室[8059@8] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8064@8] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8065@8] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8066@8] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8067@8] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8068@8] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[8016@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8017@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8018@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8019@8] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8020@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8021@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8022@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8023@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8024@8] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8025@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8026@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8027@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8028@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8029@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8030@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8031@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8032@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8033@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8034@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8035@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8036@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8037@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8038@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8039@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8040@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8041@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8042@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8043@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8044@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8045@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8046@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8047@8] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8048@8] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8049@8] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8050@8] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8051@8] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8078@8] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8079@8] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8080@8] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8081@8] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室[8012@8] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[8013@8] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

普通办公室

[8053@8]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室[8054@8] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8060@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8061@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8072@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8073@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8074@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8075@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8082@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8083@8]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

9
办公室[8056@9] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8057@9] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

办公室[8058@9] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8059@9] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8064@9] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8065@9] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8066@9] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8067@9] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[8068@9] 多人办公室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[8016@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8017@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8018@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8019@9] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8020@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8021@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8022@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8023@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8024@9] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8025@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8026@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8027@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8028@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8029@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8030@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8031@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8032@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8033@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8034@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8035@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8036@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8037@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8038@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8039@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8040@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8041@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8042@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8043@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8044@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8045@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8046@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8047@9] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8048@9] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8049@9] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8050@9] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8051@9] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8078@9] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8079@9] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8080@9] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室[8081@9] 医院休息室 -- --
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室[8012@9] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

会议室[8013@9] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

普通办公室

[8053@9]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室[8054@9] 医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8060@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8061@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8072@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8073@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8074@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8075@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8082@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8083@9]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

10 办公室 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5 L:≤45 -- 满足高要求 --

http://www.gbsware.cn/


室内噪声级报告书

http://www.gbsware.cn/ 77/100 SEDU

[8056@10] H:≤40

办公室

[8057@10]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8058@10]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8059@10]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8064@10]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8065@10]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8066@10]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8067@10]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8068@10]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[8016@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8017@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8018@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8019@10] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8020@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8021@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8022@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8023@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8024@10] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8025@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8026@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8027@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8028@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8029@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8030@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8031@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8032@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8033@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8034@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8035@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8036@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8037@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8038@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8039@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8040@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8041@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8042@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8043@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8044@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8045@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8046@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8047@10] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8048@10] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8049@10] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8050@10] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8051@10] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8078@10]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8079@10]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8080@10]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室 医院休息室 -- -- L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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[8081@10] H:≤40 H:≤35

会议室

[8012@10]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室

[8013@10]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

普通办公室

[8053@10]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室

[8054@10]
医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8060@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8061@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8072@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8073@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8074@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8075@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8082@10]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 -- -- L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[8083@10] H:≤40 H:≤40

11

办公室

[8056@11]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8057@11]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8058@11]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8059@11]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8064@11]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8065@11]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8066@11]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8067@11]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8068@11]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[8016@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8017@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8018@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8019@11] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8020@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8021@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8022@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8023@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8024@11] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8025@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8026@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8027@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8028@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8029@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8030@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8031@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8032@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8033@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8034@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8035@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8036@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8037@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8038@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8039@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8040@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8041@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8042@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8043@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8044@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8045@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8046@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8047@11] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8048@11] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8049@11] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8050@11] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8051@11] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8078@11]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8079@11]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室 医院休息室 -- -- L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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[8080@11] H:≤40 H:≤35

更衣室

[8081@11]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室

[8012@11]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室

[8013@11]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

普通办公室

[8053@11]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室

[8054@11]
医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8060@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8061@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8072@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8073@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8074@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8075@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 -- -- L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[8082@11] H:≤40 H:≤40

治疗室、诊室

[8083@11]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

12

办公室

[8056@12]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8057@12]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8058@12]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8059@12]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8064@12]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8065@12]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8066@12]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8067@12]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8068@12]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[8016@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8017@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8018@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8019@12] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8020@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8021@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8022@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8023@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8024@12] 病房 9 ＜5 -- -- 9 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8025@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8026@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8027@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8028@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8029@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8030@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8031@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8032@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8033@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8034@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8035@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8036@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8037@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8038@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8039@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8040@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8041@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8042@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8043@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8044@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8045@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8046@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8047@12] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8048@12] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8049@12] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8050@12] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8051@12] 病房 5 ＜5 -- -- 5 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8078@12]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室 医院休息室 -- -- L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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[8079@12] H:≤40 H:≤35

更衣室

[8080@12]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8081@12]
医院休息室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室

[8012@12]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室

[8013@12]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

普通办公室

[8053@12]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室

[8054@12]
医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8060@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8061@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8072@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8073@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8074@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 -- -- L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[8075@12] H:≤40 H:≤40

治疗室、诊室

[8082@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8083@12]
诊室 -- --

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

13

办公室

[8056@13]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8057@13]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8058@13]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8059@13]
多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8064@13]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8065@13]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8066@13]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8067@13]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室

[8068@13]
多人办公室 13 5 -- -- 13 5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

病房[8016@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8017@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8018@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8019@13] 病房 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8020@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8021@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8022@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8023@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8024@13] 病房 10 ＜5 -- -- 10 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8025@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8026@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8027@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8028@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8029@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8030@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8031@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8032@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8033@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8034@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8035@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8036@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8037@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8038@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8039@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8040@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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H:≤40 H:≤35

病房[8041@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8042@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8043@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8044@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8045@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8046@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8047@13] 病房 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8048@13] 病房 6 ＜5 -- -- 6 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8049@13] 病房 6 ＜5 -- -- 6 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8050@13] 病房 6 ＜5 -- -- 6 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

病房[8051@13] 病房 6 ＜5 -- -- 6 ＜5
L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室 医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤45 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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[8078@13] H:≤40 H:≤35

更衣室

[8079@13]
医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8080@13]
医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

更衣室

[8081@13]
医院休息室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

会议室

[8012@13]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室

[8013@13]
普通会议室 14 6 -- -- 14 6

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

普通办公室

[8053@13]
多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

休息室

[8054@13]
医院休息室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤40

H:≤35
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8060@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8061@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8072@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8073@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室 诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5 L:≤45 L:≤45 满足高要求 满足高要求
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[8074@13] H:≤40 H:≤40

治疗室、诊室

[8075@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8082@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

治疗室、诊室

[8083@13]
诊室 ＜5 ＜5 -- -- ＜5 ＜5

L:≤45

H:≤40

L:≤45

H:≤40
满足高要求 满足高要求

15

办公室[5160] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5163] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5351] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5352] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5715] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5716] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5849] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5851] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5852] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

办公室[5854] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5861] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5865] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5866] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5868] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5876] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5932] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5933] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5934] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5938] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[5942] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

餐厅[5041] 餐厅 10 ＜5 -- -- 10 ＜5 L:≤55 -- 满足高要求 --
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H:≤45

分析实验室

[5345]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[5348]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[5353]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[5418]
分析实验室 14 6 -- -- 14 6 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[5945]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[5947]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[5420] 普通会议室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[5454] 普通会议室 13 5 -- -- 13 5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[5455] 普通会议室 14 6 -- -- 14 6
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[5940] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

16
办公室[6349] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5

L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6422] 多人办公室 14 6 -- -- 14 6 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

办公室[6848] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6853] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6855] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6858] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6859] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6862] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6867] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6869] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6877] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6939] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6943] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[6944] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤45 -- 满足高要求 --
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H:≤40

餐厅[6039] 餐厅 13 5 -- -- 13 5
L:≤55

H:≤45
-- 满足高要求 --

会议室[6419] 普通会议室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[6946] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

17

办公室[7850] 多人办公室 11 ＜5 -- -- 11 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[7857] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[7870] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

办公室[7987] 多人办公室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

分析实验室

[7347]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[7354]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[7397]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[7405]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室 分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求
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[7846]

分析实验室

[7863]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

分析实验室

[7864]
分析实验室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5 L:≤40 L:≤40 满足高要求 满足高要求

会议室[7065] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[7350] 普通会议室 12 ＜5 -- -- 12 ＜5
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[7421] 普通会议室 15 7 -- -- 15 7
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --

会议室[7979] 普通会议室 16 8 -- -- 16 8
L:≤45

H:≤40
-- 满足高要求 --
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