南昌市某幼儿园节能设计改造说明

一、项目背景与概述

在南昌市这座历史悠久而又充满活力的城市中，幼儿教育作为社会发展的重要组成部分，一直备受关注。然而，随着时代的进步和人们对生活品质要求的提高，传统幼儿园建筑在节能、环保、舒适度等方面已难以满足现代教育的需求。因此，我们决定对南昌市某幼儿园进行节能改造，旨在通过一系列科学、合理的设计措施，提升幼儿园的能效水平，为孩子们创造一个更加健康、舒适、绿色的学习生活环境。

本次大赛项目是一个位于南昌市某核心地段的幼儿园，占地面积适中，周边环境优美，交通便利。该幼儿园为三层建筑，建筑面积2631.22平方米，建筑总高度11.85米。本建筑为一类建筑，使用年限50年，耐火等级为一级，防水等级为二级。建筑物室内外高差为300，绝对高程由施工现场确定。据实地调研我们了解该幼儿园相关节能设计已滞后于当前的技术标准。改造前，幼儿园在能源使用上存在诸多问题，如保温隔热性能差、照明系统能耗高、通风不畅等，这些问题不仅影响了孩子们的舒适度，还增加了幼儿园的运营成本。因此，我们决定对其进行全面的节能改造，以提升其能效水平，实现绿色低碳的发展目标。

二、南昌市地理与气候特点分析

南昌市位于江西省中北部，地处亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，光照充足。热工分区为夏热冬冷地区，最冷月平均温度为0。89℃，最热月平均温度为29.52℃，日平均温度≤5℃的天数为50天，日平均温度≥25℃的天数为93天；南昌冬季室外平均风速3.4m/s，多为北风，其冬季室外最多风向的平均风速为4.8m/s；夏季室外平均风速2.3m/s，多为南风；年最多风向为北北东方向。南昌夏季高温炎热，冬季湿冷多风，这些都对幼儿园的节能设计提出了较高的要求。在改造过程中，我们必须充分考虑南昌的气候特点，采取针对性的措施，确保幼儿园在夏季能够有效放热，冬季则能保持良好的保温性能。

三、改造目标与原则

本次节能改造的主要目标包括：提升幼儿园的保温隔热性能，降低能源消耗；改善室内环境，提高孩子们的舒适度；遵循绿色低碳原则，采用环保、可再生的建筑材料；以及优化幼儿园的能源管理系统，实现智能化控制。

在改造过程中，我们坚持以下原则：一是科学性，即根据南昌的气候特点和幼儿园的实际需求，制定科学合理的改造方案；二是经济性，即在保证改造效果的前提下，尽量降低改造成本；三是可持续性，即采用环保、可再生的建筑材料和技术，减少对环境的影响；四是人性化，即注重孩子们的舒适度和体验感，营造一个温馨、和谐的学习氛围。

四、具体改造说明
1. 墙体与屋顶保温隔热改造
[bookmark: _GoBack]针对幼儿园墙体和屋顶保温隔热性能差的问题，我们决定采用改性粉煤灰保温砂浆、挤塑聚苯板等保温性能突出且环保的材料对外墙进行保温处理。这些材料具有优异的保温隔热性能，且施工简便，能够有效地减少室内外热量传递，降低能耗。我们还将在屋顶设置酚醛泡沫材料保温层，进一步增强保温效果。也考虑到材料运输成本和材料属性，我们将采用了江西本省能够生产的特有的材料进行建造，降低了材料运输时的能源消耗和总成本。同时在原本墙体的基础上设置了酚醛泡沫材料保温材料，提高了房间与房间、楼层与楼层之间的保温效果，有效的增强了建筑内部房间的保温，降低了建筑使用时的能源散失。

2. 门窗系统优化
门窗是建筑能耗的重要部分，因此我们对幼儿园的门窗系统进行全面优化。我们选用Low-e中空双层玻璃、断桥铝等高性能门窗材料，这些材料具有良好的保温隔热性能，能够有效地隔绝室内外热量传递。同时，我们还对门窗的密封性进行加强处理，确保门窗在关闭时能够紧密贴合，减少能量损失。

3. 照明系统升级
照明系统作为幼儿园能耗的重要组成部分，其节能效果直接影响到幼儿园的运营成本。因此，我们对幼儿园的照明系统进行了全面升级。我们采用了LED节能灯具替换原有的照明设备，这些灯具具有能耗低、寿命长、光线柔和等优点。同时，我们还根据幼儿园的功能需求，合理布局照明灯具，避免光线浪费。此外，我们还设置了智能照明控制系统，能够根据室内光线强度和时间自动调节照明亮度，进一步降低能耗。

4. 通风系统优化
通风系统对于改善室内环境、提高孩子们舒适度具有重要意义。因此，我们对幼儿园的通风系统进行全面优化。增加自然通风口的数量，提高自然通风的利用率。同时，在必要的位置设置新风系统，以保证室内空气流通，减少空调使用频率。此外，我们还对通风管道进行清洗和维护，确保其畅通无阻，提高通风效率。

5. 绿化与景观设计
绿化与景观设计不仅能够美化环境，还能够改善微气候，减少热岛效应。因此，我们在幼儿园周边及屋顶增设绿化植被，如乔木、灌木、草坪等。这些绿化植被能够吸收二氧化碳、释放氧气，提高空气质量。同时，它们还能够遮挡阳光、降低温度，为孩子们提供一个更加舒适的学习环境。此外，我们在幼儿园的庭院和花园中，规划一条自然观察与学习小径。小径两旁种植着各种本地的植物，每一种植物旁边都设有一个智能标识牌，通过扫描二维码，幼儿可以获取植物的名称、生长习性、生态功能等详细信息。小径上还设置了一些小型的昆虫观察站和鸟类喂食点，鼓励幼儿观察昆虫的生活习性和鸟类的觅食行为。这种将自然观察与学习融入日常活动的设计，使幼儿在亲近自然的过程中，更加深入地理解环保的重要性为孩子们提供了一个丰富多彩的户外活动空间。

6. 能源管理系统智能化
为了实现更加精准的能源管理，我们将引入智能化能源管理系统。系统能够实时监测幼儿园的能耗情况，并根据实际需求进行自动调节。例如，在夏季高温时段，系统会自动降低空调温度；在冬季寒冷时段，则会加强保温措施。通过智能化管理，我们能够更加有效地控制能耗，降低运营成本。

五、改造效果与展望

经过上述改造后，幼儿园的能效水平将得到显著提升。供冷需求由改造前的344800kWh大幅降低至179373kWh，供暖需求也由之前的97801kWh降至36049kWh，预计每年可在制冷、供热系统的能耗上减少30%以上，折合电费可节约数十万元。同时，室内环境将得到改善，孩子们的学习生活环境将更加健康、舒适。此外，通过采用环保、可再生的建筑材料和技术，我们还能够为保护环境、促进可持续发展做出贡献。

展望未来，我们将继续关注幼儿园节能改造领域的发展动态和技术创新。我们将不断优化改造方案和技术手段，为幼儿园提供更加优质的节能改造方案。通过我们的努力和实践，我们相信能够为孩子们创造一个更加健康、舒适、绿色的学习生活环境，也为幼儿教育事业的可持续发展贡献一份力量。







6、 软件相关设置
1.工程设置
[image: 微信截图_20241218172633]

2. 门窗类型
[image: 微信截图_20241218172933]


3.窗墙比
[image: 微信截图_20241218173051]


4.规定指标
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5.性能指标
[image: 微信截图_20241218173249]
image1.jpeg
TEeE
IRES SUiRE HitieE

wEpE In-ma v | EhE AR @A v
Inssn MESXPILE

BRRf

B

BIHRS

tAmE v0.0
=S
ORFERyn  OafEs  OIumEx





image2.jpeg
E -] r
ITERS R [Fas | AR e (3

| Jcosts |3 0.500  [0.800 |6 0 EiESNE [EHAILov-E R EIHIHE
ci123 |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE

| leiize |2 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
cizzz |6 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
cizze |2 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
c1415 |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
ci515  [3 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
ci518 |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
ci7ee |1 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
ci82z |4 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
ci826 |1 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
c1826' |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
ci92s |1 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
c2026 |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
cz126 |2 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
c2226 |2 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
c2326 |2 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
c2526" |2 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
c2626" |1 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
2826’ [3 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
30’26’ |2 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
cs023 |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
cs0z6 |1 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
csizs |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
csize |2 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
csize’ |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
cs226 |2 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
ca3ze |2 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
cssze |1 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
cse26 |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
cseze’ |1 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
csT 26’ [2 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
cs7ee |1 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
casze’ |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E P EIIHE
c4z’ 26 |1 0.500  [0.800 |6 0 SN E [EHAILov—E R EIHIHE
c4z' 26" |1 0.500  [0.800 |6 0 i E [EHAILov-E R EIHIHE
cas26’ |1 0.500  [0.800 |6 0 i SNE [EHAILov—E R EIIHE
cs826 |2 0.500  [0.800 |6 0 il E [EHAILov—E R EIFIRE
miizr 1 1.000  [1.000 |6 0 Sh11 [EHAT B (ZT0ED)
mizea |1 1.000  [1.000 |6 0 Sh11 [EHAT BT (ZTED)
miszs  [3 1.000  [1.000 |6 0 Sh11 [EHAT BT (ZT0ED)
mszr |1 1.000  [1.000 |6 0 5h11 [EHAT BT (ZT0ED)

| msss |1 1.000  [1.000 |6 0 Sh11 [EHATRIBI (ZTED)

[» et 1 1.000 [1.000 |6 0 511 [BHATRIBI] (ZTED)





image3.jpeg
i EEl

FIEEL AEES

4| EHER
| 110.98
k4 18763
i 53.10

i 28. 44

F15 330.15
BR 0.00

i SMETIE RE NIRRT E
ELLa:3

A FGB50189-20158 4%

BER(EERD
457,47

457,47

289.58

289.58
1494.09
851.79

#-BZ std

ceeoo0m

24




image4.jpeg
B RS - 2AEGB50189-2015EAER-Fx std - o X

R HEE TREER Eib A ETEARARE
EiA EREAMRAAAARAES —UESBERN (BFFEE
B b HEBEDTFo. 4081, BHIMEVAT MHAS HAEH P FHAE
ER K=0. 50[KRTAEHS. 3. 1-4B1HE] AR
5hiE K=0. 80[KRIAEHS. 3. 1-4H1HE] AR
EISERT HE
FRENRSEE [FENRSER PRI EEANRSERTE N FHRERFEYBERES
EREE @A R R E 0T R 4B ) — 3 3 YR 61 5% HE
SESEN HE
it HE

RS * A




image5.jpeg
B TESSE - 2N2GB50189-2015EAER-F% std -

S B TEER

o LA ST HEEERAT0. 408, AT AL AES LA DT

ER K=0. 20 K<=0. 7

ShE K=0.43; D=5.14  [K¢=1.0

BRENESER [FENRESESR RERSHMETRENRSARTE N FHEEE AEREE

FR T EE AL FEPEHHOERT R E— I EENE R

Ed=28.32; Er=31.67| @It RSAMRAETATS BRI

[eJiEciiits RS * A




