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[bookmark: _Toc420663548][bookmark: _Toc420309360]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称2]

	工程地点
	[bookmark: 工程地点2]湘潭

	建筑热工设计分区
	[bookmark: 热工分区]夏热冬冷

	建筑面积
	[bookmark: 建筑面积]11122 m2

	建筑层数
	[bookmark: 地上层数]地上5层

	建筑高度
	[bookmark: 建筑高度]15.0m


[bookmark: _Toc420309361][bookmark: _Toc420663549][bookmark: TitleFormat]计算依据
[bookmark: 参考标准名称1]1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《住宅设计规范》GB50096—2011
4.  项目相关建筑图纸
[bookmark: _Toc420663551]参考标准
标准中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖和温和B地区达到12%, 在夏热冬冷和温和A地区达到8%, 在其他地区达到5%, 得5分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。
表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据
	气候区
	通风开口面积与房间地板面积比例
	得分

	夏热冬暖、温和B地区
	12%
	5

	
	14%
	6

	
	16%
	7

	
	18%
	8

	夏热冬冷、温和A地区
	8%
	5

	
	10%
	6

	
	12%
	7

	
	14%
	8

	其他地区
	5%
	5

	
	7%
	6

	
	9%
	7

	
	11%
	8



计算内容和方法
本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响。通风开口面积的确定，依据绿标条文说明进行[footnoteRef:0]。 [0:  来源：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）条文说明第5.2.10条。] 


通风开口面积统计
参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表
表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表
	层号
	户型
	房间
	门窗编号
	门窗类型
	门窗面积(㎡)
	通风开口面积(㎡)
	地板面积(㎡)
	开地比(%)

	1层
	1-ES
	1004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1011[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.32
	25.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	93.96
	36.88

	
	1-ET
	1003[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1005[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1006[一般商店]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.07
	31.32
	19.39

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1008[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	60.99
	60.99
	156.60
	38.95

	
	1-EU
	1001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.33
	29.80

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	8.06
	31.33
	25.71

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.33
	29.59

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1005[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.07
	31.33
	19.38

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1007[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	59.07
	59.07
	187.96
	31.43

	
	1-EV
	1010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1011[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1013[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1015[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.07
	31.32
	19.39

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1017[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	64.19
	64.19
	156.60
	40.99

	
	1-EX
	1001[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1003[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	35.76
	31.36
	114.04

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1005[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.36
	35.89

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1009[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	35.76
	31.36
	114.04

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1013[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	26.78
	31.36
	85.41

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	1017[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.34
	85.63

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1019[一般商店]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.34
	38.95

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1021[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.34
	85.63

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	192.78
	192.78
	253.44
	76.06

	
	1-EZ
	1001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.32
	29.81

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1004[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1006[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1008[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	59.07
	59.07
	156.60
	37.72

	
	1-FB
	1001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	22.45
	22.45
	62.64
	35.84

	
	1-FC
	1002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.32
	29.60

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	93.96
	36.88

	
	1-FD
	1001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1005[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.07
	31.32
	19.39

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	46.86
	46.86
	125.28
	37.41

	
	1-FE
	1001[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1003[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1005[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1008[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.32
	25.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	111.96
	111.96
	187.92
	59.58

	
	1-FF
	1004[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1012[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	38.03
	38.03
	62.64
	60.71

	
	1-GF
	1001[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.32
	57.18

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.91
	17.91
	31.32
	57.18

	
	1-GK
	1001[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1001[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	62.64
	55.33

	
	1-KB
	1017[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1029[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.32
	29.60

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1031[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	93.96
	36.88

	
	1-KC
	1018[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1020[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1022[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1024[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	8.06
	31.32
	25.72

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1025[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1032[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	17.86
	31.32
	57.01

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	1034[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.32
	57.18

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1036[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	8.93
	31.32
	28.51

	
	
	套内通风开口面积合计
	103.83
	103.83
	250.56
	41.44

	
	1-KD
	1002[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-KE
	1005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-KF
	1001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1004[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	62.64
	55.33

	
	1-KG
	1001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.33
	29.80

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	8.06
	31.33
	25.71

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.33
	29.59

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	1011[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	17.86
	31.33
	56.99

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	44.52
	44.52
	125.32
	35.53

	
	1-KJ
	1005[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.33
	85.66

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1011[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	5.12
	31.33
	16.34

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	1015[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	5.12
	31.34
	16.34

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	37.08
	37.08
	94.00
	39.44

	
	1-KK
	1001[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1003[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	8.98
	31.33
	28.66

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1009[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.34
	29.59

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	33.66
	33.66
	93.99
	35.81

	
	1-KL
	1014[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	11.19
	11.19
	31.32
	35.73

	
	1-KM
	1018[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-KN
	1019[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.35
	57.12

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1021[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.34
	57.14

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	35.82
	35.82
	62.69
	57.13

	
	1-KO
	1025[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.32
	29.81

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1027[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.33
	57.16

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1029[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.33
	85.66

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1031[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	26.78
	31.32
	85.52

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	80.86
	80.86
	125.30
	64.54

	
	1-KP
	1032[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	1034[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	26.78
	31.32
	85.52

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	53.62
	53.62
	62.64
	85.60

	3层
	1-A
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.33
	29.80

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.14
	31.33
	19.59

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3008[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.33
	29.59

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	3009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.33
	25.51

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	46.86
	46.86
	156.64
	29.92

	
	1-B
	3006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3012[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.32
	25.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	93.96
	36.88

	
	1-FG
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	27.62
	27.62
	62.64
	44.09

	
	1-FH
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3015[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.27
	31.32
	29.60

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	3017[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	34.66
	34.66
	93.96
	36.88

	
	1-FI
	3002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3018[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	22.45
	22.45
	62.64
	35.84

	
	1-FJ
	3004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.35
	49.15

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3008[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.34
	57.14

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.34
	45.08

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3019[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3020[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3022[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3024[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.07
	31.32
	19.39

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	3026[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3028[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	153.38
	153.38
	344.59
	44.51

	
	1-FK
	3034[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3036[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3041[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	46.86
	46.86
	94.82
	49.42

	
	1-FL
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3005[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	6.07
	31.32
	19.39

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	3007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	46.86
	46.86
	125.28
	37.41

	
	1-FM
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	29.54
	29.54
	62.64
	47.15

	
	1-FN
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3004[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	76.40
	76.40
	156.60
	48.79

	
	1-FO
	3001[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.33
	57.16

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.34
	38.95

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3005[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.33
	85.66

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.33
	35.72

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	68.14
	68.14
	125.33
	54.37

	
	1-GL
	3001[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.32
	57.18

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3002[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3002[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	3003[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.33
	49.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3005[一般商店]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	35.76
	31.33
	114.15

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3006[一般商店]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.33
	38.97

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3008[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.32
	25.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	3010[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.33
	57.16

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3011[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.34
	55.29

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3012[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3015[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	17.86
	31.32
	57.01

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	3016[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3018[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	270.15
	270.15
	469.86
	57.50

	
	1-GM
	3032[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3033[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3039[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3040[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	69.31
	69.31
	125.28
	55.33

	
	1-GN
	3031[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-GO
	3038[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	35.76
	31.32
	114.19

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	35.76
	35.76
	31.32
	114.19

	
	1-GP
	3030[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	26.84
	26.84
	31.32
	85.68

	
	1-GQ
	3037[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	35.76
	31.32
	114.19

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	35.76
	35.76
	31.32
	114.19

	
	1-GR
	3002[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.32
	57.18

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3007[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3010[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	35.76
	31.32
	114.19

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	129.29
	129.29
	187.92
	68.80

	
	1-GS
	3001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-GU
	3001[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3004[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	3006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	81.93
	81.93
	125.28
	65.40

	5层
	1-C
	5034[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5036[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	53.67
	53.67
	62.64
	85.68

	
	1-FP
	5004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.35
	35.90

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.32
	29.81

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5008[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5013[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.36
	49.13

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5015[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.36
	25.48

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	5016[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	5017[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	86.64
	86.64
	219.35
	39.50

	
	1-FQ
	5026[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.26
	31.32
	35.94

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5033[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	22.45
	22.45
	62.64
	35.84

	
	1-FR
	5014[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5016[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	29.54
	29.54
	62.64
	47.15

	
	1-FS
	5001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.34
	31.32
	29.81

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	14.13
	31.32
	45.11

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.32
	49.20

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5008[]
	C0916
	推拉窗
	1.54
	12.21
	31.32
	38.98

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	7.99
	31.32
	25.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	76.40
	76.40
	187.92
	40.66

	
	1-GV
	5001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.33
	55.31

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.33
	55.31

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5004[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.33
	35.72

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	63.18
	63.18
	125.31
	50.42

	
	1-GW
	5035[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	17.91
	31.32
	57.18

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5036[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	35.24
	35.24
	62.64
	56.25

	
	1-GX
	5034[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-GY
	5001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-GZ
	5013[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-HA
	5004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-HB
	5010[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	26.84
	26.84
	31.32
	85.68

	
	1-HC
	5002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	17.33
	17.33
	31.32
	55.33

	
	1-HD
	5001[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5003[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	8.06
	31.32
	25.72

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5006[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	8.93
	31.32
	28.51

	
	
	5008[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5010[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	15.41
	31.33
	49.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	5012[]
	C4918
	推拉窗
	8.93
	17.86
	31.33
	56.99

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	103.92
	103.92
	187.94
	55.29

	
	1-HE
	5021[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	11.19
	31.32
	35.73

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	5027[一般商店]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	17.33
	31.32
	55.33

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C0916
	推拉窗
	1.54
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C3010
	推拉窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	28.52
	28.52
	62.64
	45.53

	
	1-HF
	5037[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	26.84
	26.84
	31.32
	85.68

	
	1-HG
	5033[]
	C4118
	推拉窗
	7.38
	26.84
	31.32
	85.68

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	C4918
	推拉窗
	8.93
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	26.84
	26.84
	31.32
	85.68

	7层
	1-FU
	7001[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	9.60
	31.32
	30.65

	
	
	
	C3016
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.86
	31.32
	31.47

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	19.46
	19.46
	62.64
	31.06

	
	1-FV
	7032[]
	C4116
	推拉窗
	6.56
	16.10
	31.32
	51.39

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7035[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.86
	31.32
	31.47

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	25.95
	25.95
	62.64
	41.43

	
	1-FX
	7001[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	9.60
	31.32
	30.65

	
	
	
	C3016
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7002[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	9.60
	31.32
	30.65

	
	
	
	C3016
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7003[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	9.60
	31.32
	30.65

	
	
	
	C3016
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7005[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	4.80
	31.32
	15.33

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	43.68
	43.68
	156.60
	27.89

	
	1-FY
	7001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	56.19
	56.19
	125.28
	44.85

	
	1-HH
	7005[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	9.60
	31.32
	30.65

	
	
	
	C3016
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7009[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	4.80
	31.32
	15.33

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	24.48
	24.48
	93.96
	26.05

	
	1-HI
	7002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-HJ
	7036[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-HO
	7002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-HP
	7015[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-HQ
	7001[]
	C4116
	推拉窗
	6.56
	16.10
	31.34
	51.36

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.36
	57.45

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.86
	31.35
	31.44

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	7008[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.36
	57.45

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7012[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	7013[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.36
	57.45

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	98.02
	98.02
	188.09
	52.11

	9层
	1-FZ
	9006[]
	C4116
	推拉窗
	6.56
	16.10
	31.32
	51.39

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9008[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.86
	31.32
	31.47

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	25.95
	25.95
	62.64
	41.43

	
	1-GA
	9001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9008[]
	C4116
	推拉窗
	6.56
	16.10
	31.32
	51.39

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.86
	31.32
	31.47

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	72.06
	72.06
	156.60
	46.02

	
	1-GB
	9004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	54.05
	54.05
	93.96
	57.52

	
	1-GC
	9007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9011[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	16.74
	31.34
	53.40

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9012[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9014[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	70.78
	70.78
	125.30
	56.49

	
	1-HR
	9004[]
	C2016
	推拉窗
	3.20
	9.60
	31.32
	30.65

	
	
	
	C3016
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	9.60
	9.60
	31.32
	30.65

	
	1-HU
	9003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9004[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	36.03
	36.03
	62.64
	57.52

	
	1-HV
	9002[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-HW
	9001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	38.18
	38.18
	93.96
	40.63

	
	1-HX
	9001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9006[]
	C4116
	推拉窗
	6.56
	16.10
	31.32
	51.39

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9010[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	9.86
	31.32
	31.47

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	9013[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	82.14
	82.14
	187.92
	43.71

	
	1-IA
	9001[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9003[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	38.18
	38.18
	93.96
	40.63

	
	1-IB
	9006[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-IC
	9005[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	18.02
	18.02
	31.32
	57.52

	
	1-ID
	9007[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	18.02
	31.32
	57.52

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	C4916
	推拉窗
	7.94
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	9009[]
	C0808
	推拉窗
	0.64
	10.08
	31.32
	32.18

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C0808
	推拉窗
	0.64
	
	
	

	
	
	
	C4116
	推拉窗
	6.56
	
	
	

	
	
	
	M0820
	推拉窗
	1.60
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	28.10
	28.10
	62.64
	44.85


[bookmark: 统计计算表]
注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。
[bookmark: _Toc420663553]结论
[bookmark: 总结论][bookmark: 最小比例值][bookmark: 结论标准要求][bookmark: 得分]通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为26.1%，按照标准要求该项得8分。
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