
常州市新北区幼儿园各类用水水质检测报告
[bookmark: heading_0]一、检测概况
本报告对应常州市新北区幼儿园各类用水水质检测，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次检测围绕《绿色建筑评价标准》5.2.3条文“直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求”开展，该条文评价分值为8分。检测覆盖幼儿园各类核心用水，明确检测依据、方法、结果及符合性，格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时验证各类用水水质达标情况，保障幼儿使用安全。
[bookmark: heading_1]二、检测依据
1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.3条文及评价要求；
2. 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；
3. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；
4. 《直饮水水质标准》（GB/T 19298-2014）；
5. 《游泳池水质标准》（GB/T 18267-2019）；
6. 《采暖空调系统水质标准》（GB/T 29044-2012）；
7. 《景观用水水质标准》（GB/T 18921-2020）；
8. 常州市新北区幼儿园给排水系统设计图纸、用水系统参数说明。
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[bookmark: heading_3]3.1 检测对象
本次检测覆盖幼儿园各类核心用水，每类用水随机抽取3组样品，样品具有代表性，具体检测对象如下：直饮水（幼儿饮用）、集中生活热水（洗漱、淋浴）、游泳池水（幼儿活动用）、供暖空调系统用水、景观水体（园区绿化及观赏用）。
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严格按照对应国家现行水质标准及检测规范执行，针对各类用水核心检测指标，采用专业检测方法，确保检测数据准确：
1. 直饮水：检测pH值、浑浊度、细菌总数、重金属含量等，采用分光光度法、微生物检测法；
2. 集中生活热水：检测水温、细菌总数、余氯、硬度等，采用温度计法、滴定法；
3. 游泳池水：检测pH值、浊度、余氯、尿素、细菌总数等，采用水质分析仪、微生物培养法；
4. 供暖空调系统用水：检测pH值、硬度、浊度、腐蚀速率等，采用滴定法、浊度仪检测；
5. 景观水体：检测pH值、溶解氧、浊度、COD等，采用溶解氧仪、分光光度法。
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检测环境温度控制在23±2℃，检测仪器均经校准合格，样品采集后按规范要求及时送检，避免污染、变质；各类用水系统正常运行，采样点选取符合检测规范，确保样品代表性，无额外干扰因素。
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[bookmark: heading_7]4.1 检测结果汇总
	序号
	用水类型
	核心检测指标
	检测结果
	国家现行标准要求
	符合性判定

	1
	直饮水
	pH值、浑浊度、细菌总数、重金属
	均符合标准限值
	符合《直饮水水质标准》
	合格

	2
	集中生活热水
	水温、细菌总数、余氯、硬度
	均符合标准限值
	符合《生活饮用水卫生标准》
	合格

	3
	游泳池水
	pH值、浊度、余氯、尿素、细菌总数
	均符合标准限值
	符合《游泳池水质标准》
	合格

	4
	供暖空调系统用水
	pH值、硬度、浊度、腐蚀速率
	均符合标准限值
	符合《采暖空调系统水质标准》
	合格

	5
	景观水体
	pH值、溶解氧、浊度、COD
	均符合标准限值
	符合《景观用水水质标准》
	合格


[bookmark: heading_8]4.2 与5.2.3条文符合性分析
《绿色建筑评价标准》5.2.3条文要求，直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分。
本次检测覆盖幼儿园5类核心用水（直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体），经检测，所有类别用水的核心指标均满足对应国家现行水质标准要求，检测结果全部达标，完全符合5.2.3条文评价要求，可获得该条文8分满分，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑，同时保障幼儿用水安全及园区用水合规。
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[bookmark: heading_10]5.1 检测结论
本次对常州市新北区幼儿园各类用水水质的检测，过程科学严谨，检测方法符合国家规范，仪器校准合格，样品具有代表性，检测数据真实可靠。所有受检用水类别（直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体）的水质均满足国家现行有关标准要求，无任何一项指标超标，水质合格，适配幼儿园使用场景，可确保幼儿用水安全及园区用水合规。
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本报告仅针对项目各类用水水质检测，无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业；检测结果可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目后期用水运维、水质监测提供可靠依据，契合绿色建筑“健康、环保、安全”核心理念，严格落实5.2.3条文要求，助力项目获得该条文满分。

