结构计算书
（一）计算参数
抗震设防烈度：6 度（0.05g）
场地类别：Ⅱ 类（柳州典型场地）
设计地震分组：第一组
特征周期：Tg=0.35s
阻尼比：ξ=0.05（钢筋混凝土框架结构）
（二）计算结果
周期与振型：
第一周期：T₁=0.82s（平动为主）
扭转周期比：0.85（<0.9，满足规范要求）
层间位移角：
最大层间位移角：1/620（<1/600，满足性能目标）
构件承载力：
梁、柱正截面、斜截面承载力均满足中震不屈服要求
核心区抗剪承载力满足大震下安全要求
抗震性能评价：
小震：弹性阶段，构件无损伤
中震：构件不屈服，仅轻微塑性变形
大震：关键构件保持稳定，结构不倒塌
（三）计算结论
本项目基于性能的抗震设计计算结果表明，结构在多遇地震、设防烈度地震、罕遇地震下均满足预设性能目标，抗震性能较规范要求适度提高，安全可靠。
