内部非结构构件安全报告
桃坞小院建筑内部非结构构件安全报告
一、检测范围
内部分隔墙、吊顶、装饰构件、固定家具等。
二、安全性能
1. 与主体结构连接牢固，无脱落风险
2. 防火、防潮、抗震性能达标
3. 材料环保无辐射，符合室内安全要求
三、维护记录
建立非结构构件定期检查、维修台账，保障使用安全。
四、结论
内部非结构构件安全合规。
