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[bookmark: _Toc420663548][bookmark: _Toc420309360]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称2]檐下三生——循环共生的未来乡村客厅设计

	工程地点
	[bookmark: 工程地点2]郴州

	建筑热工设计分区
	[bookmark: 热工分区]夏热冬冷

	建筑面积
	[bookmark: 建筑面积]3547 m2

	建筑层数
	[bookmark: 地上层数]地上4层

	建筑高度
	[bookmark: 建筑高度]19.1m


[bookmark: _Toc420309361][bookmark: _Toc420663549][bookmark: TitleFormat]计算依据
[bookmark: 参考标准名称1]1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《住宅设计规范》GB50096—2011
4.  项目相关建筑图纸
[bookmark: _Toc420663551]参考标准
标准中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖和温和B地区达到12%, 在夏热冬冷和温和A地区达到8%, 在其他地区达到5%, 得5分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。
表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据
	气候区
	通风开口面积与房间地板面积比例
	得分

	夏热冬暖、温和B地区
	12%
	5

	
	14%
	6

	
	16%
	7

	
	18%
	8

	夏热冬冷、温和A地区
	8%
	5

	
	10%
	6

	
	12%
	7

	
	14%
	8

	其他地区
	5%
	5

	
	7%
	6

	
	9%
	7

	
	11%
	8



计算内容和方法
本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响。通风开口面积的确定，依据绿标条文说明进行[footnoteRef:0]。 [0:  来源：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）条文说明第5.2.10条。] 


通风开口面积统计
参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表
表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表
	层号
	户型
	房间
	门窗编号
	门窗类型
	门窗面积(㎡)
	通风开口面积(㎡)
	地板面积(㎡)
	开地比(%)

	1层
	1-A
	1002[餐厅]
	C1521
	推拉窗-向左开
	3.15
	93.06
	564.36
	16.49

	
	
	
	C1521
	推拉窗-向左开
	3.15
	
	
	

	
	
	
	C1521
	推拉窗-向左开
	3.15
	
	
	

	
	
	
	C1521
	推拉窗-向左开
	3.15
	
	
	

	
	
	
	C1521
	推拉窗-向左开
	3.15
	
	
	

	
	
	
	C1521
	推拉窗-向左开
	3.15
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1821
	推拉窗-向左开
	3.78
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C2730
	推拉窗
	8.10
	
	
	

	
	
	
	C2730
	推拉窗
	8.10
	
	
	

	
	
	
	C2730
	推拉窗
	8.10
	
	
	

	
	
	
	M4021
	推拉窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	M4021
	推拉窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	M4021
	推拉窗
	8.40
	
	
	

	
	
	1012[厨房]
	C2430
	推拉窗
	7.20
	43.38
	131.43
	33.01

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	M3621
	推拉窗-向左开
	7.56
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	166.68
	136.44
	772.74
	17.66

	
	1-B
	1056[书房]
	C1824
	推拉窗
	4.32
	16.32
	22.03
	74.06

	
	
	
	C2024
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	1059[书房]
	C1515
	推拉窗-向左开
	2.25
	7.05
	21.93
	32.15

	
	
	
	C1515
	推拉窗-向左开
	2.25
	
	
	

	
	
	
	C2024
	推拉窗
	4.80
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	25.62
	23.37
	91.55
	25.53

	
	1-C
	1003[]
	C1530
	推拉窗
	4.50
	116.82
	447.23
	26.12

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	
	M2124
	推拉窗-向左开
	5.04
	
	
	

	
	
	1018[书房]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	45.78
	112.42
	40.72

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	M1621
	推拉窗-向左开
	3.36
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	166.80
	162.60
	696.89
	23.33

	
	1-E
	1082[书房]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	13.08
	48.17

	
	
	1083[书房]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	12.39
	50.86

	
	
	1084[书房]
	C1209
	推拉窗-向左开
	1.08
	9.54
	11.19
	85.27

	
	
	
	C1530
	推拉窗
	4.50
	
	
	

	
	
	
	C1530
	推拉窗
	4.50
	
	
	

	
	
	1091[书房]
	C3030
	推拉窗
	9.00
	9.00
	10.60
	84.91

	
	
	1092[书房]
	C2430
	推拉窗
	7.20
	7.20
	10.05
	71.61

	
	
	1093[书房]
	C1530
	推拉窗
	4.50
	10.80
	9.01
	119.91

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	49.68
	49.14
	387.95
	12.67

	2层
	2-A
	2011[餐厅]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	61.62
	131.44
	46.88

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	
	M2421
	推拉窗-向左开
	5.04
	
	
	

	
	
	2014[餐厅]
	C2730
	推拉窗
	8.10
	31.20
	117.49
	26.56

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	2015[餐厅]
	C2430
	推拉窗
	7.20
	30.30
	117.04
	25.89

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	2017[餐厅]
	C1830
	推拉窗
	5.40
	68.40
	114.29
	59.85

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C2730
	推拉窗
	8.10
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	2019[餐厅]
	C1830
	推拉窗
	5.40
	28.80
	101.40
	28.40

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	2021[餐厅]
	C1830
	推拉窗
	5.40
	28.50
	99.54
	28.63

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	251.34
	248.82
	758.15
	32.82

	3层
	3-A
	3006[书房]
	C1030
	推拉窗
	3.00
	74.10
	184.40
	40.18

	
	
	
	C1230
	推拉窗
	3.60
	
	
	

	
	
	
	C1530
	推拉窗
	4.50
	
	
	

	
	
	
	C1830
	推拉窗
	5.40
	
	
	

	
	
	
	C2030
	推拉窗
	6.00
	
	
	

	
	
	
	C2730
	推拉窗
	8.10
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C4730
	推拉窗
	14.10
	
	
	

	
	
	
	M2024
	推拉窗-向左开
	6.89
	
	
	

	
	
	3025[书房]
	C2030
	推拉窗
	6.00
	75.00
	85.29
	87.94

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	M2024
	推拉窗-向左开
	6.89
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	158.08
	149.10
	393.18
	37.92

	
	3-B
	2944[卧室]
	C2430
	推拉窗
	7.20
	7.20
	23.43
	30.73

	
	
	3001[卧室]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	25.94
	24.29

	
	
	3002[卧室]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	22.97
	27.43

	
	
	3034[卧室]
	C3030
	推拉窗
	9.00
	9.00
	33.95
	26.51

	
	
	3038[卧室]
	C1530
	推拉窗
	4.50
	29.70
	30.68
	96.80

	
	
	
	C2430
	推拉窗
	7.20
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	3044[卧室]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	25.13
	25.07

	
	
	3047[卧室]
	C2430
	推拉窗
	7.20
	7.20
	24.37
	29.54

	
	
	3052[卧室]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	23.48
	26.84

	
	
	3065[卧室]
	C1230
	推拉窗
	3.60
	3.60
	16.48
	21.84

	
	
	3066[卧室]
	C1230
	推拉窗
	3.60
	3.60
	16.48
	21.84

	
	
	3067[卧室]
	C1530
	推拉窗
	4.50
	4.50
	16.50
	27.27

	
	
	3069[卧室]
	C1530
	推拉窗
	4.50
	4.50
	16.42
	27.40

	
	
	3071[卧室]
	C2430
	推拉窗
	7.20
	7.20
	15.82
	45.50

	
	
	3077[卧室]
	C2130
	推拉窗
	6.30
	6.30
	14.34
	43.93

	
	
	3079[卧室]
	C1230
	推拉窗
	3.60
	3.60
	14.85
	24.25

	
	
	3081[卧室]
	C1830
	推拉窗
	5.40
	20.70
	13.57
	152.59

	
	
	
	C2130
	推拉窗
	6.30
	
	
	

	
	
	
	C3030
	推拉窗
	9.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	132.30
	132.30
	633.24
	20.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: 统计计算表]
注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。
[bookmark: _Toc420663553]结论
[bookmark: 总结论][bookmark: 最小比例值][bookmark: 结论标准要求][bookmark: 得分]通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为12.7%，按照标准要求该项得7分。
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