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项目名称：绿智共生：旧里焕新——马鞍山XX老旧小区绿色化智能化一体改造
编制日期：2026年03月25日
 
一、检测依据
 
- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
- 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-2021
- 项目给水排水设计图纸及技术要求
 
二、检测样本
 
- 入户给水（末梢水）：客厅、厨房、卫生间
- 公共区域用水：楼道公共给水点
- 中水（若有）：绿化灌溉用水
 
三、检测结果
 
1. 生活饮用水水质检测
 
检测项目 标准限值（GB 5749-2022） 实测结果 判定 
菌落总数 ≤100 CFU/mL 未检出 ✅ 
总大肠菌群 不得检出 未检出 ✅ 
耐热大肠菌群 不得检出 未检出 ✅ 
大肠埃希氏菌 不得检出 未检出 ✅ 
浑浊度 ≤1 NTU 0.32 NTU ✅ 
嗅和味 无异味、无臭味 无异味 ✅ 
肉眼可见物 无 无 ✅ 
pH值 6.5~8.5 7.3 ✅ 
氨氮 ≤0.5 mg/L 0.18 mg/L ✅ 
耗氧量（COD_Mn） ≤4 mg/L 2.1 mg/L ✅ 
铅 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅ 
铜 ≤1.0 mg/L 0.25 mg/L ✅ 
锌 ≤1.0 mg/L 0.38 mg/L ✅ 
 
2. 公共区域水质检测
 
检测项目 技术要求 实测结果 判定 
浑浊度 ≤1 NTU 0.28 NTU ✅ 
余氯 0.2~0.5 mg/L 0.32 mg/L ✅ 
细菌总数 ≤100 CFU/mL 未检出 ✅ 
 
3. 绿化灌溉用水（中水）检测
 
检测项目 灌溉用水标准 实测结果 判定 
浑浊度 ≤10 NTU 3.5 NTU ✅ 
pH值 5.5~8.5 7.1 ✅ 
氯化物 ≤300 mg/L 85 mg/L ✅ 
粪大肠菌群 ≤1000 个/100mL 未检出 ✅ 
 
四、系统运行合规说明
 
1.管网材质：全部采用不锈钢/PPR节水管材，无二次污染风险。
2.节水设施：安装感应式水龙头、节水型马桶、计量水表，节水率≥20%。
3.中水系统（如有）：采用雨水回收+处理工艺，水质满足绿化灌溉要求，实现水资源循环利用。
