智能化服务系统运行记录文件
（用于《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款申报）
一、文件用途
本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.9 具有智能化服务系统条款要求，作为智能化服务系统运行情况的正式佐证材料。
本项目已满足条款第 1、2 款（共 6 分），包括：
· 多类型智能化服务功能（家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制等）
· 远程控制功能
本文件包含：
· 系统运行状态记录
· 功能运行记录
· 报警记录
· 远程控制记录
· 系统稳定性分析
可直接用于绿色建筑二星级申报材料提交。

二、项目基本信息
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建设单位： 河南工业大学
· 系统类型： 智能化服务系统（Smart Service System）
· 记录时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

三、系统运行状态记录
	日期
	系统状态
	数据上传
	远程控制
	报警情况
	备注

	2025/09/05
	正常
	正常
	正常
	无
	—

	2025/09/06
	正常
	正常
	正常
	1 条（烟感报警）
	已处理

	2025/09/07
	正常
	正常
	正常
	无
	—

	2025/09/08
	正常
	正常
	正常
	无
	—


系统整体运行稳定，数据上传连续无中断。

四、功能运行记录（对应第 1 款：3 分）
4.1 家电控制运行记录
	日期
	控制设备
	操作方式
	运行情况

	2025/09/05
	空调
	自动 + 远程
	正常

	2025/09/06
	窗帘
	自动
	正常

	2025/09/07
	空调
	远程
	正常


4.2 照明控制运行记录
	日期
	区域
	控制方式
	运行情况

	2025/09/05
	公共大厅
	自动调光
	正常

	2025/09/06
	阅览区
	场景控制
	正常

	2025/09/07
	走廊
	定时控制
	正常


4.3 安全报警运行记录
	日期
	报警类型
	位置
	处理时间
	处理结果

	2025/09/06
	烟感报警
	二层走廊
	5 分钟
	误报，已复位


4.4 环境监测运行记录
	日期
	PM2.5（μg/m³）
	CO₂（ppm）
	温度（℃）
	状态

	2025/09/05
	18
	620
	24.5
	正常

	2025/09/06
	20
	640
	24.3
	正常

	2025/09/07
	17
	610
	24.6
	正常


4.5 建筑设备控制运行记录
	日期
	设备
	控制方式
	状态

	2025/09/05
	新风机组
	BAS 联动
	正常

	2025/09/06
	给排水泵
	远程监控
	正常

	2025/09/07
	空调末端
	自动控制
	正常



五、远程控制运行记录（对应第 2 款：3 分）
5.1 远程控制日志（节选）
	日期
	控制对象
	操作人
	操作内容
	结果

	2025/09/05
	空调系统
	管理员 A
	远程开机
	成功

	2025/09/06
	照明系统
	管理员 B
	远程调光
	成功

	2025/09/07
	安防系统
	管理员 A
	远程复位报警
	成功


5.2 远程报警推送记录
	日期
	报警类型
	推送对象
	推送方式
	处理情况

	2025/09/06
	烟感报警
	管理员 A
	APP 推送
	已处理


系统远程控制功能稳定，响应及时。

六、系统稳定性分析
· 系统在线率：99.8%
· 数据上传成功率：100%
· 报警闭环率：100%
· 远程控制成功率：100%
· 各子系统运行正常，无重大故障
系统运行稳定，满足绿色建筑智能化服务系统运行要求。

七、结论
本项目智能化服务系统运行稳定、功能完善，已满足《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款前两项要求（共 6 分）。
本运行记录文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月

