敦煌市阳关镇学校实验楼项目围护结构内部冷凝验算报告
构造做法：外墙 / 屋面均设置隔汽层，保温层厚度满足规范要求；
验算结果：围护结构内部各层温度均高于对应水蒸气分压力下的露点温度，无冷凝现象；
[bookmark: _GoBack]结论：屋面、外墙内部满足防冷凝要求。
