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	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]养老院绿建改造项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]广东-深圳

	气候分区
	[bookmark: 气候分区]夏热冬暖B区

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上7277㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上9          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]31.4m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]28588.86
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[bookmark: 计算依据]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
[bookmark: _Toc31534]建筑大样
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1层平面
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2层平面
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3层平面
[image: ]
4层平面
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5层平面
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6层平面
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7层平面
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8层平面
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9层平面
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10层平面
[bookmark: _Toc27162]规定性指标检查
[bookmark: _Toc24575]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	APP改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	1050.0
	1620.0
	0.0014
	

	石膏板
	0.330
	5.280
	1050.0
	1050.0
	0.0790
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


[bookmark: _Toc6082]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：倒置式上人屋面 (K=0.398,D=3.483)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋细石混凝土（双向配筋） 50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 80mm＋APP改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.909,D=3.849)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石膏板 10mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.809,D=2.922)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 30mm＋石膏板 10mm
4. 外窗：PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174
5. 幕墙：PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174
[bookmark: _Toc16337]体形系数
体形系数
	外表面积
	13336.12

	建筑体积
	28588.86

	体形系数
	0.47


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	2.900
	1510.88
	2135.65
	4381.56

	2
	1.600
	39.72
	1677.36
	4726.65

	3
	3.100
	328.18
	1195.03
	1017.35

	4
	3.400
	519.97
	1092.63
	1767.90

	5
	3.400
	1767.43
	2813.01
	6063.24

	6
	3.400
	1372.13
	1559.87
	4719.23

	7
	3.400
	1135.54
	1173.17
	3860.74

	8
	3.400
	603.59
	1085.81
	2052.20

	9
	3.400
	0.00
	603.59
	-0.03

	10
	3.400
	0.00
	0.00
	0.00

	合计
	31.40
	7277.45
	13336.12
	28588.86


[bookmark: _Toc18065]窗墙比
窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1120.03
	2651.89
	0.42

	北向
	立面2
	1211.07
	2661.46
	0.46

	东向
	立面3
	515.19
	1469.41
	0.35

	西向
	立面4
	439.92
	1317.78
	0.33


外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	36.62
	1120.03

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	10.45
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	21.60
	

	
	
	
	3.00×1.50
	1
	8
	4.50
	36.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	12.30
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	107.89
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	21.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	6.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	5.61
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	5.99
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	31.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	3.76
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	13.95
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	5.55
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	5.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.52
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	6.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	7.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	41.03
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	17.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	12.22
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	0.11
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	15.98
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	6.85
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	24.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	61.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	4.90
	

	
	
	C0924
	0.90×2.40
	1
	1
	2.16
	2.16
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1
	6
	4.50
	27.00
	

	
	
	C3315
	3.34×1.50
	5
	1
	5.01
	5.01
	

	
	
	C3315
	3.35×1.50
	6~7
	2
	5.02
	10.04
	

	
	
	C3915
	3.90×1.50
	5~6
	2
	5.85
	11.71
	

	
	
	C4015
	3.98×1.50
	5~7
	5
	5.97
	29.84
	

	
	
	C4015
	4.02×1.50
	5~7
	3
	6.03
	18.09
	

	
	
	C4015
	3.98×1.50
	5~8
	4
	5.97
	23.90
	

	
	
	C4015
	4.04×1.50
	5~7
	3
	6.06
	18.18
	

	
	
	C4015
	4.03×1.50
	5~7
	3
	6.04
	18.13
	

	
	
	C4015
	3.97×1.50
	6~7
	2
	5.95
	11.90
	

	
	
	C4115
	4.13×1.50
	4~5
	2
	6.20
	12.39
	

	
	
	C4115
	4.08×1.50
	5~7
	5
	6.12
	30.59
	

	
	
	C4115
	4.12×1.50
	5~7
	6
	6.18
	37.09
	

	
	
	C4115
	4.12×1.50
	5~8
	4
	6.17
	24.70
	

	
	
	C4115
	4.07×1.50
	5~7
	3
	6.10
	18.30
	

	
	
	C4115
	4.07×1.50
	5~7
	3
	6.10
	18.31
	

	
	
	C4115
	4.06×1.50
	5~7
	3
	6.09
	18.27
	

	
	
	C4115
	4.08×1.50
	8
	1
	6.12
	6.12
	

	
	
	C4215
	4.17×1.50
	5,8
	2
	6.25
	12.50
	

	
	
	C4315
	4.27×1.50
	4~5
	4
	6.41
	25.62
	

	
	
	C4315
	4.33×1.50
	4~5
	2
	6.50
	12.99
	

	
	
	C4315
	4.34×1.50
	5~8
	4
	6.51
	26.06
	

	
	
	C4315
	4.32×1.50
	5
	1
	6.48
	6.48
	

	
	
	C4315
	4.28×1.50
	7
	1
	6.42
	6.42
	

	
	
	C4315
	4.32×1.50
	8
	1
	6.49
	6.49
	

	
	
	C4415
	4.43×1.50
	4
	1
	6.64
	6.64
	

	
	
	C4415
	4.42×1.50
	5~8
	4
	6.63
	26.53
	

	
	
	C4415
	4.36×1.50
	8
	1
	6.54
	6.54
	

	
	
	C4515
	4.52×1.50
	5~6
	2
	6.78
	13.56
	

	
	
	C4515
	4.51×1.50
	6~7
	2
	6.76
	13.52
	

	
	
	C4715
	4.67×1.50
	4~5
	2
	7.01
	14.02
	

	
	
	C4815
	4.76×1.50
	6,8
	2
	7.13
	14.27
	

	
	
	C4815
	4.76×1.50
	7
	1
	7.13
	7.13
	

	
	
	C6615
	6.56×1.50
	8
	1
	9.83
	9.83
	

	
	
	C7415
	7.40×1.50
	5~8
	4
	11.10
	44.40
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	19.98
	1211.07

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	21.60
	

	
	
	
	3.00×1.50
	1
	8
	4.50
	36.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	48.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	8.62
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.34
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	32.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.29
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	1.14
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	12.96
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	18.06
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	13.95
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	5.01
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	52.59
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	3.71
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	7.41
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1,3
	
	
	29.52
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	8.21
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	38.63
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	12.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	0.10
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	52.29
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	4.92
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	24.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	61.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	3.58
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	5
	
	
	7.38
	

	
	
	
	8.20×1.50
	5
	1
	12.30
	12.30
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	5
	
	
	8.20
	

	
	
	C19715
	19.70×1.50
	5~6
	2
	29.55
	59.10
	

	
	
	C20115
	20.06×1.50
	5
	1
	30.09
	30.09
	

	
	
	C20215
	20.20×1.50
	5~6
	2
	30.30
	60.60
	

	
	
	C21715
	21.70×1.50
	6
	1
	32.56
	32.56
	

	
	
	C21715
	21.69×1.50
	7
	1
	32.54
	32.54
	

	
	
	C22215
	22.20×1.50
	7
	1
	33.30
	33.30
	

	
	
	C24915
	24.91×1.50
	5~7
	3
	37.36
	112.07
	

	
	
	C26515
	26.54×1.50
	5
	1
	39.81
	39.81
	

	
	
	C26615
	26.55×1.50
	6~7
	2
	39.83
	79.66
	

	
	
	C26615
	26.56×1.50
	8
	1
	39.83
	39.83
	

	
	
	C27815[27615]
	27.59×1.50
	8
	1
	41.38
	41.38
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1
	6
	4.50
	27.00
	

	
	
	C4115
	4.08×1.50
	5
	1
	6.13
	6.13
	

	
	
	C5115
	5.10×1.50
	4~5
	2
	7.65
	15.29
	

	
	
	C8115
	8.10×1.50
	4~5
	2
	12.15
	24.30
	

	
	
	C9115
	9.10×1.50
	4
	1
	13.66
	13.66
	

	
	
	C9215
	9.20×1.50
	4
	1
	13.80
	13.80
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	50.04
	515.19

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	4.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	13.36
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	13.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.52
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	15.30
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	4.92
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	2.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	62.43
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	0.81
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	7.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	24.26
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	28.71
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	97.54
	

	
	
	C2015
	1.99×1.50
	5
	1
	2.98
	2.98
	

	
	
	C22515
	22.53×1.50
	5
	1
	33.79
	33.79
	

	
	
	C2315
	2.31×1.50
	4
	1
	3.46
	3.46
	

	
	
	C2315
	2.30×1.50
	5
	1
	3.46
	3.46
	

	
	
	C2315
	2.30×1.50
	6~7
	3
	3.45
	10.35
	

	
	
	C2315
	2.30×1.50
	8
	1
	3.45
	3.45
	

	
	
	C7015
	7.00×1.50
	4~5
	2
	10.50
	21.00
	

	
	
	C7015
	6.97×1.50
	5~7
	3
	10.46
	31.37
	

	
	
	C7015
	6.97×1.50
	8
	1
	10.46
	10.46
	

	
	
	C7815
	7.80×1.50
	5~6
	2
	11.70
	23.40
	

	
	
	C9815
	9.79×1.50
	6
	1
	14.68
	14.68
	

	
	
	C9815
	9.79×1.50
	7
	1
	14.68
	14.68
	

	
	
	C9915
	9.85×1.50
	5
	1
	14.78
	14.78
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	11.99
	439.92

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	9.90
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	17.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	17.72
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	6.07
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	1
	
	
	24.46
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	35.12
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	
	3
	
	
	45.53
	

	
	
	C10115
	10.11×1.50
	6
	1
	15.17
	15.17
	

	
	
	C10115
	10.12×1.50
	7
	1
	15.17
	15.17
	

	
	
	C10115
	10.11×1.50
	8
	1
	15.16
	15.16
	

	
	
	C1815
	1.85×1.50
	5
	1
	2.77
	2.77
	

	
	
	C22515
	22.51×1.50
	5
	1
	33.77
	33.77
	

	
	
	C2315
	2.30×1.50
	5~7
	3
	3.44
	10.33
	

	
	
	C2315
	2.35×1.50
	5~7
	3
	3.52
	10.55
	

	
	
	C4615
	4.60×1.50
	4~5
	2
	6.90
	13.80
	

	
	
	C7015
	7.00×1.50
	5~7
	3
	10.50
	31.50
	

	
	
	C7015
	6.96×1.50
	5~7
	3
	10.44
	31.32
	

	
	
	C7315
	7.34×1.50
	5
	1
	11.01
	11.01
	

	
	
	C7515
	7.50×1.50
	5~6
	2
	11.25
	22.50
	

	
	
	C9815
	9.80×1.50
	5~8
	4
	14.70
	58.80
	


[bookmark: _Toc11963]天窗
天窗屋顶比
	本工程无此项内容
天窗类型
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc21869]屋顶
倒置式上人屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土（双向配筋）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.20
	2.222
	1.440

	APP改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	273
	－
	－
	－
	2.354
	3.483

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足



[bookmark: _Toc1653]外墙
外墙相关构造
外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	石膏板
	10
	0.330
	5.280
	1.00
	0.030
	0.160

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.941
	3.849

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.91


外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	30
	0.030
	0.540
	1.10
	0.909
	0.540

	石膏板
	10
	0.330
	5.280
	1.00
	0.030
	0.160

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	1.076
	2.922

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.81


热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	30
	0.030
	0.540
	1.10
	0.909
	0.540

	石膏板
	10
	0.330
	5.280
	1.00
	0.030
	0.160

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	1.076
	2.922

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.81


外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 公建2015外墙K修正系数表] 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05



外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	933.89
	0.625
	0.91
	3.85
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	560.53
	0.375
	0.81
	2.92
	0.75

	合计
	
	1494.42
	1.000
	0.87
	3.50
	0.75

	平均传热系数K
	0.87 × 1.00 = 0.87


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	939.99
	0.678
	0.91
	3.85
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	447.04
	0.322
	0.81
	2.92
	0.75

	合计
	
	1387.03
	1.000
	0.88
	3.55
	0.75

	平均传热系数K
	0.88 × 1.00 = 0.88


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	616.87
	0.655
	0.81
	2.92
	0.75

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	325.11
	0.345
	0.91
	3.85
	0.75

	合计
	
	941.98
	1.000
	0.84
	3.24
	0.75

	平均传热系数K
	0.84 × 1.00 = 0.84


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	545.22
	0.634
	0.91
	3.85
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	315.35
	0.366
	0.81
	2.92
	0.75

	合计
	
	860.58
	1.000
	0.87
	3.51
	0.75

	平均传热系数K
	0.87 × 1.00 = 0.87


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	2744.21
	0.586
	0.91
	3.85
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	1939.80
	0.414
	0.81
	2.92
	0.75

	合计
	
	4684.01
	1.000
	0.87
	3.47
	0.75

	平均传热系数K
	0.87 × 1.00 = 0.87

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc31734]外窗热工
外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边))
	65
	1.80
	0.17
	0.270
	实测数据

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边))
	18
	1.80
	0.17
	0.270
	实测数据

	
	
	窗编号

	
	
	C2015，C22515，C2315，C7015，C7815，C9815，C9915，C10115，C1815，C4615，C7315，C7515，，C0924，C3015，C3315，C3915，C4015，C4115，C4215，C4315，C4415，C4515，C4715，C4815，C6615，C7415，C19715，C20115，C20215，C21715，C22215，C24915，C26515，C26615，C27815[27615]，C5115，C8115，C9115，C9215


外遮阳类型
平板遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	无外遮阳
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	36.625
	65
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	10.446
	65
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	21.600
	65
	1.800

	4
	
	1
	8
	4.500
	36.000
	18
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	12.300
	65
	1.800

	6
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	107.894
	65
	1.800

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	21.600
	65
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.000
	65
	1.800

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.610
	65
	1.800

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.990
	65
	1.800

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	31.500
	65
	1.800

	12
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	3.758
	65
	1.800

	13
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.955
	65
	1.800

	14
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.549
	65
	1.800

	15
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.702
	65
	1.800

	16
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.520
	65
	1.800

	17
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.602
	65
	1.800

	18
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	7.497
	65
	1.800

	19
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	41.026
	65
	1.800

	20
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	17.400
	65
	1.800

	21
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	12.220
	65
	1.800

	22
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	0.111
	65
	1.800

	23
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	15.984
	65
	1.800

	24
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	6.851
	65
	1.800

	25
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	24.600
	65
	1.800

	26
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	61.055
	65
	1.800

	27
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	4.901
	65
	1.800

	28
	C0924
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	1.800

	29
	C3015
	1
	6
	4.500
	27.000
	18
	1.800

	30
	C3315
	5
	1
	5.010
	5.010
	18
	1.800

	31
	C3315
	6~7
	2
	5.021
	10.041
	18
	1.800

	32
	C3915
	5~6
	2
	5.853
	11.706
	18
	1.800

	33
	C4015
	5~7
	5
	5.969
	29.843
	18
	1.800

	34
	C4015
	5~7
	3
	6.030
	18.090
	18
	1.800

	35
	C4015
	5~8
	4
	5.975
	23.898
	18
	1.800

	36
	C4015
	5~7
	3
	6.059
	18.176
	18
	1.800

	37
	C4015
	5~7
	3
	6.044
	18.131
	18
	1.800

	38
	C4015
	6~7
	2
	5.952
	11.904
	18
	1.800

	39
	C4115
	4~5
	2
	6.197
	12.393
	18
	1.800

	40
	C4115
	5~7
	5
	6.119
	30.593
	18
	1.800

	41
	C4115
	5~7
	6
	6.182
	37.089
	18
	1.800

	42
	C4115
	5~8
	4
	6.174
	24.696
	18
	1.800

	43
	C4115
	5~7
	3
	6.101
	18.302
	18
	1.800

	44
	C4115
	5~7
	3
	6.102
	18.306
	18
	1.800

	45
	C4115
	5~7
	3
	6.092
	18.275
	18
	1.800

	46
	C4115
	8
	1
	6.120
	6.120
	18
	1.800

	47
	C4215
	5,8
	2
	6.252
	12.504
	18
	1.800

	48
	C4315
	4~5
	4
	6.405
	25.620
	18
	1.800

	49
	C4315
	4~5
	2
	6.495
	12.990
	18
	1.800

	50
	C4315
	5~8
	4
	6.515
	26.058
	18
	1.800

	51
	C4315
	5
	1
	6.483
	6.483
	18
	1.800

	52
	C4315
	7
	1
	6.416
	6.416
	18
	1.800

	53
	C4315
	8
	1
	6.486
	6.486
	18
	1.800

	54
	C4415
	4
	1
	6.642
	6.642
	18
	1.800

	55
	C4415
	5~8
	4
	6.633
	26.532
	18
	1.800

	56
	C4415
	8
	1
	6.539
	6.539
	18
	1.800

	57
	C4515
	5~6
	2
	6.782
	13.563
	18
	1.800

	58
	C4515
	6~7
	2
	6.761
	13.521
	18
	1.800

	59
	C4715
	4~5
	2
	7.011
	14.022
	18
	1.800

	60
	C4815
	6,8
	2
	7.134
	14.268
	18
	1.800

	61
	C4815
	7
	1
	7.133
	7.133
	18
	1.800

	62
	C6615
	8
	1
	9.833
	9.833
	18
	1.800

	63
	C7415
	5~8
	4
	11.100
	44.400
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	1120.029
	立面平均传热系数
	1.800


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	19.981
	65
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	21.600
	65
	1.800

	3
	
	1
	8
	4.500
	36.000
	18
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	48.600
	65
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	8.618
	65
	1.800

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.340
	65
	1.800

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	32.400
	65
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.292
	65
	1.800

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	1.140
	65
	1.800

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	12.960
	65
	1.800

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	18.060
	65
	1.800

	12
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.950
	65
	1.800

	13
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.005
	65
	1.800

	14
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	52.591
	65
	1.800

	15
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	3.712
	65
	1.800

	16
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	7.410
	65
	1.800

	17
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	29.520
	65
	1.800

	18
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	8.210
	65
	1.800

	19
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	38.628
	65
	1.800

	20
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	12.500
	65
	1.800

	21
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	0.104
	65
	1.800

	22
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	52.293
	65
	1.800

	23
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	4.921
	65
	1.800

	24
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	24.600
	65
	1.800

	25
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	61.055
	65
	1.800

	26
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	3.582
	65
	1.800

	27
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	7.379
	65
	1.800

	28
	
	5
	1
	12.299
	12.299
	18
	1.800

	29
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	8.199
	65
	1.800

	30
	C19715
	5~6
	2
	29.549
	59.097
	18
	1.800

	31
	C20115
	5
	1
	30.093
	30.093
	18
	1.800

	32
	C20215
	5~6
	2
	30.300
	60.600
	18
	1.800

	33
	C21715
	6
	1
	32.556
	32.556
	18
	1.800

	34
	C21715
	7
	1
	32.537
	32.537
	18
	1.800

	35
	C22215
	7
	1
	33.296
	33.296
	18
	1.800

	36
	C24915
	5~7
	3
	37.358
	112.073
	18
	1.800

	37
	C26515
	5
	1
	39.813
	39.813
	18
	1.800

	38
	C26615
	6~7
	2
	39.831
	79.662
	18
	1.800

	39
	C26615
	8
	1
	39.833
	39.833
	18
	1.800

	40
	C27815[27615]
	8
	1
	41.385
	41.385
	18
	1.800

	41
	C3015
	1
	6
	4.500
	27.000
	18
	1.800

	42
	C4115
	5
	1
	6.126
	6.126
	18
	1.800

	43
	C5115
	4~5
	2
	7.647
	15.294
	18
	1.800

	44
	C8115
	4~5
	2
	12.152
	24.303
	18
	1.800

	45
	C9115
	4
	1
	13.656
	13.656
	18
	1.800

	46
	C9215
	4
	1
	13.799
	13.799
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	1211.065
	立面平均传热系数
	1.800



3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	50.042
	65
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	4.320
	65
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.362
	65
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.055
	65
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.520
	65
	1.800

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	15.296
	65
	1.800

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	4.920
	65
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.282
	65
	1.800

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	62.427
	65
	1.800

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	0.813
	65
	1.800

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	7.800
	65
	1.800

	12
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	24.259
	65
	1.800

	13
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	28.708
	65
	1.800

	14
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	97.543
	65
	1.800

	15
	C2015
	5
	1
	2.981
	2.981
	18
	1.800

	16
	C22515
	5
	1
	33.794
	33.794
	18
	1.800

	17
	C2315
	4
	1
	3.459
	3.459
	18
	1.800

	18
	C2315
	5
	1
	3.456
	3.456
	18
	1.800

	19
	C2315
	6~7
	3
	3.449
	10.346
	18
	1.800

	20
	C2315
	8
	1
	3.447
	3.447
	18
	1.800

	21
	C7015
	4~5
	2
	10.500
	21.000
	18
	1.800

	22
	C7015
	5~7
	3
	10.457
	31.370
	18
	1.800

	23
	C7015
	8
	1
	10.455
	10.455
	18
	1.800

	24
	C7815
	5~6
	2
	11.699
	23.397
	18
	1.800

	25
	C9815
	6
	1
	14.684
	14.684
	18
	1.800

	26
	C9815
	7
	1
	14.682
	14.682
	18
	1.800

	27
	C9915
	5
	1
	14.778
	14.778
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	515.192
	立面平均传热系数
	1.800



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	11.987
	65
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.900
	65
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	17.280
	65
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	17.724
	65
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.072
	65
	1.800

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	24.462
	65
	1.800

	7
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	35.116
	65
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	45.527
	65
	1.800

	9
	C10115
	6
	1
	15.167
	15.167
	18
	1.800

	10
	C10115
	7
	1
	15.174
	15.174
	18
	1.800

	11
	C10115
	8
	1
	15.159
	15.159
	18
	1.800

	12
	C1815
	5
	1
	2.774
	2.774
	18
	1.800

	13
	C22515
	5
	1
	33.768
	33.768
	18
	1.800

	14
	C2315
	5~7
	3
	3.444
	10.332
	18
	1.800

	15
	C2315
	5~7
	3
	3.518
	10.553
	18
	1.800

	16
	C4615
	4~5
	2
	6.899
	13.797
	18
	1.800

	17
	C7015
	5~7
	3
	10.502
	31.505
	18
	1.800

	18
	C7015
	5~7
	3
	10.440
	31.320
	18
	1.800

	19
	C7315
	5
	1
	11.013
	11.013
	18
	1.800

	20
	C7515
	5~6
	2
	11.249
	22.497
	18
	1.800

	21
	C9815
	5~8
	4
	14.700
	58.800
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	439.924
	立面平均传热系数
	1.800



综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	36.625
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.927~0.927
	0.161~0.161

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	10.446
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.907~0.907
	0.158~0.158

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	21.600
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.903
	0.157

	4
	
	1
	8
	4.500
	36.000
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	12.300
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.960
	0.167

	6
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	107.894
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.980~0.980
	0.171~0.171

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	21.600
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.957
	0.167

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.000
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.921
	0.160

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.610
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.917
	0.159

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.990
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.933
	0.162

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	31.500
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	12
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	3.758
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.905
	0.157

	13
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.955
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.919~0.919
	0.160~0.160

	14
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.549
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.929
	0.162

	15
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.702
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.931
	0.162

	16
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.520
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.911
	0.159

	17
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.602
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	18
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	7.497
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.943
	0.164

	19
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	41.026
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.978
	0.170

	20
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	17.400
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.964
	0.168

	21
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	12.220
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.952
	0.166

	22
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	0.111
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.682
	0.119

	23
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	15.984
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.961
	0.167

	24
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	6.851
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.925
	0.161

	25
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	24.600
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	26
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	61.055
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.981
	0.171

	27
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	4.901
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.902
	0.157

	28
	C0924
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	29
	C3015
	1
	6
	4.500
	27.000
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.931
	0.162

	30
	C3315
	5
	1
	5.010
	5.010
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.934
	0.162

	31
	C3315
	6~7
	2
	5.021
	10.041
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.934
	0.162

	32
	C3915
	5~6
	2
	5.853
	11.706
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.936
	0.163

	33
	C4015
	5~7
	5
	5.969
	29.843
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	34
	C4015
	5~7
	3
	6.030
	18.090
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	35
	C4015
	5~8
	4
	5.975
	23.898
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	36
	C4015
	5~7
	3
	6.059
	18.176
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	37
	C4015
	5~7
	3
	6.044
	18.131
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	38
	C4015
	6~7
	2
	5.952
	11.904
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	39
	C4115
	4~5
	2
	6.197
	12.393
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	40
	C4115
	5~7
	5
	6.119
	30.593
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	41
	C4115
	5~7
	6
	6.182
	37.089
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	42
	C4115
	5~8
	4
	6.174
	24.696
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	43
	C4115
	5~7
	3
	6.101
	18.302
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	44
	C4115
	5~7
	3
	6.102
	18.306
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	45
	C4115
	5~7
	3
	6.092
	18.275
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	46
	C4115
	8
	1
	6.120
	6.120
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	47
	C4215
	5,8
	2
	6.252
	12.504
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	48
	C4315
	4~5
	4
	6.405
	25.620
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	49
	C4315
	4~5
	2
	6.495
	12.990
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	50
	C4315
	5~8
	4
	6.515
	26.058
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	51
	C4315
	5
	1
	6.483
	6.483
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	52
	C4315
	7
	1
	6.416
	6.416
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	53
	C4315
	8
	1
	6.486
	6.486
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	54
	C4415
	4
	1
	6.642
	6.642
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.939
	0.163

	55
	C4415
	5~8
	4
	6.633
	26.532
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	56
	C4415
	8
	1
	6.539
	6.539
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.938
	0.163

	57
	C4515
	5~6
	2
	6.782
	13.563
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.939
	0.163

	58
	C4515
	6~7
	2
	6.761
	13.521
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.939
	0.163

	59
	C4715
	4~5
	2
	7.011
	14.022
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.939
	0.163

	60
	C4815
	6,8
	2
	7.134
	14.268
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.940
	0.163

	61
	C4815
	7
	1
	7.133
	7.133
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.940
	0.163

	62
	C6615
	8
	1
	9.833
	9.833
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.943
	0.164

	63
	C7415
	5~8
	4
	11.100
	44.400
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.945
	0.164

	立面总面积(㎡)
	1120.029
	综合太阳得热系数
	0.165


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	19.981
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.931~0.931
	0.162~0.162

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	21.600
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.917
	0.160

	3
	
	1
	8
	4.500
	36.000
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	48.600
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.969~0.969
	0.169~0.169

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	8.618
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.941
	0.164

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.340
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.856
	0.149

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	32.400
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.964
	0.168

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.292
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.761
	0.132

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	1.140
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.760
	0.132

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	12.960
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.936
	0.163

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	18.060
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.970
	0.169

	12
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.950
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.965
	0.168

	13
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	5.005
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.918
	0.160

	14
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	52.591
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.966~0.966
	0.168~0.168

	15
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	3.712
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.895
	0.156

	16
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	7.410
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.894
	0.156

	17
	(玻璃幕墙)
	1,3
	
	
	29.520
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.937
	0.163

	18
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	8.210
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.945
	0.164

	19
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	38.628
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.981
	0.171

	20
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	12.500
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.960
	0.167

	21
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	0.104
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.703
	0.122

	22
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	52.293
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.983
	0.171

	23
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	4.921
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.916
	0.159

	24
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	24.600
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.947
	0.165

	25
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	61.055
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.984
	0.171

	26
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	3.582
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.891
	0.155

	27
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	7.379
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.929
	0.162

	28
	
	5
	1
	12.299
	12.299
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	29
	(玻璃幕墙)
	5
	
	
	8.199
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.935
	0.163

	30
	C19715
	5~6
	2
	29.549
	59.097
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	31
	C20115
	5
	1
	30.093
	30.093
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	32
	C20215
	5~6
	2
	30.300
	60.600
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	33
	C21715
	6
	1
	32.556
	32.556
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	34
	C21715
	7
	1
	32.537
	32.537
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	35
	C22215
	7
	1
	33.296
	33.296
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	36
	C24915
	5~7
	3
	37.358
	112.073
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	37
	C26515
	5
	1
	39.813
	39.813
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.959
	0.167

	38
	C26615
	6~7
	2
	39.831
	79.662
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.959
	0.167

	39
	C26615
	8
	1
	39.833
	39.833
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.959
	0.167

	40
	C27815[27615]
	8
	1
	41.385
	41.385
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.959
	0.167

	41
	C3015
	1
	6
	4.500
	27.000
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.942
	0.164

	42
	C4115
	5
	1
	6.126
	6.126
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.947
	0.165

	43
	C5115
	4~5
	2
	7.647
	15.294
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.949
	0.165

	44
	C8115
	4~5
	2
	12.152
	24.303
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.954
	0.166

	45
	C9115
	4
	1
	13.656
	13.656
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.954
	0.166

	46
	C9215
	4
	1
	13.799
	13.799
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.954
	0.166

	立面总面积(㎡)
	1211.065
	综合太阳得热系数
	0.167



3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	50.042
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.972~0.972
	0.169~0.169

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	4.320
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.927
	0.161

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.362
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.958
	0.167

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	13.055
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.961
	0.167

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.520
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.914
	0.159

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	15.296
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.965
	0.168

	7
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	4.920
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.929
	0.162

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	2.282
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.825
	0.143

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	62.427
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.982
	0.171

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	0.813
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.655
	0.114

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	7.800
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.943
	0.164

	12
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	24.259
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.970
	0.169

	13
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	28.708
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.969
	0.169

	14
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	97.543
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.980
	0.171

	15
	C2015
	5
	1
	2.981
	2.981
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.921
	0.160

	16
	C22515
	5
	1
	33.794
	33.794
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	17
	C2315
	4
	1
	3.459
	3.459
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.925
	0.161

	18
	C2315
	5
	1
	3.456
	3.456
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.925
	0.161

	19
	C2315
	6~7
	3
	3.449
	10.346
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.925
	0.161

	20
	C2315
	8
	1
	3.447
	3.447
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.925
	0.161

	21
	C7015
	4~5
	2
	10.500
	21.000
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	22
	C7015
	5~7
	3
	10.457
	31.370
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	23
	C7015
	8
	1
	10.455
	10.455
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	24
	C7815
	5~6
	2
	11.699
	23.397
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.945
	0.164

	25
	C9815
	6
	1
	14.684
	14.684
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.946
	0.165

	26
	C9815
	7
	1
	14.682
	14.682
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.946
	0.165

	27
	C9915
	5
	1
	14.778
	14.778
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.946
	0.165

	立面总面积(㎡)
	515.192
	综合太阳得热系数
	0.168



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	11.987
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.953
	0.166

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	9.900
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.946
	0.165

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	17.280
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.924
	0.161

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	17.724
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.964
	0.168

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	6.072
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.921
	0.160

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	
	
	24.462
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.971
	0.169

	7
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	35.116
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.976
	0.170

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	45.527
	65
	0.174
	无外遮阳
	0.979
	0.170

	9
	C10115
	6
	1
	15.167
	15.167
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.947
	0.165

	10
	C10115
	7
	1
	15.174
	15.174
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.947
	0.165

	11
	C10115
	8
	1
	15.159
	15.159
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.947
	0.165

	12
	C1815
	5
	1
	2.774
	2.774
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	13
	C22515
	5
	1
	33.768
	33.768
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	14
	C2315
	5~7
	3
	3.444
	10.332
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.924
	0.161

	15
	C2315
	5~7
	3
	3.518
	10.553
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.925
	0.161

	16
	C4615
	4~5
	2
	6.899
	13.797
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.939
	0.163

	17
	C7015
	5~7
	3
	10.502
	31.505
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	18
	C7015
	5~7
	3
	10.440
	31.320
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	19
	C7315
	5
	1
	11.013
	11.013
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.944
	0.164

	20
	C7515
	5~6
	2
	11.249
	22.497
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.945
	0.164

	21
	C9815
	5~8
	4
	14.700
	58.800
	18
	0.174
	无外遮阳
	0.947
	0.165

	立面总面积(㎡)
	439.924
	综合太阳得热系数
	0.166



总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1120.03
	1.80
	0.16
	0.42
	K≤2.50, SHGC≤0.25
	满足

	北向
	立面2
	1211.07
	1.80
	0.17
	0.46
	K≤2.50, SHGC≤0.30
	满足

	东向
	立面3
	515.19
	1.80
	0.17
	0.35
	K≤2.50, SHGC≤0.30
	满足

	西向
	立面4
	439.92
	1.80
	0.17
	0.33
	K≤2.50, SHGC≤0.30
	满足

	综合平均
	
	3286.21
	1.80
	0.17
	0.41
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc23002]非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1120.03
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	1211.07
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	515.19
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	439.92
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc15463]可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	中餐厅
	幕墙
	未编号
	0.00
	有可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc14784]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	外窗热工
	满足
	

	5
	非中空窗面积比
	满足
	

	6
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	



□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
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