命令: LJ_NHFX
 获取建筑模型...
 检查是否可以进行能耗计算...
 获取节能标准...
●设计建筑：
建筑面积(㎡):3620.33
单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):15.91      年总耗电量(kWh):57581.38
单位面积年供冷耗电量(kWh/㎡):5.71       年供冷耗电量(kWh):20662.86
单位面积年供热耗电量(kWh/㎡):10.20      年供热耗电量(kWh):36918.53
单位面积年耗冷量(kWh/㎡):20.55  年耗冷量(kWh):74386.28
单位面积年耗热量(kWh/㎡):22.19  年耗热量(kWh):80328.14
 获取建筑模型...
 获取节能标准...
●参照建筑：
建筑面积(㎡):3620.33
单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):18.34      年总耗电量(kWh):66387.13
单位面积年供冷耗电量(kWh/㎡):5.84       年供冷耗电量(kWh):21143.70
单位面积年供热耗电量(kWh/㎡):12.50      年供热耗电量(kWh):45243.43
单位面积年耗冷量(kWh/㎡):21.02  年耗冷量(kWh):76117.31
[bookmark: _GoBack]单位面积年耗热量(kWh/㎡):27.19  年耗热量(kWh):98441.65
