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绿色建筑室内污染物浓度预评估分析报告
项目名称：社区服务中心
项目地址：天津
建设单位：
设计单位：
参与单位：
规范标准参考依据：
1、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）
2、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022
3、《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436-2018
4、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019
5、《绿色建筑评价技术细则2019》
6、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
一、项目概述
1.1 基本信息
城市：天津(北纬=39.00°，东经=117.00°)
建筑类型：公建
建筑朝向：南
建筑层数：2 层
建筑高度：9.00 m
1.2 层高汇总表
表1 层高汇总表
	标准层
	实际楼层
	层高(m)

	标准层1
	1
	4.50 m

	标准层2
	2
	4.50 m


1.3 建筑轴测图
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图1 建筑轴测图
二、指标要求
针对室内污染物浓度评价标准依据主要为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022、《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461，《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449。
2.1 条文要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）中对建筑室内空气质量的具体要求为（共计20分）：
3.2.8【技术要求】室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物。其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关要求。
5.1.1【控制项】室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
5.2.1【评分项】控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计；
1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；
2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50µg/m³，得6分。
5.2.2【评分项】选用的装饰装修材料满足现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分，达到5类及以上，得8分。
2.2 评价指标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）中3.2.8一、二、三星级绿色建筑技术要求、5.1.1控制项及5.2.1条评分项主要对室内气体污染物提出要求，各指标限值如下表所示。其中，室内气体污染物的限值取自《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022室内颗粒物的限值取自《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）。
表2 一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求
	污染物
	单位
	一星级
	二星级
	三星级

	甲醛HCHO
	mg/m³
	＜0.072
	＜0.064

	苯C6H6
	mg/m³
	＜0.027
	＜0.024

	总挥发性有机物TVOC
	mg/m³
	＜0.540
	＜0.480

	可吸入颗粒物PM2.5
	mg/m³
	＜0.045
	＜0.040

	可吸入颗粒物PM10
	mg/m³
	＜0.090
	＜0.080


表3 室内污染物限值
	污染物
	单位
	5.1.1 控制项限值
	5.2.1 评分项限值
	备注

	
	
	
	低于限值10%
	低于限值20%
	

	甲醛HCHO
	mg/m³
	≤0.08
	＜0.072
	＜0.064
	1小时均值

	苯C6H6
	mg/m³
	≤0.03
	＜0.027
	＜0.024
	1小时均值

	总挥发性有机物TVOC
	mg/m³
	≤0.60
	＜0.540
	＜0.480
	8小时均值

	颗粒物PM2.5
	µg/m³
	--
	≤25
	年平均值

	颗粒物PM10
	µg/m³
	--
	≤50
	年平均值


5.2.1 第二款，对颗粒污染物浓度限值进行了规定。不同建筑类型室内控制的共性措施为：①增强建筑围护结构气密性能，降低室外颗粒物向内的穿透。②对于厨房等颗粒物散发源空间设置可关闭的门。③对具有集中通风空调系统的建筑，应对通风系统及空气净化装置进行合理设计和选型并使室内具有一定的正压。对于无集中通风空调的建筑，可采用气净化器或户式新风系统控制室内颗粒物浓度。
5.2.2 要求从源头把控，选用绿色、环保、安全的室内装饰装修材料。为提升家装消费品质量，满足人民日益增长的对健康生活的追求，有关部门于2017年12月8日发布了包括内墙涂料材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、人造板和木质地板、家具等产品在内的绿色产品评价系列国家标准。如现行国家标准《绿色产品评价 涂料》GB/T35602、《绿色产品评价 纸和纸制品》GB/T35613、《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T35609等，对产品中有害物质种类及限量进行了严格、明确的规定。其他装饰装修材料的有害物质限量同样应符合现行有关标准的规定。
三、模拟概述
描述室内材料VOCs散发的经验、半经验模型是通过大量的实验数据总结得到的。其中，经典的一阶衰减模型得到了建材VOCs散发速率与散发时间呈指数衰减关系，该模型预测建材短期散发时较为准确，却常常低估建材VOCs的长期散发速率。双一阶衰减模型可较准确预测建材VOCs的短期和长期散发。在经验模型的基础上，研究者还提出了半经验模型，其中较为典型的表面汇模型采用了假设：建材的脱附速率和建材内VOCs浓度成正比，建材对VOCs的吸附速率和室内VOCs浓度成正比，表面汇模型可较准确地预测建材VOCs的短期散发速率。经验模型的优点在于其形式简单，便于应用。不足在于，由于模型缺乏物理基础，其中的经验参数往往依赖于试验条件，难以推广到其他使用条件下，模型的通用性较差。近年来，研究者关注研究和使用的重点多为传质模型。《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461，《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449中提出装修污染物浓度可按照传质模型进行预评价，本项目即采用这种方法进行污染物浓度设计。
室内颗粒物预评价时，全装修项目可通过建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）及室外颗粒物水平（建筑所在地近1年环境大气检测数据），对建筑内部颗粒物浓度进行估算。本项目的计算方法参考现行行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461中室内空气质量设计计算的相关规定。
3.1 原理概要
3.1.1 有机化合污染物
有机化合污染物预评价时，应综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征为基础，以“总量控制”为原则。依据装修设计方案，选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的主要建材（3~5种）及固定家具制品，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度水平进行预评估。
有机化合污染物预评价可分为单区模型和多区模型。在所有房间或区域之间的污染物浓度分布均匀，计算的结果多为整个房间或区域的浓度变化时，宜采用单区模型。单个房间或区域内部的污染物浓度分布均匀，两个房间或区域之间的浓度差别较大的情况，计算的结果为各个房间或区域的浓度变化，宜采用多区模型。
传质模型按下列步骤计算：





平衡方程：
式中：Cm(x,t)——t时刻材料在x厚度处污染物的瞬时浓度，mg/m3
D——材料中扩散传质系数，表征在材料污染物释放过程中，单位时间单位浓度梯度下，污染物垂直通过单位面积材料的量，m2/s
C0——总可释放浓度，材料单位体积内污染物可释放总量，mg/m3
K ——分离系数，表征材料表面气-固交界处，固体侧的平衡浓度与气体侧的平衡浓度之比
Cs(t)——t时刻材料边界处空气测污染物的瞬时浓度，mg/m3
h——对流传质系数，m/s
C(t)——t时刻环境舱内污染物的浓度，mg/m3
V——环境舱体积，m3
S——材料散发面积，m2
E(t)——t时刻材料污染物释放率，mg/m2·h
Q——通风换气量，m3/h
3.1.2 颗粒污染物
颗粒物浓度预评价时，全装修项目通过建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）及室外颗粒物水平（建筑所在地近1年环境大气检测数据），对建筑内部颗粒物浓度进行估算，预评价的计算方法参考行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461中室内空气质量设计计算的相关规定。本标准假设室内污染物混合均匀，不考虑浓度的不均匀性。室内颗粒污染物的计算依据质量守恒方程：

式中：G——室内源强，μg/h
V——房间体积，m3
C——室内控制浓度，μg/m3
Co——室外设计浓度，μg/m3
αl——渗风换气次数，h-1
Pl——穿透系数
αo—— 新风换气次数，h-1
Peo——新风净化设备当量穿透率
αr——回风换气次数，h-1
Per——回风净化设备当量穿透率
αir——空气净化器循环风换气次数，h-1
Pir——空气净化器穿透系数
3.1.3 臭氧
建筑室内臭氧浓度主要由臭氧的来源与去除决定。室内臭氧的来源主要包括室外大气中的臭氧以及室内臭氧散发设备等产生的臭氧；室内臭氧的去除包括室内建筑材料和人体表面的沉降以及与室内气相反应物的反应。在所有房间或区域之间的污染物浓度分布均匀，计算的结果多为整个房间或区域的浓度变化时，可由单区域模型描述室内环境中的臭氧浓度。
臭氧的室内浓度平衡方程：

式中：Cin——室内臭氧浓度mg/m3
λ——室内、外空气交换率，h-1
Cout——室外臭氧浓度，mg/m3
E——臭氧散发源的臭氧散发率，mg/h
Kd,i——室内第i种（i=1,2,3……）建筑材料表面的臭氧沉降速率，mg/h
Ki——臭氧与建筑室内第i种（i=1,2,3……）气相化合物的反应速率，mg/m3·h
Chemi——建筑室内的第i种（i=1,2,3……）气相化合物的浓度，mg/m3
3.2 分析软件
本报告主要采用建筑空气质量设计评价软件PKPM-AQ进行建模和室内污染物浓度计算，分析判断室内主要功能空间的空气质量是否达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）的要求，并根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ / T 449的要求输出报告书。
建筑空气质量设计评价软件PKPM-AQ由北京构力科技有限公司（PKPM）自主研发，软件的操作环境为Win7~Win10系统，并可在AutoCAD平台、Revit平台、PKPM - BIM平台、中望CAD及浩辰CAD平台上运行。该软件配套《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及各地地标、《健康建筑评价标准》T/ASC 02-2016，自动生成可溯源的污染物浓度模拟计算报告书，帮助用户快速完成我国建筑领域的室内空气质量设计评价工作。
对于污染物浓度的计算，本软件通过对民用建筑模型每个房间综合考虑建筑情况、设置室内装修设计方案、装修材料的种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征及室内外颗粒物水平为基本条件参数，通过质量守恒方程、多区域模型进行稳态或全年浓度动态模拟计算。
3.3 参数设置
建筑内部装修污染物浓度可通过对全装修项目的门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源（装修设计方案、装修材料的种类、使用量）等建筑设计因素进行估算。
建筑内部颗粒物浓度可通过房间的门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源、室外颗粒物水平（建筑所在地1年环境大气监测数据）等进行估算。
本报告参照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）、《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449以及《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461的表B.0.5和附录A中的参考指导值进行赋值计算分析。
3.3.1 室外颗粒物设置
室外颗粒物浓度值取自《建筑室内细颗粒物（PM2.5）污染控制技术规程》T / CECS 586 - 2019以及项目所在地气象参数中大气PM2.5和PM10的全年动态浓度值设置。本项目中的室外浓度取值如图：
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图2 室外颗粒物浓度值图
3.3.2 室内装修设置
表4 目标建筑室内装修设置
	家具
	材质
	环保等级
	甲醛释放率(mg/m²·h)
	苯释放率(mg/m²·h)
	TVOC释放率(mg/m²·h)
	满足的绿色产品评价标准

	桌子1
	实木
	国标E0
	6.40×10-3
	5.60×10-3
	9.00×10-3
	《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T35601

	椅子1
	实木
	国标E0
	6.40×10-3
	5.60×10-3
	9.00×10-3
	《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T35601

	柜子1
	仿实木
	国标E1
	1.44×10-2
	1.20×10-2
	9.35×10-2
	《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T35601

	内墙涂料1
	涂料
	国标E1
	2.40×10-3
	1.60×10-3
	4.92×10-1
	《绿色产品评价 涂料》GB/T35602


注：污染物浓度释放速率为材料通风7天后进场时的释放速率。
房间具体装修方案详见附录1。
表5 目标建筑室内臭氧源设备设置
	名称
	设备类型
	臭氧散发速率（mg/h）

	--
	--
	--


房间具体臭氧释放设备方案详见附表2。
3.3.3 室内颗粒污染物设置
表6 室内颗粒物源强
	设置方式
	室内PM2.5源强(μg/m³)
	室内PM10源强(μg/m³)

	设置方式1
	0.00
	0.00


房间具体颗粒污染物设置详见附录3。
3.3.4 通风净化设置
表7 门窗渗透风和开窗通风量设置
	方式
	门窗渗透风量（m³/h）
	开窗通风量（m³/h）

	设置方式1
	根据外窗气密性设置
	外窗关闭


房间具体通风及渗透设置详见附录4。
表8 新回风净化设置
	装置
	适用面积（单台）（m²）
	颗粒物洁净空气量(m³/h）
	装修污染物洁净空气量(m³/h）
	新风量(m³/h）
	回风量(m³/h）
	一次净化效率

	净化1
	102.00
	897.70
	446.50
	--
	--
	--

	新风1
	50.00
	--
	--
	250.00
	--
	0.95


房间具体通风净化设置详见附录5。
四、模拟分析
4.1 模拟条件
项目所在地：天津(北纬=39.00°，东经=117.00°)
动态计算区间：01-01至12-31
室外颗粒物浓度参数：逐时动态值
室外颗粒物PM2.5浓度：逐时变化
室外颗粒物PM10浓度：逐时变化
室内气体污染物计算：稳态扩散
模拟范围：整个楼层
模拟结果统计方式：按建筑平均值判断
4.2 模拟结果
4.2.1 装修污染物
1、A-L01F
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图3 A-L01F平面图
表9 A-L01F所有空间室内装修污染物浓度达标统计表
	房间名称
	房间类型
	房间面积(㎡)
	污染物浓度
	满足控制项限值
	低于限值10%
	低于限值20%

	
	
	
	甲醛(mg/m³)
	苯(mg/m³)
	TVOC(mg/m³)
	
	
	

	卫生间RM01001
	卫生间
	9.61
	0.000039（限值≤0.08）
	0.000033（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM01002
	卫生间
	9.61
	0.000039（限值≤0.08）
	0.000033（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	办公室RM01003
	办公室
	47.30
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM01004
	楼梯间
	24.78
	0.000035（限值≤0.08）
	0.000029（限值≤0.03）
	0.00020（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	调解室RM01005
	办公室
	66.91
	0.000021（限值≤0.08）
	0.000017（限值≤0.03）
	0.00012（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	多功能室RM01006
	视屏工作室
	262.42
	0.0000063（限值≤0.08）
	0.0000053（限值≤0.03）
	0.000037（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	餐厅RM01007
	餐厅
	140.66
	0.000011（限值≤0.08）
	0.0000091（限值≤0.03）
	0.000063（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	阳光房RM01008
	休闲空间
	25.92
	0.000031（限值≤0.08）
	0.000026（限值≤0.03）
	0.00018（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	保健康复RM01009
	治疗室
	88.29
	0.000018（限值≤0.08）
	0.000015（限值≤0.03）
	0.00010（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	茶室RM01010
	餐厅
	114.21
	0.000012（限值≤0.08）
	0.000010（限值≤0.03）
	0.000070（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01011
	卫生间
	6.46
	0.000041（限值≤0.08）
	0.000035（限值≤0.03）
	0.00024（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01012
	卫生间
	6.46
	0.000041（限值≤0.08）
	0.000035（限值≤0.03）
	0.00024（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	庭院RM01013
	其它
	36.00
	0.000029（限值≤0.08）
	0.000024（限值≤0.03）
	0.00017（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	医疗办公RM01014
	办公室
	48.60
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000024（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	庭院RM01015
	其它
	48.60
	0.000027（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM01016
	楼梯间
	18.00
	0.000037（限值≤0.08）
	0.000031（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	医疗诊室RM01017
	诊室
	48.60
	0.000027（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	药房RM01018
	药房
	48.60
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000024（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	自助银行RM01019
	其它
	48.60
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	走廊RM01020
	商 店
	774.83
	0.0000022（限值≤0.08）
	0.0000018（限值≤0.03）
	0.000012（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	采光井RM01021
	其它
	10.38
	0.000038（限值≤0.08）
	0.000032（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	超市RM01022
	商 店
	97.20
	0.000017（限值≤0.08）
	0.000014（限值≤0.03）
	0.000100（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	厨房RM01023
	厨房
	95.74
	0.000017（限值≤0.08）
	0.000014（限值≤0.03）
	0.000099（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	采光井RM01024
	其它
	17.01
	0.000036（限值≤0.08）
	0.000030（限值≤0.03）
	0.00021（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01025
	
	4.84
	0.000044（限值≤0.08）
	0.000037（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01026
	
	4.58
	0.000044（限值≤0.08）
	0.000037（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01027
	
	3.66
	0.000045（限值≤0.08）
	0.000038（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01028
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01029
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01030
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01031
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01032
	
	1.35
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01033
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01034
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01035
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01036
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01037
	
	1.35
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01038
	
	10.71
	0.000040（限值≤0.08）
	0.000034（限值≤0.03）
	0.00023（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01039
	
	19.72
	0.000036（限值≤0.08）
	0.000030（限值≤0.03）
	0.00021（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01040
	
	8.82
	0.000041（限值≤0.08）
	0.000034（限值≤0.03）
	0.00024（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01041
	
	17.01
	0.000036（限值≤0.08）
	0.000030（限值≤0.03）
	0.00021（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01042
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01043
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01044
	
	1.36
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01045
	
	4.00
	0.000045（限值≤0.08）
	0.000037（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01046
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01047
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01048
	
	1.36
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM01049
	
	16.20
	0.000035（限值≤0.08）
	0.000029（限值≤0.03）
	0.00020（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	所有房间平均值
	0.000014（限值≤0.08）
	0.000012（限值≤0.03）
	0.000080（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足
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图4 A-L01F装修污染物浓度达标柱状图
2、A-L02F
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图5 A-L02F平面图
表10 A-L02F所有空间室内装修污染物浓度达标统计表
	房间名称
	房间类型
	房间面积(㎡)
	污染物浓度
	满足控制项限值
	低于限值10%
	低于限值20%

	
	
	
	甲醛(mg/m³)
	苯(mg/m³)
	TVOC(mg/m³)
	
	
	

	卫生间RM02001
	卫生间
	9.61
	0.000039（限值≤0.08）
	0.000033（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM02002
	卫生间
	9.61
	0.000039（限值≤0.08）
	0.000033（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	办公室RM02003
	办公室
	47.30
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM02004
	楼梯间
	24.78
	0.000035（限值≤0.08）
	0.000029（限值≤0.03）
	0.00020（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	办公室RM02005
	办公室
	66.91
	0.000021（限值≤0.08）
	0.000017（限值≤0.03）
	0.00012（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	书架RM02006
	阅览室
	126.39
	0.000011（限值≤0.08）
	0.0000096（限值≤0.03）
	0.000066（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	通高RM02007
	其它
	131.56
	0.000011（限值≤0.08）
	0.0000090（限值≤0.03）
	0.000062（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	健身房RM02008
	健身活动室
	228.42
	0.0000070（限值≤0.08）
	0.0000059（限值≤0.03）
	0.000041（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	咖啡厅RM02009
	餐厅
	101.79
	0.000015（限值≤0.08）
	0.000012（限值≤0.03）
	0.000085（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	麻将室RM02010
	休闲空间
	48.60
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000024（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	艺术活动室RM02011
	休闲空间
	73.80
	0.000020（限值≤0.08）
	0.000017（限值≤0.03）
	0.00012（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	画室RM02012
	休闲空间
	48.60
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000024（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM02013
	卫生间
	6.46
	0.000041（限值≤0.08）
	0.000034（限值≤0.03）
	0.00024（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM02014
	卫生间
	6.46
	0.000041（限值≤0.08）
	0.000035（限值≤0.03）
	0.00024（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	庭院RM02015
	其它
	48.59
	0.000027（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM02016
	楼梯间
	17.99
	0.000037（限值≤0.08）
	0.000031（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	储藏室RM02017
	其它
	48.61
	0.000028（限值≤0.08）
	0.000024（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	棋牌室RM02018
	休闲空间
	48.60
	0.000027（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	走廊RM02019
	辅助房间
	378.81
	0.0000040（限值≤0.08）
	0.0000034（限值≤0.03）
	0.000023（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	乒乓球室RM02020
	休闲空间
	48.60
	0.000027（限值≤0.08）
	0.000023（限值≤0.03）
	0.00016（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	采光井RM02021
	其它
	10.53
	0.000039（限值≤0.08）
	0.000032（限值≤0.03）
	0.00022（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	采光井RM02022
	其它
	17.01
	0.000035（限值≤0.08）
	0.000030（限值≤0.03）
	0.00021（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02023
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02024
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02025
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02026
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02027
	
	1.35
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02028
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02029
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02030
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02031
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02032
	
	1.35
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02033
	
	10.71
	0.000040（限值≤0.08）
	0.000034（限值≤0.03）
	0.00023（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02034
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02035
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02036
	
	1.36
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02037
	
	4.00
	0.000045（限值≤0.08）
	0.000037（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02038
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02039
	
	1.19
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02040
	
	1.36
	0.000046（限值≤0.08）
	0.000039（限值≤0.03）
	0.00027（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02041
	
	4.84
	0.000044（限值≤0.08）
	0.000037（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02042
	
	4.58
	0.000044（限值≤0.08）
	0.000037（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	房间RM02043
	
	3.66
	0.000045（限值≤0.08）
	0.000038（限值≤0.03）
	0.00026（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	所有房间平均值
	0.000016（限值≤0.08）
	0.000013（限值≤0.03）
	0.000093（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足


[image: ]
图6 A-L02F装修污染物浓度达标柱状图
3、装修污染物结果汇总
表11 按建筑平均值判断
	楼层
	面积(㎡)
	污染物浓度
	满足控制项限值
	低于限值10%
	低于限值20%

	
	
	甲醛(mg/m³)
	苯(mg/m³)
	TVOC(mg/m³)
	
	
	

	A-L01F
	2204.01
	0.000014（限值≤0.08）
	0.000012（限值≤0.03）
	0.000080（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	A-L02F
	1596.51
	0.000016（限值≤0.08）
	0.000013（限值≤0.03）
	0.000093（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足

	平均
	3800.52
	0.000015（限值≤0.08）
	0.000012（限值≤0.03）
	0.000086（限值≤0.60）
	满足
	满足
	满足


4.2.2 颗粒物
4.2.2.1 颗粒物年均值
根据《环境空气质量标准》GB 3095，颗粒物年均浓度值指一个日历年内各日平均浓度的算术平均值。
1、A-L01F
表12 A-L01F所有空间室内颗粒污染物浓度达标统计表（单位：μg/m³)
	房间名称
	房间类型
	房间面积(m²)
	室内PM2.5年均浓度值
	室内PM10年均浓度值
	是否满足要求

	卫生间RM01001
	卫生间
	9.61
	3.64（限值≤25.00)
	6.09（限值≤50.00)
	满足

	卫生间RM01002
	卫生间
	9.61
	3.64（限值≤25.00)
	6.09（限值≤50.00)
	满足

	办公室RM01003
	办公室
	47.30
	3.65（限值≤25.00)
	6.10（限值≤50.00)
	满足

	楼梯间RM01004
	楼梯间
	24.78
	1.89（限值≤25.00)
	3.16（限值≤50.00)
	满足

	调解室RM01005
	办公室
	66.91
	2.25（限值≤25.00)
	3.75（限值≤50.00)
	满足

	多功能室RM01006
	视屏工作室
	262.42
	1.13（限值≤25.00)
	1.89（限值≤50.00)
	满足

	餐厅RM01007
	餐厅
	140.66
	3.19（限值≤25.00)
	5.32（限值≤50.00)
	满足

	阳光房RM01008
	休闲空间
	25.92
	6.23（限值≤25.00)
	10.41（限值≤50.00)
	满足

	保健康复RM01009
	治疗室
	88.29
	4.55（限值≤25.00)
	7.60（限值≤50.00)
	满足

	茶室RM01010
	餐厅
	114.21
	1.72（限值≤25.00)
	2.87（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01011
	卫生间
	6.46
	2.85（限值≤25.00)
	4.75（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01012
	卫生间
	6.46
	2.85（限值≤25.00)
	4.75（限值≤50.00)
	满足

	庭院RM01013
	其它
	36.00
	5.32（限值≤25.00)
	8.89（限值≤50.00)
	满足

	医疗办公RM01014
	办公室
	48.60
	2.73（限值≤25.00)
	4.55（限值≤50.00)
	满足

	庭院RM01015
	其它
	48.60
	4.17（限值≤25.00)
	6.97（限值≤50.00)
	满足

	楼梯间RM01016
	楼梯间
	18.00
	1.87（限值≤25.00)
	3.13（限值≤50.00)
	满足

	医疗诊室RM01017
	诊室
	48.60
	3.65（限值≤25.00)
	6.10（限值≤50.00)
	满足

	药房RM01018
	药房
	48.60
	2.16（限值≤25.00)
	3.62（限值≤50.00)
	满足

	自助银行RM01019
	其它
	48.60
	3.48（限值≤25.00)
	5.82（限值≤50.00)
	满足

	走廊RM01020
	商 店
	774.83
	3.61（限值≤25.00)
	6.03（限值≤50.00)
	满足

	采光井RM01021
	其它
	10.38
	3.74（限值≤25.00)
	6.25（限值≤50.00)
	满足

	超市RM01022
	商 店
	97.20
	4.06（限值≤25.00)
	6.78（限值≤50.00)
	满足

	厨房RM01023
	厨房
	95.74
	4.88（限值≤25.00)
	8.16（限值≤50.00)
	满足

	采光井RM01024
	其它
	17.01
	3.83（限值≤25.00)
	6.40（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01025
	
	4.84
	1.25（限值≤25.00)
	2.10（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01026
	
	4.58
	1.26（限值≤25.00)
	2.10（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01027
	
	3.66
	1.18（限值≤25.00)
	1.98（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01028
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01029
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01030
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01031
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01032
	
	1.35
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01033
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01034
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01035
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01036
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01037
	
	1.35
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01038
	
	10.71
	2.17（限值≤25.00)
	3.62（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01039
	
	19.72
	3.03（限值≤25.00)
	5.06（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01040
	
	8.82
	2.08（限值≤25.00)
	3.47（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01041
	
	17.01
	3.51（限值≤25.00)
	5.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01042
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01043
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01044
	
	1.36
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01045
	
	4.00
	1.22（限值≤25.00)
	2.04（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01046
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01047
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01048
	
	1.36
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM01049
	
	16.20
	5.03（限值≤25.00)
	8.41（限值≤50.00)
	满足

	所有房间平均值
	3.19（限值≤25.00)
	5.34（限值≤50.00)
	满足
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图7 A-L01F颗粒物PM2.5浓度逐时达标图
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图8 A-L01F颗粒物PM10浓度逐时达标图
2、A-L02F
表13 A-L02F所有空间室内颗粒污染物浓度达标统计表（单位：μg/m³)
	房间名称
	房间类型
	房间面积(m²)
	室内PM2.5年均浓度值
	室内PM10年均浓度值
	是否满足要求

	卫生间RM02001
	卫生间
	9.61
	3.64（限值≤25.00)
	6.09（限值≤50.00)
	满足

	卫生间RM02002
	卫生间
	9.61
	3.64（限值≤25.00)
	6.09（限值≤50.00)
	满足

	办公室RM02003
	办公室
	47.30
	3.65（限值≤25.00)
	6.10（限值≤50.00)
	满足

	楼梯间RM02004
	楼梯间
	24.78
	1.89（限值≤25.00)
	3.16（限值≤50.00)
	满足

	办公室RM02005
	办公室
	66.91
	2.25（限值≤25.00)
	3.75（限值≤50.00)
	满足

	书架RM02006
	阅览室
	126.39
	2.72（限值≤25.00)
	4.55（限值≤50.00)
	满足

	通高RM02007
	其它
	131.56
	4.96（限值≤25.00)
	8.28（限值≤50.00)
	满足

	健身房RM02008
	健身活动室
	228.42
	1.20（限值≤25.00)
	2.01（限值≤50.00)
	满足

	咖啡厅RM02009
	餐厅
	101.79
	4.70（限值≤25.00)
	7.85（限值≤50.00)
	满足

	麻将室RM02010
	休闲空间
	48.60
	2.73（限值≤25.00)
	4.55（限值≤50.00)
	满足

	艺术活动室RM02011
	休闲空间
	73.80
	2.65（限值≤25.00)
	4.42（限值≤50.00)
	满足

	画室RM02012
	休闲空间
	48.60
	2.69（限值≤25.00)
	4.50（限值≤50.00)
	满足

	卫生间RM02013
	卫生间
	6.46
	3.18（限值≤25.00)
	5.32（限值≤50.00)
	满足

	卫生间RM02014
	卫生间
	6.46
	2.85（限值≤25.00)
	4.75（限值≤50.00)
	满足

	庭院RM02015
	其它
	48.59
	3.77（限值≤25.00)
	6.30（限值≤50.00)
	满足

	楼梯间RM02016
	楼梯间
	17.99
	1.87（限值≤25.00)
	3.13（限值≤50.00)
	满足

	储藏室RM02017
	其它
	48.61
	2.71（限值≤25.00)
	4.53（限值≤50.00)
	满足

	棋牌室RM02018
	休闲空间
	48.60
	3.65（限值≤25.00)
	6.10（限值≤50.00)
	满足

	走廊RM02019
	辅助房间
	378.81
	7.35（限值≤25.00)
	12.28（限值≤50.00)
	满足

	乒乓球室RM02020
	休闲空间
	48.60
	3.65（限值≤25.00)
	6.10（限值≤50.00)
	满足

	采光井RM02021
	其它
	10.53
	3.47（限值≤25.00)
	5.79（限值≤50.00)
	满足

	采光井RM02022
	其它
	17.01
	4.11（限值≤25.00)
	6.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02023
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02024
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02025
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02026
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02027
	
	1.35
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02028
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02029
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02030
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02031
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02032
	
	1.35
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02033
	
	10.71
	2.17（限值≤25.00)
	3.62（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02034
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02035
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02036
	
	1.36
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02037
	
	4.00
	1.22（限值≤25.00)
	2.04（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02038
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02039
	
	1.19
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02040
	
	1.36
	1.11（限值≤25.00)
	1.86（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02041
	
	4.84
	1.25（限值≤25.00)
	2.10（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02042
	
	4.58
	1.26（限值≤25.00)
	2.10（限值≤50.00)
	满足

	房间RM02043
	
	3.66
	1.18（限值≤25.00)
	1.98（限值≤50.00)
	满足

	所有房间平均值
	3.98（限值≤25.00)
	6.64（限值≤50.00)
	满足
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图9 A-L02F颗粒物PM2.5浓度逐时达标图
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图10 A-L02F颗粒物PM10浓度逐时达标图
3、颗粒物污染物年均值结果汇总
表14 按建筑平均值判断（单位：μg/m³)
	楼层
	面积(m²)
	室内PM2.5年均浓度值
	室内PM10年均浓度值
	是否满足要求

	A-L01F
	2204.01
	3.19（限值≤25.00)
	5.34（限值≤50.00)
	满足

	A-L02F
	1596.51
	3.98（限值≤25.00)
	6.64（限值≤50.00)
	满足

	平均
	3800.52
	3.52（限值≤25.00)
	5.88（限值≤50.00)
	满足


4.2.2.2 颗粒物日均值
根据《环境空气质量标准》GB 3095，颗粒物日均浓度值指一个自然日24小时平均浓度的算术平均值。《室内空气质量标准》GB/T18883中限值要求，任一日均浓度值均应小于等于限值。为与年均浓度统一单位，下表中单位全部用μg/m³表示，1mg/m³=1000μg/m³。
1、A-L01F
表15 A-L01F所有空间室内颗粒污染物浓度达标统计表（单位：μg/m³)
	房间名称
	房间类型
	房间面积(m²)
	室内PM2.5日均浓度值
	室内PM10日均浓度值
	一星级PM10<90
	二/三星级PM10<80
	一星级PM2.5<45
	二/三星级PM2.5<40

	卫生间RM01001
	卫生间
	9.61
	16.19
	41.37
	满足
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM01002
	卫生间
	9.61
	16.19
	41.37
	满足
	满足
	满足
	满足

	办公室RM01003
	办公室
	47.30
	16.23
	41.48
	满足
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM01004
	楼梯间
	24.78
	8.42
	21.52
	满足
	满足
	满足
	满足

	调解室RM01005
	办公室
	66.91
	9.98
	25.50
	满足
	满足
	满足
	满足

	多功能室RM01006
	视屏工作室
	262.42
	5.02
	12.83
	满足
	满足
	满足
	满足

	餐厅RM01007
	餐厅
	140.66
	14.16
	36.17
	满足
	满足
	满足
	满足

	阳光房RM01008
	休闲空间
	25.92
	27.70
	70.78
	满足
	满足
	满足
	满足

	保健康复RM01009
	治疗室
	88.29
	20.22
	51.66
	满足
	满足
	满足
	满足

	茶室RM01010
	餐厅
	114.21
	7.64
	19.51
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01011
	卫生间
	6.46
	12.65
	32.31
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01012
	卫生间
	6.46
	12.65
	32.31
	满足
	满足
	满足
	满足

	庭院RM01013
	其它
	36.00
	23.66
	60.45
	满足
	满足
	满足
	满足

	医疗办公RM01014
	办公室
	48.60
	12.11
	30.95
	满足
	满足
	满足
	满足

	庭院RM01015
	其它
	48.60
	18.54
	47.37
	满足
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM01016
	楼梯间
	18.00
	8.33
	21.29
	满足
	满足
	满足
	满足

	医疗诊室RM01017
	诊室
	48.60
	16.22
	41.44
	满足
	满足
	满足
	满足

	药房RM01018
	药房
	48.60
	9.62
	24.58
	满足
	满足
	满足
	满足

	自助银行RM01019
	其它
	48.60
	15.48
	39.56
	满足
	满足
	满足
	满足

	走廊RM01020
	商 店
	774.83
	16.03
	40.97
	满足
	满足
	满足
	满足

	采光井RM01021
	其它
	10.38
	16.62
	42.46
	满足
	满足
	满足
	满足

	超市RM01022
	商 店
	97.20
	18.05
	46.12
	满足
	满足
	满足
	满足

	厨房RM01023
	厨房
	95.74
	21.70
	55.46
	满足
	满足
	满足
	满足

	采光井RM01024
	其它
	17.01
	17.02
	43.50
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01025
	
	4.84
	5.58
	14.25
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01026
	
	4.58
	5.58
	14.25
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01027
	
	3.66
	5.26
	13.43
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01028
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01029
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01030
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01031
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01032
	
	1.35
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01033
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01034
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01035
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01036
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01037
	
	1.35
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01038
	
	10.71
	9.63
	24.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01039
	
	19.72
	13.47
	34.42
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01040
	
	8.82
	9.23
	23.59
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01041
	
	17.01
	15.59
	39.84
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01042
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01043
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01044
	
	1.36
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01045
	
	4.00
	5.42
	13.84
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01046
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01047
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01048
	
	1.36
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM01049
	
	16.20
	22.36
	57.15
	满足
	满足
	满足
	满足
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图11 A-L01F颗粒物PM2.5日均浓度图
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图12 A-L01F颗粒物PM10日均浓度图
2、A-L02F
表16 A-L02F所有空间室内颗粒污染物浓度达标统计表（单位：μg/m³)
	房间名称
	房间类型
	房间面积(m²)
	室内PM2.5日均浓度值
	室内PM10日均浓度值
	一星级PM10<90
	二/三星级PM10<80
	一星级PM2.5<45
	二/三星级PM2.5<40

	卫生间RM02001
	卫生间
	9.61
	16.19
	41.37
	满足
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM02002
	卫生间
	9.61
	16.19
	41.37
	满足
	满足
	满足
	满足

	办公室RM02003
	办公室
	47.30
	16.23
	41.48
	满足
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM02004
	楼梯间
	24.78
	8.42
	21.52
	满足
	满足
	满足
	满足

	办公室RM02005
	办公室
	66.91
	9.98
	25.50
	满足
	满足
	满足
	满足

	书架RM02006
	阅览室
	126.39
	12.10
	30.93
	满足
	满足
	满足
	满足

	通高RM02007
	其它
	131.56
	22.03
	56.31
	满足
	满足
	满足
	满足

	健身房RM02008
	健身活动室
	228.42
	5.35
	13.68
	满足
	满足
	满足
	满足

	咖啡厅RM02009
	餐厅
	101.79
	20.88
	53.36
	满足
	满足
	满足
	满足

	麻将室RM02010
	休闲空间
	48.60
	12.11
	30.95
	满足
	满足
	满足
	满足

	艺术活动室RM02011
	休闲空间
	73.80
	11.76
	30.05
	满足
	满足
	满足
	满足

	画室RM02012
	休闲空间
	48.60
	11.96
	30.57
	满足
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM02013
	卫生间
	6.46
	14.15
	36.17
	满足
	满足
	满足
	满足

	卫生间RM02014
	卫生间
	6.46
	12.65
	32.31
	满足
	满足
	满足
	满足

	庭院RM02015
	其它
	48.59
	16.76
	42.83
	满足
	满足
	满足
	满足

	楼梯间RM02016
	楼梯间
	17.99
	8.33
	21.29
	满足
	满足
	满足
	满足

	储藏室RM02017
	其它
	48.61
	12.04
	30.76
	满足
	满足
	满足
	满足

	棋牌室RM02018
	休闲空间
	48.60
	16.22
	41.44
	满足
	满足
	满足
	满足

	走廊RM02019
	辅助房间
	378.81
	32.66
	83.45
	满足
	不满足
	满足
	满足

	乒乓球室RM02020
	休闲空间
	48.60
	16.22
	41.44
	满足
	满足
	满足
	满足

	采光井RM02021
	其它
	10.53
	15.41
	39.39
	满足
	满足
	满足
	满足

	采光井RM02022
	其它
	17.01
	18.25
	46.64
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02023
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02024
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02025
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02026
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02027
	
	1.35
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02028
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02029
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02030
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02031
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02032
	
	1.35
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02033
	
	10.71
	9.63
	24.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02034
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02035
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02036
	
	1.36
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02037
	
	4.00
	5.42
	13.84
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02038
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02039
	
	1.19
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02040
	
	1.36
	4.94
	12.62
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02041
	
	4.84
	5.58
	14.25
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02042
	
	4.58
	5.58
	14.25
	满足
	满足
	满足
	满足

	房间RM02043
	
	3.66
	5.26
	13.43
	满足
	满足
	满足
	满足
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图13 A-L02F颗粒物PM2.5日均浓度图
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图14 A-L02F颗粒物PM10日均浓度图
3、颗粒物污染物日均值结果汇总
表17 按建筑平均值判断（单位：μg/m³)
	楼层
	面积(m²)
	室内PM2.5日均浓度值
	室内PM10日均浓度值
	一星级PM10<90
	二/三星级PM10<80
	一星级PM2.5<45
	二/三星级PM2.5<40

	全楼
	3800.52
	15.65
	40.00
	满足
	满足
	满足
	满足


五、结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022的有关规定。本项目绿色建筑室内空气质量满足控制项要求，评分项共计得分17分。详细评分情况如下表所示。
表18 结论统计表
	条文
	标准要求
	本项目实际情况
	是否满足
	得分

	3.2.8
	室内主要空气污染物浓度降低比例一星级绿色建筑达到10%、二、三星级绿色建筑达到20%。
	室内主要空气污染物浓度降低比例达到20%，满足绿色建筑等级二、三星级的要求。
	是
	满足技术要求

	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准的有关规定。
	本项目所有空间污染物平均浓度：
甲醛：0.000015mg/m³、苯：0.000012mg/m³、TVOC：0.000086mg/m³
	是
	满足控制项

	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度。
1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准 规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分。
2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50µg/m³，得6分。
	本项目所有空间污染物平均浓度低于限值的比例：
甲醛：99.98%、苯：99.96%、TVOC：99.99%
	是
	6分

	
	
	本项目所有空间颗粒物平均浓度：
PM2.5：3.52µg/m³、PM10：5.88µg/m³
	是
	6分

	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分，达到5类及以上，得8分。
	本项目选用满足要求的装饰装修材料达到：4类，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）中的要求。
	是
	5分

	总得分
	17分
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