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中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 778号

住房城乡建设部关于发布国家标准

《智能建筑设计标准》的公告

现批准《智能建筑设计标准》为国家标准 ,编号为 GB50314—

2015,自 2015年 11月 1日 起实施。其中,第 4.6.6、 4.7.6条为强

制性条文 ,必须严格执行。原《智能建筑设计标准》GB/T50314—

2006同 时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织申国计划出版社出版

发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2015年 3月 8日



曰

根据住房城乡建设部 《关于印发〈2011年工程建设国家标准

制订、修订计划的通知〉》(建标〔2011〕 17号 )的要求 ,由 上海现代
建筑设计 (集 团)有限公司会同有关单位编制完成。

在编制过程中 ,编制组经广泛调查研究 ,认真总结实践经验 ,

参考有关国际标准和国外先进标准 ,并在广泛征求意见的基础上 ,

对《智能建筑设计标准》GB/T50314—⒛06进行了修订。
本标准共分 18章 ,主要技术内容是 :总则、术语、工程架构、设

计要素、住宅建筑、办公建筑、旅馆建筑、文化建筑、博物馆建筑、观

演建筑、会展建筑、教育建筑、金融建筑、交通建筑、医疗建筑、体育

建筑、商店建筑、通用工业建筑。

本标准修订的主要技术内容是 :

(D根据智能建筑工程设计的需要 ,增加了第 3章工程架构 ;
(2)对智能建筑的分类作了相应调整 ;

(3)对其他各章内容进行了适时的技术提升、补充完善和必要

的修改。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文 ,必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释 ,由上海现代建筑设计 (集团)有限公司负责具体技术内容解释 ,

执行过程中如有意见和建议 ,请寄送上海现代建筑设计 (集 团)有

限公司 (地址 :上海市石门二路 258号 ,邮政编码 :⒛0041)。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人 :

主 编 单 位 :上海现代建筑设计(集团)有限公司

参 编 单 位 :华东建筑设计研究院有限公司

上海建筑设计研究院有限公司
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北京市建筑设计研究院

中国电子工程设计院

中国建筑设计研究院

中国建筑标准设计研究院

中国建筑东北设计研究院

新疆建筑设计研究院

中国移动通信集团设计院有限公司
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1 '总   贝刂

1.0.1 为规范智能建筑工程设计 ,提高智能建筑工程设计质量 ,

制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的住宅、办公、旅馆、文化、

博物馆、观演、会展、教育、金融、交通、医疗、体育、商店等民用建筑

及通用工业建筑的智能化系统工程设计 ,以 及多功能组合的综合

体建筑智能化系统工程设计。

1.0.3 智能建筑工程设计应以建设绿色建筑为目标 ,做到功能实

用、技术适时、安全高效、运营规范和经济合理。

1.0.4 智能建筑工程设计应增强建筑物的科技功能和提升智能

化系统的技术功效 ,具有适用性、开放性、可维护性和可扩展性。

1.0.5 智能建筑工程设计除应符合本标准外 ,尚应符合国家现行

有关标准的规定。

· 1·



2术 语

2.0.1 智能建筑  intelligent building

以建筑物为平台 ,基于对各类智能化信息的综合应用 ,集架

构、系统、应用、管理及优化组合为一体 ,具有感知、传输、记忆、推

理、判断和决策的综合智慧能力 ,形成以人、建筑、环境互为协调的

整合体 ,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的

建筑。

2.0.2  工程架构    engineering architecture

以建筑物的应用需求为依据 ,通过对智能化系统工程的设施、

业务及管理等应用功能作层次化结构规划 ,从而构成由若干智能

化设施组合而成的架构形式。

2.0.3 信息化应用系统  information applicauon system

以信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统为基础 ,

为满是建筑物的各类专业化业务、规范化运营及管理的需要 ,由 多

种类信息设施、操作程序和相关应用设备等组合而成的系统。

2.0.4 智能化集成系统  intelhgent integration sy哎 em

为实现建筑物的运营及管理目标 ,基于统一的信息平台 ,以 多

种类智能化信息集成方式 ,形成的具有信息汇聚、资源共享、协同

运行、优化管理等综合应用功能的系统。

2.0.5 信息设施系统  information faohty system

为满足建筑物的应用与管理对信息通信的需求 ,将各类具有

接收、交换、传输、处理、存储和显示等功能的信息系统整合 ,形成

建筑物公共通信服务综合基础条件的系统。

2.0.6 建筑设备管理系统  building management system

对建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理的
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系统。

2.0.7 公共安全系统   pub1ic security system

为维护公共安全 ,运用现代科学技术 ,具有以应对危害社会安

全的各类突发事件而构建的综合技术防范或安全保障体系综合功

能的系统。

2.0.8 应急响应系统  emergency re叩 onse system

为应对各类突发公共安全事件 ,提高应急响应速度和决策指

挥能力 ,有效预防、控制和消除突发公共安全事件的危害 ,具有应

急技术体系和响应处置功能的应急响应保障机制或履行协调指挥

职能的系统。

2.0.9 机房工程  enginee“ ng of electronic equⅡ ment plant

为提供机房内各智能化系统设备及装置的安置和运行条件 ,

以确保各智能化系统安全、可靠和高效地运行与便于维护的建筑

功能环境而实施的综合工程。



3工 程 架 构

3.1一 般 规 定

3.1.1 智能化系统工程架构的设计应包括设计等级、架构规划、

系统配置等。

3.1.2 智能化系统工程的设计等级应根据建筑的建设 目标、功能

类别、地域状况、运营及管理要求、投资规模等综合因素确立。

3.1.3 智能化系统工程的架构规划应根据建筑的功能需求、基础

条件和应用方式等作层次化结构的搭建设计 ,并构成由若干智能

化设施组合的架构形式。

3.1.4 智能化系统工程的系统配置应根据智能化系统工程的设

计等级和架构规划 ,选择配置相关的智能化系统。

3.2设 计 等 级

3.2.1 智能化系统工程设计等级的确立应符合下列规定 :

1 应实现建筑的建设 目标 ;
2 应适应工程建设的基础状况 ;
3 应符合建筑物运营及管理的信息化功能 ;
4 应为建筑智能化系统的运行维护提供服务条件和支撑

保障 ;

5 应保证工程建设投资的有效性和合理性。
3.2.2 智能化系统工程设计等级的划分应符合下列规定 :

l 应与建筑 自身的规模或设计等级相对应 ;
2 应以增强智能化综合技术功效作为设计标准等级提升

依据 ;

3 应采用适时和可行的智能化技术 ;
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4 宜为智能化系统技术扩展及满足应用功能提升创造条件。
3.2.3 智能化系统工程设计等级的系统配置应符合下列规定 :

1 应以智能化系统工程的设计等级为依据 ,选择配置相应的
智能化系统 ;

2 符合建筑基本功能的智能化系统配置应作为应配置项 目 ;
3 以应配置项 目为基础 ,为实现建筑增强功能的智能化系统

配置应作为宜配置项目 ;

4 以应配置项 目和宜配置项 目的组合为基础 ,为完善建筑保
障功能的智能化系统配置应作为可配置项目。

3.3架 构 规 划

3.3.1 智能化系统工程的架构规划应符合下列规定 :

1 应满足建筑物的信息化应用需求 ;
2 应支持各智能化系统的信息关联和功能汇聚 ;
3 应顺应智能化系统工程技术的可持续发展 ;
4 应适应智能化系统综合技术功效的不断完善 ;
5 综合体建筑的智能化系统工程应适应多功能类别组合建

筑物态的形式 ,并应满是综合体建筑整体实施业务运营及管理模

式的信息化应用需求。

3.3.2 智能化系统工程的设施架构搭建应符合下列规定 :
1 应建设建筑信息化应用的基础设施层 ;
2 应建立具有满足运营和管理应用等综合支撑功能的信息

服务设施层 ;

3 应形成展现信息应用和协同效应的信息化应用设施层。
3.3.3 智能化系统工程的架构规划分项应符合下列规定 :

1 架构规划分项应按工程架构整体的层次化结构形式 ,分别
以基础设施、信息服务设施及信息化应用设施展开 ;

2 基础设施应为公共环境设施和机房设施 ,其分项宜包括信
息通信基础设施、建筑设备管理设施、公共安全设施、机房环境设
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施和机房管理设施等 ;

3 信息服务设施应为应用信息服务设施的信息应用支撑设
施部分 ,其分项宜包括语音应用支撑设施、数据应用支撑设施、多

媒体应用支撑设施等 ;

4 信息化应用设施应为应用信息服务设施的应用设施部分 ,

其分项宜包括公共应用设施、管理应用设施、业务应用设施、智能

信息集成设施等。

3.4系 统 配 置

3.4.1 智能化系统工程的系统配置应符合下列规定 :

1 应以设计等级为依据 ;
2 应与架构规划相对应 ;
3 应保障智能化系统综合技术功效 ;
4 宜适应按专业化分项实施的方式 ;
5 应按建筑基本条件和功能需求配置基础设施层的智能化

系统 ;

6 应以基础设施层的智能化系统为支撑条件 ,按建筑功能类
别配置信息服务设施层和信息化应用设施层的智能化系统。

3.4.2 智能化系统工程的系统配置分项应符合下列规定 :

1 系统配置分项应分别以信息化应用系统、智能化集成系

统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程等

设计要素展开 ;

2 应与基础设施层相对应 ,且基础设施的智能化系统分项宜
包括信息接人系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、卫星

通信系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、火灾 自动报警

系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出人口控制系统、电子巡

查系统、访客对讲系统、停车库 (场 )管理系统、安全防范综合管理

(平台)系统、应急响应系统及相配套的智能化系统机房工程 ;

3 应与信息服务设施层相对应 ,且信息服务设施的智能化系
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统分项宜包括用户电话交换系统、无线对讲系统、信息网络系统、

有线电视系统、卫星电视接收系统、公共广播系统、会议系统、信息

导引及发布系统、时钟系统等 ;

4 应与信息化应用设施层相对应 ,且信息化应用设施的智能
化系统分项宜包括公共服务系统、智能卡系统、物业管理系统、信

息设施运行管理系统、信息安全管理系统、通用业务系统、专业业

务系统、智能化信息集成 (平台)系统、集成信息应用系统。

3.4.3 综合体建筑智能化工程的系统配置应符合下列规定 :

1 应以综合体建筑的业态形式、设计等级和架构规划为
依据 ;

2 应按综合体建筑整体功能需求配置基础设施的智能化
系统 ;

3 应以基础设施的智能化系统为支撑条件 ,配置满足不同功
能类别单体或局部建筑的信息服务设施和信息化应用设施的智能

化系统 ;

4 应以各单体或局部建筑的基础设施和信息服务设施整合
为条件 ,配置满足综合体建筑实施整体运营和全局性管理模式需

求的信息化应用设施的智能化系统。
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4设 计 要 素

4.1一 般 规 定

4.1.1 智能化系统工程的设计要素应按智能化系统工程的设计

等级、架构规划及系统配置等工程架构确定。

4.1.2 智能化系统工程的设计要素宜包括信息化应用系统、智能

化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机

房工程等。

4.1.3 智能化系统工程的设计要素应符合国家现行标准《火灾自

动报警系统设计规范》GB50116、 《安全防范工程技术规范》GB
50348和《民用建筑电气设计规范 l,JGJ16等 的有关规定。

4.2 信息化应用系统

4.2.1 信息化应用系统功能应符合下列规定 :

1 应满足建筑物运行和管理的信息化需要 ;
2 应提供建筑业务运营的支撑和倮障。
4.2.2 信息化应用系统宜包括公共服务、智能卡应用、物业管理、

信息设施运行管理、信息安全管理、通用业务和专业业务等信息化

应用系统。

4.2.3 公共服务系统应具有访客接待管理和公共服务信息发布

等功能 ,并宜具有将各类公共服务事务纳人规范运行程序的管理

功能。

4.2.4 智能卡应用系统应具有身份识别等功能 ,并宜具有消费、

计费、票务管理、资料借阅、物品寄存、会议签到等管理功能 ,且应

具有适应不同安全等级的应用模式。

4.2.5 物业管理系统应具有对建筑的物业经营、运行维护进行管
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理的功能。

4.2.6 信息设施运行管理系统应具有对建筑物信息设施的运行

状态、资源配置、技术性能等进行监测、分析、处理和维护的功能。

4.2.7 信息安全管理系统应符合国家现行有关信息安全等级保

护标准的规定。

4.2.8 通用业务系统应满足建筑基本业务运行的需求。
4.2.9 专业业务系统应以建筑通用业务系统为基础 ,满是专业业

务运行的需求。

4.3 智能化集成系统

4.3.1 智能化集成系统的功能应符合下列规定 :

1 应以实现绿色建筑为目标 ,应满足建筑的业务功能、物业
运营及管理模式的应用需求 ;

2 应采用智能化信息资源共享和协同运行的架构形式 ;
3 应具有实用、规范和高效的监管功能 ;
4 宜适应信息化综合应用功能的延伸及增强。
4.3.2 智能化集成系统构建应符合下列规定 :

1 系统应包括智能化信息集成 (平 台)系统与集成信息应用
系统 ;

2 智能化信息集成 (平台)系统宜包括操作系统、数据库、集
成系统平台应用程序、各纳人集成管理的智能化设施系统与集成

互为关联的各类信息通信接口等 ;

3 集成信息应用系统宜由通用业务基础功能模块和专业业
务运营功能模块等组成 ;

4 宜具有虚拟化、分布式应用、统一安全管理等整体平台的
支撑能力 ;

5 宜顺应物联网、云计算、大数据、智慧城市等信息交互多元
化和新应用的发展。

4.3.3 智能化集成系统通信互联应符合下列规定 :
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1 应具有标准化通信方式和信息交互的支持能力 ;
2应 符合国际通用的接 口、协议及 国家现行有关标准的

规定。

4.3.4 智能化集成系统配置应符合下列规定 :

1 应适应标准化信息集成平台的技术发展方向 ;
2 应形成对智能化相关信息采集、数据通信、分析处理等支

持能力 ;

3 宜满足对智能化实时信息及历史数据分析、可视化展现的
要求 ;

4 宜满足远程及移动应用的扩展需要 ;
5 应符合实施规范化的管理方式和专业化的业务运行程序 ;
6 应具有安全性、可用性、可维护性和可扩展性。

4.4 信息设施系统

4.4.1 信息设施系统功能应符合下列规定 :

1 应具有对建筑内外相关的语音、数据、图像和多媒体等形
式的信息予以接受、交换、传输、处理、存储、检索和显示等功能 ;

2 宜融合信息化所需的各类信息设施 ,并为建筑的使用者及
管理者提供信息化应用的基础条件。

4.4.2 信息设施系统宜包括信息接人系统、布线系统、移动通信

室内信号覆盖系统、卫星通信系统、用户电话交换系统、无线对讲

系统、信息网络系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系

统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统等信息设施系统。

4.4.3 信息接人系统应符合下列规定 :

1 应满足建筑物内各类用户对信息通信的需求 ,并应将各类
公共信息网和专用信息网引人建筑物内 ;

2 应支持建筑物内各类用户所需的信息通信业务 ;
3 宜建立以该建筑为基础的物理单元载体 ,并应具有对接智

慧城市的技术条仵 ;
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4 信息接人机房应统筹规划配置 ,并应具有多种类信息业务
经营者平等接人的条件 ;

5 系统设计应符合现行行业标准《有线接人网设备安装工程
设计规范》YD/T5139等 的有关规定。
4.4.4 布线系统应符合下列规定 :

1 应满足建筑物内语音、数据、图像和多媒体等信息传输的
需求 ;

2 应根据建筑物的业务性质、使用功能、管理维护、环境安全
条件和使用需求等 ,进行系统布局、设备配置和缆线设计 ;

3 应遵循集约化建设的原则 ,并应统一规划、兼顾差异、路由
便捷、维护方便 ;

4 应适应智能化系统的数字化技术发展和网络化融合趋向 ,
并应成为建筑内整合各智能化系统信息传递的通道 ;

5 应根据缆线敷设方式和安全保密的要求 ,选择满足相应安
全等级的信息缆线 ;

6 应根据缆线敷设方式和防火的要求 ,选择相应阻燃及耐火
等级的缆线 ;

7 应配置相应的信息安全管理保障技术措施 ;
8 应具有灵活性、适应性、可扩展性和可管理性 ;
9 系统设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规

范》GB50311的 有关规定。
4.4.5 移动通信室内信号覆盖系统应符合下列规定 :

1 应确保建筑物内部与外界的通信接续 ;
2 应适应移动通信业务的综合性发展 ;
3 对于室内需屏蔽移动通信信号的局部区域 ,应配置室内区

域屏蔽系统 ;

4 系统设计应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB szO2
的有关规定。

4.4.6 卫星通信系统应符合下列规定 :
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1 应按建筑的业务需求进行配置 ;
2 应满足语音、数据、图像及多媒体等信息的传输要求 ;
3 卫星通信系统天线、室外单元设备安装空间和天线基座基

础、室外馈线引人的管线及卫星通信机房等应设置在满足卫星通

信要求的位置。

4.4.7 用户电话交换系统应符合下列规定 :

1 应适应建筑物的业务性质、使用功能、安全条件 ,并应满足
建筑内语音、传真、数据等通信需求 ;

2 系统的容量、出人中继线数量及中继方式等应按使用需求
和话务量确定 ,并应留有富裕量 ;

3 应具有拓展电话交换系统与建筑内业务相关的其他增值
应用的功能 ;

4 系统设计应符合现行国家标准《用户电话交换系统工程设
计规范》GB/T50622的有关规定。
4.4.8 无线对讲系统应符合下列规定 :

1 应满足建筑内管理人员互相通信联络的需求 ;
2 应根据建筑的环境状况 ,设置天线位置、选择天线形式、确

定天线输出功率 ;

3 应利用基站信号 ,配置室内天馈线和系统无源器件 ;
4 信号覆盖应均匀分布 ;
5 应具有远程控制和集中管理功能 ,并应具有对系统语音和

数据的管理能力 ;

6 语音呼叫应支持个呼、组呼、全呼和紧急呼叫等功能 ;
7 宜具有支持文本信息收发、GPS定位、遥测、对讲机检查、

远程监听、呼叫提示、激活等功能 ;

8 应具有先进性、开放性、可扩展性和可管理性。
4.4.9 信息网络系统应符合下列规定 :

1 应根据建筑的运营模式、业务性质、应用功能、环境安全条

件及使用需求 ,进行系统组网的架构规划 ;
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2 应建立各类用户完整的公用和专用的信息通信链路 ,支撑
建筑内多种类智能化信息的端到端传输 ,并应成为建筑内各类信

息通信完全传递的通道 ;

3 应保证建筑内信息传输与交换的高速、稳定和安全 ;
4 应适应数字化技术发展和网络化传输趋向 ;对智能化系统

的信息传输 ,应按信息类别的功能性区分、信息承载的负载量分

析、应用架构形式优化等要求进行处理 ,并应满足建筑智能化信息

网络实现的统一性要求 ;

5 网络拓扑架构应满足建筑使用功能的构成状况、业务需求
及信息传输的要求 ;

6 应根据信息接人方式和网络子网划分等配置路由设备 ,并
应根据用户工作业务特性、运行信息流量、服务质量要求和网络拓

扑架构形式等 ,配置服务器、网络交换设备、信息通信链路、信息端

口及信息网络系统等 ;

7 应配置相应的信息安全保障设备和网络管理系统 ,建筑物
内信息网络系统与建筑物外部的相关信息网互联时 ,应设置有效

抵御干扰和入侵的防火墙等安全措施 ;

8 宜采用专业化、模块化、结构化的系统架构形式 ;
9 应具有灵活性、可扩展性和可管理性。
4.4.10 有线电视及卫星电视接收系统应符合下列规定 :

1 应向收视用户提供多种类电视节目源 ;
2 应根据建筑使用功能的需要 ,配置卫星广播电视接收及传

输系统 ;

3 卫星广播电视系统接收天线、室外单元设备安装空间和天
线基座基础、室外馈线引入的管线等应设置在满足接收要求的

部位 ;

4 宜拓展其他相应增值应用功能 ;
5 系统设计应符合现行国家标准《有线电视系统工程技术规

范》GB50200的 有关规定。
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4.4。 Ⅱ 公共广播系统应符合下列规定 :
1 应包括业务广播、背景广播和紧急广播 ;
2 业务广播应根据工作业务及建筑物业管理的需要 ,按业务

区域设置音源信号 ,分区控制呼叫及设定播放程序。业务广播宜

播发的信息包括通知、新闻、信息、语音文件、寻呼、报时等 ;

3 背景广播应向建筑内各功能区播送渲染环境气氛的音源
信号。背景广播宜播发的信息包括背景音乐和背景音响等 ;

4 紧急广播应满足应急管理的要求 ,紧急广播应播发的信息
为依据相应安全区域划分规定的专用应急广播信令。紧急广播应

优先于业务广播、背景广播 ;

5 应适应数字化处理技术、网络化播控方式的应用发展 ;
6 宜配置标准时间校正功能 ;
7 声场效果应满足使用要求及声学指标的要求 ;
8 宜拓展公共广播系统相应智能化应用功能 ;
9 系统设计应符合现行国家标准《公共广播系统工程技术规

范》GB50526的 有关规定。
4.4.12 会议系统应符合下列规定 :

1 应按使用和管理等需求对会议场所进行分类 ,并分别按会
议 (报告 )厅 、多功能会议室和普通会议室等类别组合配置相应的

功能。会议系统的功能宜包括音频扩声、图像信息显示、多媒体信

号处理、会议讨论、会议信息录播、会议设施集中控制、会议信息发

布等 ;

2 会议 (报告 )厅宜根据使用功能 ,配置舞台机械及场景控制
及其他相关配套功能等 ;

3 具有远程视频信息交互功能需求的会议场所 ,应配置视频
会议系统终端 (含内置多点控制单元 );

4 当系统具有集中控制播放信息和集成运行交互功能要求
时 ,宜采取会议设备集约化控制方式 ,对设备运行状况进行信息化

交互式管理 ;
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5 应适应多媒体技术的发展 ,并应采用能满足视频图像清晰

度要求的投射及显示技术和满足音频声场效果要求的传声及播放

技术 ;

6 宜采用网络化互联、多媒体场效互动及设备综合控制等信
息集成化管理工作模式 ,并宜采用数字化系统技术和设备 ;

7 宜拓展会议系统相应智能化应用功能 ;
8 系统设计应符合现行国家标准《电子会议系统工程设计规

范》GB50799、《厅堂扩声系统设计规范》GB50371、 《视频显示系

统工程技术规范》GB50464和《会议电视会场系统工程设计规范》

GB50635的 有关规定。

4.4.13 信息导引及发布系统应符合下列规定 :

1 应具有公共业务信息的接人、采集、分类和汇总的数据资
源库 ,并在建筑公共区域向公众提供信息告示、标识导引及信息查

询等多媒体信息发布功能 ;

2 宜由信息播控中心、传输网络、信息发布显示屏或信息标
识牌、信息导引设施或查询终端等组成 ,并应根据应用需要进行设

备的配置及组合 ;

3 应根据建筑物的管理需要 ,布置信息发布显示屏或信息导

引标识屏、信息查询终端等 ,并应根据公共区域空间环境条件 ,选

择信息显示屏和信息查询终端的技术规格、几何形态及安装方

式等 ;

4 播控中心宜设置专用的服务器和控制器 ,并宜配置信号采

集和制作设备及相配套的应用软件 ;应支持多通道显示、多画面显

示、多列表播放和支持多种格式的图像、视频、文件显示 ,并应支持

同时控制多台显示端设备。

4,4.14 时钟系统应符合下列功能 :

1 应按建筑使用功能需求配置时钟系统 ;
2 应具有高精度标准校时功能 ,并应具备与当地标准时钟同

步校准的功能 ;
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3 用于统一建筑公共环境时间的时钟系统 ,宜采用母钟、子
钟的组网方式 ,且系统母钟应具有多形式系统对时的接口选择 ;

4 应具有故障告警等管理功能。

4.5 建筑设备管理系统

4.5.1 建筑设备管理系统功能应符合下列规定 :

1 应具有建筑设备运行监控信息互为关联和共享的功能 ;
2 宜具有建筑设备能耗监测的功能 ;
3 应实现对节约资源、优化环境质量管理的功能 ;
4 宜与公共安全系统等其他关联构建建筑设备综合管理

模式。

4.5.2 建筑设备管理系统宜包括建筑设各监控系统、建筑能效监

管系统 ,以及需纳人管理的其他业务设施系统等。

4.5.3 建筑设备监控系统应符合下列规定 :

1 监控的设各范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给
水排水、供配电、照明、电梯等 ,并宜包括以自成控制体系方式纳人

管理的专项设备监控系统等 ;

2 采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照
度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息 ;

3 监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应 ,并应满是对实
时状况监控、管理方式及管理策略等进行优化的要求 ;

4 应适应相关的管理需求与公共安全系统信息关联 ;
5 宜具有向建筑内相关集成系统提供建筑设备运行、维护管

理状态等信息的条件。

4.5.4 建筑能效监管系统应符合下列规定 :

1 能耗监测的范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给
水排水、供配电、照明、电梯等建筑设备 ,且计量数据应准确 ,并应

符合国家现行有关标准的规定 ;

2 能耗计量的分项及类别宜包括电量、水量、燃气量、集中供
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热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息 ;

3 根据建筑物业管理的要求及基于对建筑设备运行能耗信
息化监管的需求 ,应能对建筑的用能环节进行相应适度调控及供

能配置适时调整 ;

4 应通过对纳人能效监管系统的分项计量及监测数据统计
分析和处理 ,提升建筑设备协调运行和优化建筑综合性能。

4.5.5 建筑设备管理系统对支撑绿色建筑功效应符合下列规定 :

1 基于建筑设备监控系统 ,对可再生能源实施有效利用和
管理 ;

2 以建筑能效监管系统为基础 ,确保在建筑全生命期内对建
筑设备运行具有辅助支撑的功能。

4.5.6 建筑设备管理系统应满足建筑物整体管理需求 ,系统宜纳

人智能化集成系统。

4.5.7 系统设计应符合国家现行标准《建筑设备监控系统工程技

术规范》JGJ/T334和 《绿色建筑评价标准》GB/T50378的 有关
规定。

4.6 公共安全系统

4.6.1 公共安全系统应符合下列规定 :
1 应有效地应对建筑内火灾、非法侵人、自然灾害、重大安全

事故等危害人们生命和财产安全的各种突发事件 ,并应建立应急

及长效的技术防范保障体系 ;

2 应以人为本、主动防范、应急响应、严实可靠。
4.6.2 公共安全系统宜包括火灾 自动报警系统、安全技术防范系

统和应急响应系统等。

4.6.3 火灾自动报警系统应符合下列规定 :
1 应安全适用、运行可靠、维护便利 ;
2 应具有与建筑设备管理系统互联的信息通信接口 ;
3 宜与安全技术防范系统实现互联 ;
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4 应作为应急响应系统的基础系统之一 ;
5 宜纳人智能化集成系统 ;
6 系统设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规

范》GB50116和 《建筑设计防火规范》GB50016的 有关规定。

4.6.4 安全技术防范系统应符合下列规定 :

1 应根据防护对象的防护等级、安全防范管理等要求 ,以建
筑物自身物理防护为基础 ,运用电子信息技术、信息网络技术和安

全防范技术等进行构建 ;

2 宜包括安全防范综合管理 (平台)和人侵报警、视频安防监
控、出人口控制、电子巡查、访客对讲、停车库 (场 )管理系统等 ;

3 应适应数字化、网络化、平台化的发展 ,建立结构化架构及
网络化体系 ;

4 应拓展和优化公共安全管理的应用功能 ;

5 应作为应急响应系统的基础系统之一 ;
6 宜纳人智能化集成系统 ;

7 系统设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》
GB50348、《人侵报警系统工程设计规范》GB50394、《视频安防监

控系统工程设计规范》GB50395和《出入 口控制系统工程设计规

范》GB50396的 有关规定。

4.6.5 应急响应系统应符合下列规定 :

1 应以火灾 自动报警系统、安全技术防范系统为基础。
2 应具有下列功能 :

D对各类危及公共安全的事件进行就地实时报警 ;
2)采取多种通信方式对 自然灾害、重大安全事故、公共卫生

事件和社会安全事件实现就地报警和异地报警 ;

3)管辖范围内的应急指挥调度 ;

4)紧 急疏散与逃生紧急呼叫和导引 ;

5)事 故现场应急处置等。

3 宜具有下列功能 :
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D接收上级应急指挥系统各类指令信息 ;
2)采集事故现场信息 ;

3)多媒体信息显示 ;

4)建立各类安全事件应急处理预案。

4 应配置下列设施 :
1)有线/无线通信、指挥和调度系统 ;

2)紧急报警系统 ;

3)火灾 自动报警系统与安全技术防范系统的联动设施 ;

4)火灾 自动报警系统与建筑设备管理系统的联动设施 ;

5)紧 急广播系统与信息发布与疏散导引系统的联动设施。

5 宜配置下列设施 :

D基于建筑信息模型(BIM)的 分析决策支持系统 ;
2)视频会议系统 ;

3)信息发布系统等。

6 应急响应中心宜配置总控室、决策会议室、操作室、维护室
和设备间等工作用房。

7 应纳人建筑物所在区域的应急管理体系。
4.6.6 总建筑面积大于 zO000mz的 公共建筑或建筑高度超过

100m的建筑所设置的应急响应系统 ,必须配置与上一级应急响

应系统信息互联的通信接口。

4.7机 房 工 程

4.7.1 智能化系统机房宜包括信息接人机房、有线电视前端机

房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、用户

电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心和智能

化设备间 (弱电间、电信间)等 ,并可根据工程具体情况独立配置或

组合配置。

4.7.2 机房工程的建筑设计应符合下列规定 :

1 信息接人机房宜设置在便于外部信息管线引人建筑物内
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的位置 ;

2 信息设施系统总配线机房宜设于建筑的中心区域位置 ,并
应与信息接人机房、智能化总控室、信息网络机房及用户电话交换

机房等同步设计和建设 ;

3 智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房等应按
智能化设施的机房设计等级及设备的工艺要求进行设计 ;

4 当火灾 自动报警系统、安全技术防范系统、建筑设备管理
系统、公共广播系统等的中央控制设备集中设在智能化总控室内

时 ,各系统应有独立工作区 ;

5 智能化设各间(弱 电间、电信间)宜独立设置 ,且在满足信
息传输要求情况下 ,设备间(弱 电间、电信间)宜设置于工作区域相

对中部的位置 ;对于以建筑物楼层为区域划分的智能化设备间 (弱

电间、电信间),上下位置宜垂直对齐 ;

6 机房面积应满足设备机柜 (架 )的布局要求 ,并应预留发展
空间 ;

7 信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、
用户电话交换系统机房等不应与变配电室及电梯机房贴邻布置 ;

8 机房不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所 的贴邻
位置 ;

9 设备机房不宜贴邻建筑物的外墙 ;
10 与机房无关的管线不应从机房内穿越 ;
11 机房各功能区的净空高度及地面承重力应满足设备的安

装要求和国家现行有关标准的规定 ;

12 机房应采取防水、降噪、隔音、抗震等措施。
4.7.3 机房工程的结构设计应符合下列规定 :

1 机房主体结构宜采用大空间及大跨度柱网结构体系 ;
2 机房主体结构应具有防火、避免温度变形和抗不均匀沉降

的性能 ,机房不应穿过变形缝和伸缩缝 ;

3 对于安置主机和存放数据存储设备的机房 ,主体结构抗震
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等级宜比该建筑物整体抗震等级提高一级 ;

4 对于改建或扩建的机房 ,应在对原建筑物进行结构检测和
抗震鉴定后进行抗震设计。

4.7.4 机房工程的通风和空气调节系统设计应符合下列规定 :
1 机房内的温度、湿度等应满足设备的使用要求 ;
2 应符合国家现行有关机房设计的等级标准 ;
3 当机房设置专用空气调节系统时 ,应设置具有可自动调节

方式的控制装置 ,并应预留室外机组的安装位置 ;

4 宜为纳人机房综合管理系统预留条件。
4.7.5 机房工程的供配电系统设计应符合下列规定 :

1 应满足机房设计等级及设备用电负荷等级的要求 ;
2 电源质量应符合国家现行有关标准的规定和所配置设备

的要求 ;

3 设备的电源输人端应设防雷击电磁脉冲(LEMP)的 保护
装置 ;

4 宜为纳人机房综合管理系统预留条件。
4.7.6 机房工程紧急广播系统备用电源的连续供电时间 ,必须与
消防疏散指示标志照明备用电源的连续供电时间一致。

4.7.7 机房工程的照明系统设计应符合下列规定 :

1 应满足各工作区照度标准值的要求 ;
2 照明灯具应采用无眩光荧光灯具及节能灯具 ;
3 宜具有自动调节方式的控制装置 ;

4 宜为纳人机房综合管理系统预留条件。
4.7,8 机房工程接地设计应符合下列规定 :

1 当机房采用建筑物共用接地装置时 ,接地电阻值应按接人
设各中要求的最小值确定 ;

2 当机房采用独立接地时 ,接地电阻值应符合国家现行有关
标准的规定和所配置设各的要求 ;

3 机房内应设专用局部等电位联结装置。
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4.7.9 机房工程的防静电设计应符合下列规定 :

1 机房的主机房和辅助工作区的地板或地面应设置具有静

电泄放的接地装置 ;

2 电子信息系统机房内所有设备的金属外壳、各类金属管
(槽 )和构件等应进行等电位联结并接地。

4.7.10 机房工程的安全系统设计应符合下列规定 :

1 应设置与机房安全管理相配套的火灾 自动报警和安全技

术防范设施 ;

2 应满足机房设计等级要求 ,并应符合国家现行有关标准的

规定 ;

3 宜为纳人机房综合管理系统预留条件。
4.7.11 信息网络机房、应急响应中心等机房宜根据建筑功能、机

房规模、设备状况及机房的建设要求等 ,配置机房综合管理系统 ,

并宜具备机房基础设施运行监控、环境设施综合管理、信息设施服

务管理等功能。机房综合管理系统应符合下列规定 :

1 应满足机房设计等级的要求 ,对机房内能源、安全、环境等

基础设施进行监控 ;

2 应满足机房运营及管理的要求 ,对机房内各类设施的能耗

及环境状态信息予以采集、分析等监管 ;

3 应满足建筑业务专业功能的需求 ,并应对机房信息设施系

统的运行进行监管等。

4.7.12 机房工程设计应符合现行国家标准《电子信息系统机房

设计规范》GB50174、《建筑电子信息系统防霄术规范》GB50343、

《电磁环境控制限值》GB8702的有关规定。
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5住 宅 建 筑

5,0.1 住宅建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应适应生态、环保、健康的绿色居住需求 ;

2 应营造以人为本 ,安全、便利的家居环境 ;
3 应满足住宅建筑物业的规范化运营管理要求。
5.0.2 住宅建筑智能化系统应按表 5。 0.2的规定配置 ,并应符合
现行行业标准《住宅建筑电气设计规范河GJ242的有关规定。

表 5。 0.2 住宅建筑智能化系统配置表

智能化系统
非超高层

住宅建筑

超高层

住宅建筑

信息化

应用系统

公共服务系统 0 0

智能卡应用系统 ⊙ 0

物业管理系统 ⊙ ●

智能化

集成系统

智能化信息集成(平 台)系统 0 ⊙

集成信息应用系统 0 0

信息设施

系统

信息接人系统 ● ●

布线系统 ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ●

无线对讲系统 0 0

信息网络系统 ● ●

有线电视系统 ● ●

公共广播系统 0 0

信息导引及发布系统 0 0



续 表 5。 0.2

智能化系统
非超高层

住宅建筑

超高层

住宅建筑

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 0

建筑能效监管系统 ○ O

公共安全

系统

火灾自动报簪系统

按国家现行有关标准进

行配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

访客对讲系统

停车库(场 )管理系统 0 0

机房

工程

信息接人机房 ● ●

有线电枧前端机房 ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ●

智能化总控室 ● ●

消防控制室 0 ●

安防监控中心 ● ●

智能化设备间(弱电间) ● ●

注:1 超高层住宅建筑 :建筑高度为 100m或 35层及以上的住宅建筑。

2 ●一应配置 ;⊙一宜配置;⊙一可配置。

5.0.3 住宅建筑信息化应用系统的配置应满是住宅建筑物业管

理的信息化应用需求。

5.0.4 住宅建筑智能化集成系统宜为住宅物业提供完善的服务

功能。

5.0.5 住宅建筑信息接人系统应采用光纤到户的方式 ,每套住户

应配置家居配线箱。

5.0.6 当住宅小区或超高层住宅建筑设有物业管理系统时 ,宜配
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置无线对讲系统。

5.0.7 超高层住宅建筑应设置消防应急广播 ,消防应急广播可与
公共广播系统合用 ,但应满足消防应急广播的要求。

5.0.8 当住宅建筑设有物业管理系统时,宜配置建筑设备管理

系统。

5.0.9 超高层住宅建筑的消防控制室可与物业管理室合用 ,但应
有独立的火灾自动报警系统工作区域。

5.0.10 当住宅建筑设有停车库 (场 )时 ,宜设置停车库 (场 )管理

系统。
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6办 公 建 筑

6.1一 扭 规 定

6.1.1 办公建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应满足办公业务信息化的应用需求 ;
2 应具有高效办公环境的基础保障 ;
3 应满足办公建筑物业规范化运营管理的需要。

6.2 通用办公建筑

6.2.1 通用办公建筑智能化系统应按表 6.2.1的规定配置。

表 6.2.1 通用办公建筑智能化系统配置表

智能化系统
普通

办公建筑

商务

办公建筑

信息化

应用系统

公共服务系统 ● ●

智能卡应用系统 ● ●

物业管理系统 ● ●

信息设施运行眢理系统 0 ●

信息安全管理系统 ⊙ ●

通用业务系统   |基本业务办公系统 按国家现行有关标准进

行配置专业业务系统   |专用办公系统

智能化

集成系统

智能化信息集成 (平台)系统 0 ●

窠成信息应用系统 0 ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ●

布线系统 ● ●

移动通信窒内信号覆盖系统 ● ●
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续表 6.2.1

智能化系统
普通

办公建筑

商务

办公建筑

信息设施

系统

用户电话交换系统 0 0

无线对讲系统 0 0

信息网络系统 ● ●

有线电视系统 ● ●

卫星电视接收系统 0 0

公共广播系统 ● ●

会议系统 ● ●

信息导引及发布系统 ● ●

时钟系统 ○ 0

建筑设备

瞥理系统

建筑设备监控系统 ● ●

建筑能效监管系统 ⊙ ⊙

公共安全

系统

火灾自动报苕系统

按国家现行有关标准进

行配置
安全技术

防范系统

人侵报苷系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

访客对讲系统

停车库〈场)管理系统 ⊙ ●

安全防范综合管理(平台)系统 0 ●

应急响应系统 0 0

机房

工程

信息接人机房 ● ●

有线电视前端机房 ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ●

智能化总控室 ● ●



续表 6.2.1

智能化系统
普通

办公建筑

商务

办公建筑

机房

工翟

信息网络机房 0 ●

用户电话交换机房 0 0

消防控制室 ● ●

安防监控中心 ● ●

应急响应中心 ○ 0

智能化设备间(弱电问〉 ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配蘑

机房综合管理系统 0 0

注 :●一应配置;⊙一宜配置;○一可配置。

6.2.2 信息化应用系统的配置应满足通用办公建筑办公业务运

行和物业管理的信息化应用需求。

6.2.3 信息接人系统宜将各类公共信息网引人至建筑物办公区

域或办公单元内 ,并应适应多家运营商接人的需求。

6.2.4 移动通信室内信号覆盖系统应做到公共区域无盲区。

6.2.5 用户电话交换系统应满足通用办公建筑内部语音通信的

需求。

6.2.6 信息网络系统 ,当用于建筑物业管理系统时 ,宜独立配置 ;

当用于出租或出售办公单元时 ,宜满足承租者或入驻用户的使用

需求。

6.2.7 有线电视系统应向建筑内用户提供本地区有线电视节目

源 ,可根据需要配置卫星电视接收系统。

6.2.8 会议系统应适应通用办公建筑的需要 ,宜适应会议室或会

议设备的租赁使用及管理 ,并宜按会议场所的功能需求组合配置

相关设备。

6.2.9 信息导引及发布系统应根据建筑物业管理的需要 ,在公共
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区域提供信息告示、标识导引及信息查询等服务。

6.2.10 建筑设备管理系统应满足通用办公建筑使用及管理的

需求。

6.3 行政办公建筑

6.3.1 行政办公建筑智能化系统应按表 6.3.1的规定配置。

表 6.3.1 行政办公建筑智能化系统配∏表

智能化系统

其他

职级职能

办公建筑

地市级

职能

办公建筑

省部级及

以上职能

办公建筑

信息化

应用系统

公共服务系统 0 ● ●

智能卡应用系统 ● ● ●

物业管理系统 0 ● ●

信息设施运行管理系统 0 ● ●

信息安全管理系统 ● ● ●

通用业务系统  |基本业务办公系统 按国家现行有关标准进行

配置专业业务系统  |行政工作业务系统

智能化

集成系统

智能化信息集成 (平 台)系统 ○ 0 ●

集成信息应用系统 ○ 0 ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ●

布线系统 ● ● ●

移动通信室内信号展盖系统 ● ● ●

用户电话交换系统 0 ● ●

无线对讲系统 0 ● ●

信息网络系统 ● ● ●

有线电视系统 ● ● ●

公共广播系统 ● ● ●

会议系统 ● ● ●

信息导引及发布系统 0 ● ●

· 29 ·



纹表 6.3.1

智能化系统

其他

职级职能

办公建筑

地市级

职能

办公建筑

省部级及

以上职能

办公建筑

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 ● ●

建筑能效监管系统 0 ● ●

公共安全

系统

火灾 自动报啻系统

按国家现行有关标准进行配置
安全技术

防范系统

人侵报替系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

访客对讲系统

停车库(场)管理系统 0 ● ●

安全防范综合管理 (平台)系统 0 ● ●

应急响应系统 o ● ●

机房

工程

信息接人机房 ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ●

智能化总控室 ● ● ●

信息网络机房 0 ● ●

用户电话交换机房 0 ● ●

消防控制室 ● ● ●

安防监控中心 ● ● ●

应急响应中心 0 ● ●

智能化设备间 (弱 电间 ) ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 ⊙ ● ●

注 :●一应配置 ;0一宜配置 ;○一可配置。
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6.3.2 信息化应用系统的配置应满足行政办公建筑办公业务运

行和物业管理的信息化应用需求。

6.3.3 信息接人系统应根据办公业务的需要 ,将公共信息网及行

政办公专用信息网引人行政办公建筑内。

6.3.4 行政办公建筑内应根据信息安全要求或其业务要求 ,建立

区域移动通信信号覆盖或移动通信信号屏蔽系统。

6.3.5 用户电话交换系统应满是行政办公建筑内部的电话通信

需求。

6.3.6 信息网络系统应满足行政办公业务信息传输安全、可靠、

保密的要求 ,并应根据办公业务和办公人员的岗位职能需要 ,配置

相应的信息端口。

6.3.7 有线电视系统应向会议、接待等功能区域提供本地区电视

节目源。

6.3.8 会议系统应根据所确定的功能配置相关设备 ,并应满足安

全保密要求。

6.3.9 建筑设备管理系统应满足行政办公建筑使用及管理的

需求。
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7旅 馆 建 筑

7.0.1 旅馆建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

I 应满足旅馆业务经营的需求 ;
2 应提升旅馆经营及服务的质量 ;
3 应满足旅馆建筑物业规范化运营管理的需要。
7.0.2 旅馆建筑智能化系统应按表 7。 0.2的规定配置。

表 7。 0.2 旅馆建筑智能化系统配罗表

智能化系统

其他

服务等级

旅馆

三星及四

星级服务

等级旅馆

五星级及

以上服务

等级旅馆

信息化

应用系统

公共服务系统 ⊙ ● ●

智能卡应用系统 ● ● ●

物业管理系统 0 ● ●

信息设施运行管理系统 0 0 ●

信息安全管理系统 0 ● ●

通用业务系统 |基本旅馆经营管理系统
按国家现行有关标准进行配置

专业业务系统 |星级酒店经营管理系统

智能化

集成系统

智能化信息集成 (平 台〉系统 0 ● ●

集成信息应用系统 0 ● ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ●

布线系统 ● ● ●

移动通信室内信号稷盖系统 ● ● ●

用户电话交换系统 ● ● ●

无线对讲系统 0 ● ●
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缤 表 7。 0,2

智能化系统

其他

服务等级

旅馆

三星及四

星级服务

等级旅馆

五星级及

以上服务

等级旅馆

信息设施

系统

信息网络系统 ● ● ●

有线电视系统 ● ● ●

卫星电视接收系统 0 0 ●

公共广播系统 ● ● ●

会议系统 ○ 0 ●

信息导引及发布系统 ⊙ ● ●

时钟系统 0 0 ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 ● ●

建筑能效监瞥系统 0 ● ●

客房集控系统 0 ● ●

公共安全

系统

火灾自动报辔系统

按国家现行有关标准进行配置

安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

停车库(场〉管理系统 0 ● ●

安全防范综合管理(平台)系统 ○ 0 ●

应急响应系统 0 0 ●

机房工程

信息接人机房 ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ●

智能化总控室 ● ● ●

信息网络机房 0 ● ●

用户电话交换机房 ● ● ●
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续 表 7。 0.2

智能化系统

其他

服务等级

旅馆

三星及四

星级服务

等级旅馆

五星级及

以上服务

等级旅馆

机房工程

消防控制室 ● ● ●

安防监控中心 ● ● ●

应急响应中心 ○ 0 ●

智能化设备间(弱 电间) ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 0 0 ●

注 :●一应配置 ,⊙一宜配置 ,0一可配置。

7.0.3 信息化应用系统的配置应满足旅馆建筑业务运行和物业
管理的信息化应用需求。

7.0.4 客房内应配置互联网的信息端口,并宜提供无线接人。公
共区域、会议室、餐饮和供宾客休闲的场所等应提供无线接入。

7.0.5 用户电话交换系统应具有旅馆管理的功能。
7.0.6 旅馆经营业务信息网络系统宜独立设置。
7.0.7 餐厅、咖啡茶座等公共区域宜配置具有独立音源和控制装
置的背景音响。

7.0.8 旅馆的会议中心、中小型会议室等场所宜根据不同使用需
要配置相应的会议系统。

7.0.9 旅馆的公共区域、各楼层电梯厅等场所宜配置信息发布显
示终端。旅馆的大厅、公共场所宜配置信息查询导引显示终端 ,并

应满足无障碍的要求。

7.0.10 客房集控系统应根据经营服务的等级进行配置。
7.0。 Ⅱ 客房内宜配置视频点播装置。
7.0.12 智能卡应用系统应与旅馆信息管理系统联网。旅馆建筑
内进人客房区的电梯宜配置电梯控制系统。
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8文 化 建 筑

8.1 一 般 规 定

8.1.1 文化建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应满足文献资料信息的采集、加工、利用和安全防护等

要求 ;

2 应具有为读者、公众提供文化学习和文化服务的能力 ;
3 应满是文化建筑物业规范化运营管理的需要。

8.2图 书 馆

8.2.1 图书馆智能化系统应按表 8.2.1的 规定配置。

表 8.2.1 图书馆智能化系统配工表

智能化系统
专门

图书馆

科研

图书馆

高等

学校

图书馆

公共

图书馆

信息化

应用系统

公共服务系统 0 ● ● ●

智能卡应用系统 ● ● ● ●

物业眢理系统 ⊙ 0 ● ●

信息设施运行管理系统 0 ● ● ●

信息安全管理系统 ● ● ● ●

通用业务系统 |基本业务办公系统
按相关管理等级要求配置

专业业务系统 |图 书馆数字化管理系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 0 0 ● ●

集成信息应用系统 0 0 ● ●
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续表 8.2。 I

智能化系统
专门

图书馆

科研

图书馆

高等

学校

图书馆

公共

图书馆

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ● ●

布线系统 ● ● ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ● ● ●

用户电话交换系统 0 ● ● ●

无线对讲系统 0 ⊙ ● ●

信息网络系统 ● ● ● ●

有线电视系统 ● ● ● ●

公共广播系统 ● ● ● ●

会议系统 0 0 ● ●

信息导引及发布系统 ● ● ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 0 ● ●

建筑能效监管系统 0 0 ● ●

公共安全

系统

火灾自动报警系统

按国家现行有关标准进行

配置安全技术

防范系统

人侵报营系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库 (场 )眢理系统 0 0 ● ●

安全防范综合管理 (平台)系统 ○ 0 ● ●

机房工程

信息接人机房 ● ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ● ●
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续表 8.2.1

智能化系统
专门

图书馆

科研

图书馆

高等

学校

图书馆

公共

图书镩

机房工程

智能化总控室 ● ● ● ●

信息网络机房 0 ● ● ●

用户电话交换机房 0 ● ● ●

消防控制室 ● ● ● ●

安防监控中心 ● ● ● ●

智能化设备间 (弱 电间 ) ● ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 0 ⊙ ● ●

注 :●一应配置 ;⊙一宜配置 ;0一可配置。

8.2.2 图书馆信息化应用系统的配置应满足图书馆业务运行和

物业管理的信息化应用需求。

8.2.3 信息网络系统应满足图书阅览和借阅的需求 ,业务工作
区、阅览室、公众服务区应设置信息端口,公共区域应配置公用电

话和无障碍专用的公用电话。图书馆应设置借阅信息查询终端和

无障碍信息查询终端。

8.2.4 会议系统应满足文化交流的需求 ,且具有国际交流活动需

求的会议室或报告厅宜配置同声传译系统。

8.2.5 建筑设备管理系统应满足图书储藏库的通风、除尘过滤、

温湿度等环境参数的监控要求。

8.2.6 安全技术防范系统应按图书馆的阅览、藏书、管理办公等

划分不同防护区域 ,并应确定不同技术防范等级。

8.3 档 案 馆

8.3.1 档案馆智能化系统应按表 8.3.1的 规定配置。
· 37 ·



表 8.3.1 档案馆智能化系统配∏表

葭D.0.2 裆案馆建筑智能化系统配置表智能化系统
乙级

档案馆

甲级

档案馆

特级

档案馆

信息化

应用系统

公共服务系统 ⊙ ● ●

智能卡应用系统 0 ● ●

物业眢理系统 ○ ⊙ ●

信息设施运行管理系统 ○ ⊙ ●

信息安全管理系统 ⊙ ⊙ ●

通用业务系统 | 基本业务办公系统

按相关管理等级要求配置专业业务系统 | 档案工作业务系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统

集成信息应用系统 ○ ⊙ ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ●

布线系统 ● ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ● ●

用户电话交换系统 0 ● ●

无线对讲系统 0 ● ●

信息网络系统 ● ● ●

有线电视系统 ● ● ●

公共广播系统 ● ● ●

会议系统 ○ 0 ●

信息导引及发布系统 0 0 ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 ⊙ ● ●

建筑能效监管系统 0 ● ●
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续表 8.3.1

表 D.0.2 档案馆建筑智能化系统配置表智能化系统
乙级

档案馆

甲级

档案馆

特级

档案馆

公共安全

系统

火灾自动报营系统

按国家现行有关标准进行

配置安全技术

防范系统

人侵报耆系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库(场 )管理系统 0 ● ●

安全防范综合管理(平台)系统 ○ 0 ●

机房工程

信息接人机房 ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ●

信忠设施系统总配线机房 ● ● ●

智能化总控窒 ● ● ●

信息网络机房 0 ● ●

用户电话交换机房 0 ● ●

消防控制室 ● ● ●

安防监控中心 ● ● ●

智能化设备间〈弱电间) ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配王

机房综合管理系统 ○ ⊙ ●

注 :●一应配置,0一宜配置 ;○一可配置。

8.3.2 信息化应用系统的配置应满足档案馆业务运行和物业管
理的信息化应用需求。

8.3.3 信息网络系统应满足档案馆管理的需求 ,并应满足安全、

保密等要求。
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8.3.4 建筑设备管理系统应满足档案资料防护的要求。

8.3.5 安全技术防范系统应根据档案馆的级别 ,采取相应的人

防、技防配套措施。

8.4文 化 馆

8.4.1 文化馆智能化系统应按表 8.4.1的 规定配置。

表 8.4.1 文化馆智能化系统配置表

智能化系统
小型

文化馆

中型

文化馆

大型

文化馆

信息化

应用系统

公共服务系统 ⊙ ● ●

智能卡应用系统 0 ● ●

物业管理系统 ○ ⊙ ●

信息设施运行管理系统 0 ⊙ ●

信息安全管理系统 0 0 ●

通用业务系统 |基本业务办公系统
按相关管理等级要求配置

专业业务系统 |文化馆信息化管理系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 0 ⊙ ●

集成信息应用系统 ○ 0 ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ●

布线系统 ● ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ● ●

用户电话交换系统 0 ● ●

无线对讲系统 0 ● ●

信息网络系统 ● ● ●

有线电视系统 ● ● ●

公共广播系统 ● ● ●

会议系统 ⊙ ● ●

信息导引及发布系统 0 ● ●
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续表 8.4.1

智能化系统
小型

文化馆

中型

文化镩

大型

文化镲

建筑设备

眢理系统

建筑设备监控系统 0 0 ●

建筑能效监管系统 ⊙ 0 ●

公共安全

系统

火灾自动报警系统

按国家现行有关标准进行

配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

枧频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库(场 )管理系统 0 0 ●

安全防范综合管理(平 台〉系统 0 0 ●

机房工程

信息接人机房 ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ●

智能化总控窒 ● ● ●

信息网络机房 0 ● ●

用户电话交换机房 0 ● ●

消防控制室 ● ● ●

安防监控中心 ● ● ●

智能化设备间(弱电间) ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 0 0 ●

注 :●一应配置;0一宜配置·○一可配置。

8.4.2 信息化应用系统的配置应满足文化馆业务运行和物业管

理的信息化应用需求。
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8.4.3 信息网络系统应适应文化馆内各活动功能区布局的需求 ,

且公共活动区域宜提供无线接人。

8.4.4 建筑设备管理系统宜适应文化馆功能区局部使用及区域
管理的需要 ,并宜按独立使用、配套管理、整体服务的运营方式

配置。

8.4.5 安全技术防范系统应采取合理的人防、技防配套措施 ,并

宜设置防暴安全检查系统。
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9 博物馆建筑

9.0.1 博物馆建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应适应对文献和文物的展示、查阅、陈列、学研等应用
需求 ;

2 应适应博览物品向公众展示信息化的发展 ;
3 应满足博物馆建筑物业规范化运营管理的需要。
9.0.2 博物馆智能化系统应按表 9。 0.2的规定配置。

表 9。 0.2 博物馆智能化系统配置表

智能化系统
小型

博物镩

中型

博物馆

大型

博物馆

信息化

应用系统

公共服务系统 0 ● ●

智能卡应用系统 0 ● ●

物业管理系统 0 ⊙ ●

信息设施运行管理系统 ○ ⊙ ●

信息安全管理系统 ○ ⊙ ●

通用业务系统 | 基本业务办公系统
按相关管理等级要求配置

专业业务系统 |博物馆业务信息化系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 ⊙ 0 ●

集成信息应用系统 0 ⊙ ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ●

布线系统 ● ● ●

移动通信室内信号夜盖系统 ● ● ●

用户电话交换系统 0 ● ●

无线对讲系统 0 ● ●
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续 表 9.0.2

智能化系统
小型

博物镩

中型

博物馆

大型

博物馏

信息设施

系统

信息网络系统 ● ● ●

有线电视系统 ● ● ●

公共广播系统 0 ● ●

会议系统 0 ● ●

信息导引及发布系统 0 ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 ⊙ ● ●

建筑能效监管系统 ⊙ ● ●

公共安全

系统

火灾自动报警系统

按国家现行有关标准进行

配置安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库 (场 )管理系统 0 ⊙ ●

安全防范综合管理 (平台)系统 0 0 ●

机房工程

信息接人机房 ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ●

智能化总控室 ● ● ●

信息网络机房 0 ● ●

用户电话交换机房 0 ● ●

消防控制窒 ● ● ●

安防监控中心 ● ● ●

智能化设备间 (弱 电间 ) ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 ○ 0 ●

注 :●一应配置 ;0一宜配置 ;0一可配置 。
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9.0.3 信息化应用系统的配置应满足博物馆建筑业务运行和物

业管理的信息化应用需求。

9.0.4 博物馆的公共服务系统宜配置触摸屏、多媒体播放屏、语

音导览、多媒体导览器等设备 ,并宜配置手持式多媒体导览器。

9.0.5 博物馆的主要出人口和需控制人流密度的场所宜设置客

流分析系统。

9.0.6 信息接人系统应满足博物馆管理人员远程及异地访问授

杈服务器的需要。

9.0.7 信息网络系统应满足博物馆内布展灵活、可扩展的需求。

各业务I作 区、陈列展览区、公众服务区应设置信息点 ,并宜满足

远程信息接人与发布的需要。

9.0.8 博物馆宜根据展品成列状况配置视频显示终端。

9.0。 9 当博物馆的会议系统具有国际交流功能时 ,应配置同声传
译系统。

9.0.10 陈列展览区、公共服务区等场所宜设置信息查询终端和

无障碍信息查询终端。

9.0.I1 建筑设备管理系统应满足文物保存区环境的监控要求。

9.0.12 安全技术防范系统应符合国家现行有关标准的规定。

9.0.1s 博物馆的观众主人口处宜设置安全检查系统。



10观 演 建 筑

10.1一 般 规 定

10.1.1 观演建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应适应观演业务信息化运行的需求 ;
2 应具备观演建筑业务设施基础保障的条件 ;
3 应满足观演建筑物业规范化运营管理的需要。

10.2 剧   场

10,2.1 剧场智能化 系统应按表 10.2.1的规定配置 。

表 10.2.1 剧场智能化系统配置表

智能化系统
小型

剧场

中型

剧场

大型

剧场

特大型

剧场

信息化

应用系统

公共服务系统 ⊙ ● ● ●

智能卡应用系统 ● ● ● ●

物业管理系统 0 0 ● ●

信息设施运行管理系统 0 0 ● ●

信息安全管理系统 0 0 ● ●

通用业务系统 基本业务办公系统

按国家现行有关标准进行

配置专业业务系统

舞台监督通信指挥系统

舞台监视系统

票务管理系统

自助寄存系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 ○ ⊙ ● ●

集成信息应用系统 ○ 0 ● ●
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续表 lO。 2.1

智能化系统
小型

剧场

中型

剧场

大型

剧场

特大型

剧场

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ● ●

布线系统 ● ● ● ●

移动通信室内信号歹盖系统 ● ● ● ●

用户电话交换系统 ○ 0 ● ●

无线对讲系统 ○ 0 ● ●

信息网络系统 ● ● ● ●

有线电视系统 0 0 ● ●

公共广播系统 ● ● ● ●

会议系统 0 ⊙ ● ●

信息导引及发布系统 ⊙ ● ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 ⊙ ● ●

建筑能效监管系统 ○ ⊙ ● ●

公共安全

系统

火灾自动报警系统

按国家现行有关标准进行

配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人 口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库(场)管理系统 ○ ⊙ ● ●

安全防范综合管理(平台)系统 ○ ⊙ ● ●

机房工程

信息接人机房 ● ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ● ●

智能化总控室 ● ● ● ●
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续表 10.2.1

智能化系统
小型

剧场

中型

剧场

大型

剧场

犄大型

剧场

机房工程

信息网络机房 0 ● ● ●

用户电话交换机房 ○ 0 ● ●

消防控制室 ● ● ● ●

安防监控中心 ● ● ● ●

智能化设备间(弱电间) 0 ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 0 0 ● ●

注 :●一应配置 ;0一宜配置 ;0一可配置。

1⒐ 2.2 信息化应用系统的配置应满足剧场业务运行和物业管理

的信息化应用需求。

10.2.3 剧场的出人口、贵宾出人口以及化妆室等宜设置 自助寄

存系统 ,且系统应具有友好的操作界面 ,并宜具有语音提示功能。

10.2.4 剧场的公共区域应设置移动通信室内信号覆盖系统 ;观

演厅宜设置移动通信信号屏蔽系统 ,并应具有根据实际需要进行

控制和管理的功能。

10.2.5 信息网络系统应满足剧场的信息传输要求和大型音视频

信号转播的需要 ,并应预留相应音视频信号与外部互联的接口。

10.2,6 有线电视系统应满足数字电视信号传输发展的需求 ,并

可将剧场的节目以及现场采访的实况信息传输至电视前端室或节

目制播机房。

10.2.7 候场室、化妆区等候场区域应设置信息显示系统 ,并应显

示剧场、演播室的演播实况 ,且应具有演出信息播放、排片、票务、

广告信息的发布等功能。

10.2.8 剧场宜预留音视频信号传输接口,并应满足现场音视频

传输的需求。
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10.2.9 建筑设各管理系统应满足剧 (影 )院的室内空气质量、温

湿度、新风量等环境参数的监控要求 ,并应满足公共区的照明、室

外环境照明、泛光照明、演播室、舞台、观众席、会议室等的管理

要求。

10.2.10 视频安防监控系统应在剧场内、放映室、候场区和售票

处等场所设置摄像机。

10.3 电 影 院

10.3.1 电影院智能化系统应按表 10.3.1的规定配置。

表 IO。 3.1 电形院智能化系统配置表

智能化系统
小型

电影院

中型

电影院

大型

电影院

特大型

电影院

信息化

应用系统

公共服务系统 ⊙ ● ● ●

智能卡应用系统 ● ● ● ●

物业管理系统 ⊙ ● ● ●

信息安全管理系统 ○ 0 ● ●

通用业务系统 基本业务办公系统

按国家现行有关标准进行

配置扌业业务系统
票务管理系统

自助寄存系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 O 0 ● ●

集成信息应用系统 ○ ⊙ ● ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ● ●

布线系统 ● ● ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ● ● ●

用户电话交换系统 0 0 ● ●

无线对讲系统 ○ ⊙ ● ●

信息网络系统 ● ● ● ●
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续表 10.3.1

智能化系统
小型

电影院

中型

电影院

大型

电影院

特大型

电影皖

信息设施

系统

有线电视系统 ● ● ● ●

公共广播系统 0 0 ● ●

信息导引及发布系统 ● ● ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 ○ 0 ● ●

建筑能效监管系统 0 ⊙ ● ●

公共安全

系统

火灾自动报营系统

按国家现行有关标准进行配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库 (场 )管理系统 ○ 0 ● ●

安全防范综合管理〈平台)系统 0 0 ● ●

机房 匚程

信息接人机房 ● ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ● ●

智能化总控室 ● ● ● ●

信息网络机房 0 ● ● ●

用户电话交换机房 0 ⊙ ● ●

消防拄制室 ● ● ● ●

安防监控中心 ● ● ● ●

智能化设备问(弱 电同) ● ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合眢理系统 0 0 ● ●

注 :●一应配置 ;⊙一宜配置 ;○一可配置。
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10.3.2 信息化应用系统的配置应满足电影院业务运行和物业管

理的信息化应用需求。

lO。 3,3 电影院的公共区域应设置移动通信室内信号覆盖系统。

观演厅宜设置移动通信信号屏蔽系统 ,并应具有根据实际需要进

行控制和管理的功能。

10.3.4 信息网络系统应满足电影院建筑对信息传输的应用

要求。

10.3.5 有线电视系统应满足数字电视信号传输发展的需求。

10.3.6 候场区域应设置信息导引及发布系统的显示终端 ,并应

具有电影院信息播放、排片、票务、广告信息等发布等功能。

10.3.7 建筑设各管理系统应满足电影院的室内空气质量、温湿

度、新风量等环境参数的监控要求 ,并应满足公共区的照明、室外

环境照明、泛光照明、放映室、观看厅等的管理要求。

10.3.8 视频安防监控系统应在电影院的观看厅和放映室、候场

区和售票处等场所设置摄像机。

10.4 广播电视业务建筑

10.4.1 广播电视业务建筑智能化系统应按表 10。 遮。1的规定

配置。

表 10.4.1 广播电视业务建筑智能化系统配置表

智能化系统

区、县级

广电业务

建筑

地、市级

广电业务

建筑

省部级及

以上广电

业务建筑

信息化

应用系统

公共服务系统 0 ● ●

智能卡应用系统 ● ● ●

物业管理系统 0 ● ●

信息设施运行管理系统 0 ⊙ ●

信息安全管理系统 0 ● ●
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续表 10.4.1

智能化系统

区、县级

广电业务

建筑

地、市级

广电业务

建筑

省部级及

以上广电

业务建筑

信息化

应用系统

通用业务系统 基本业务办公系统

按国家现行有关标准进行配置
专业业务系统

广播、电视业务信息化

系统

演播室内部通话系统

演播室内部监枧系统

演播室内部监听系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 0 ● ●

集成信息应用系统 0 ● ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ●

布线系统 ● ● ●

移动通信窒内信号覆盖系统 ● ● ●

用户电话交换系统 ⊙ ● ●

无线对讲系统 ● ● ●

信息网络系统 ● ● ●

有线电视系统 ● ● ●

卫星电视接收系统 ⊙ ● ●

公共广播系统 ⊙ ● ●

会汉系统 ● ● ●

信息导引及发布系统 0 ● ●

时钟系统 ⊙ ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 ● ●

建筑能效监管系统 0 ● ●



续表 IO。 4.1

智能化系统

区、县级

广电业务

建筑

地、市级

广电业务

建筑

省部级及

以上广电

业务建筑

公共安全

系统

火灾自动报警系统

按国家现行有关标准进行

配置安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人 口控制系统

电子巡查系统

访客对讲系统

停车库〈场)管理系统 0 ⊙ ●

安全防范综合管理 (平台)系统 ○ 0 ●

机房工翟

信息接人机房 ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ●

智能化总控室 ● ● ●

信息网络机房 ● ● ●

用户电话交换机房 0 ● ●

消防控制室 ● ● ●

安防监控中心 ● ● ●

应急响应中心 0 0 ●

智能化设备间(弱 电间 ) ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 ○ 0 ●

注 :●一应配置 ;⊙一宜配置 ;○一可配置。

10.4.2 信息化应用系统的配置应满足广播电视业务建筑的业务

运行和物业管理的信息化应用需求。

10.4.3 信息接人系统除应提供公用信息网接人的电缆、光缆外 ,
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还应预留接至电视发射信号传输的光缆 ,并宜预留接至国家新闻

出版广电总局等的传输光缆接口。

10.4.4 公共区域应设置移动通信室内信号覆盖系统。演播室、

直播室、录音室、配音室等业务用房宜设置移动通信信号屏蔽系

统 ,并应具有根据实际需要进行控制和管理的功能。

10.4.5 信息网络系统宜在演播室、演员和导演休息厅、侯播区、

大开间办公区域、贵宾室、大会议室、阅览室和休息区域等处提供

无线接人。

10.4.6 有线电视系统应满足数字电视信号传输发展的需求 ,系

统应能将建筑内演播室的节 目以及现场采访情况的实时信息传输

至电视前端控制室或节目制播机房。系统应提供多种电视信号节

目源。

10.4.7 信息导引及发布系统应具有公共信息发布、提示通知、形

象宣传、客流疏导、广告发布等业务信息发布和内部交通导航的

功能。

10.4.8 时钟系统宜以母钟为基准信号 ,在导控室、音控室、灯光

控制室、演播区、设备机房等处设置数字显示子钟 ,系统时钟显示

器可显示标准时间、正计时、倒计时 ,并可由人工设定。

10.4.9 视频安防监控系统应在演播室、开放式演播室、播出中心

机房、导控室、主控机房、传输机房、候播区和资料库等处设置摄

像机。

10.4.10 首层电梯出人口处宜设置速通门以及临时访客的发卡

设备 ,应与出人口控制系统智能卡兼容。在导控室、演播室、传输

机房、制作机房、新闻播出机房、主控机房、分控机房、通信中心机

房、数据中心机房和节 目库等处 ,宜设置与智能卡系统兼容的出人

口控制系统。

10.4.11 应设置独立的广播电视工艺缆线的竖井 ,按功能分别预

留垂直和水平的工艺线槽 ,制作和播控等技术用房内缆线宜采用

地板下布线方式。
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n1会 展 建 筑

11.0.1 会展建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应适应对展区和展物的布设及展示、会务及交流等的
需求 ;

2 应适应信息化综合服务功能的发展 ;
3 应满足会展建筑物业规范化运营管理的需要。

Ⅱ。0.2 会展建筑智能化系统应按表 11.0.2的规定配置 ,并应符

合现行行业标准《会展建筑电气设计规范河GJ333的有关规定。

表 11。 0.2 会展建筑智能化系统配置表

智能化系统

小型

会展

中心

中型

会展

中心

大型

会展

中心

特大型

会展

中心

信息化

应用

系统

公共服务系统 ⊙ ● ● ●

智能卡应用系统 ● ● ● ●

物业管殛系统 0 ● ● ●

信息设施运行管理系统 ⊙ ● ● ●

信息安全管理系统 ⊙ ● ● ●

通用业务系统 基本业务办公系统

按国家现行有关标准进行

配置专业业务系统

会展建筑业务运营

系统

售检票系统

自助寄存系统

智能化

集成系统

智能化信息集成(平台)系统 0 ● ● ●

集成信息应用系统 0 ● ● ●
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续表 II.0.2

智能化系统

小型

会展

中心

中型

会展

中心

大型

会展

中心

持大型

会展

中心

信息设施

系统

信息接人系统 ● ● ● ●

布线系统 ● ● ● ●

移动通信室内信号履盖系统 ● ● ● ●

用户电话交换系统 ⊙ ● ● ●

无线对井系统 ● ● ● ●

信息网络系统 ● ● ● ●

有线电视系统 ● ● ● ●

公共广播系统 ● ● ● ●

会议系统 0 ● ● ●

信息导引及发布系统 ● ● ● ●

时钟系统 ○ 0 ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 ⊙ ● ● ●

建筑能效监管系统 ⊙ ● ● ●

公共安全

系统

火灾自动报警系统

按国家现行有关标准进行

配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全检查系统

停车库(场〉管理系统 O 0 ● ●

安全防范综合管理(平台)系统 0 ● ● ●

应急响应系统 o 0 ● ●
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续表 H。 0.2

智能化系统

小型

会展

中心

中型

会展

中心

大型

会展

中心

特大型

会展

中心

机房工程

信息接人机房 ● ● ● ●

有线电视前端机房 ● ● ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ● ● ●

智能化总控室 ● ● ● ●

信息网络机房 ● ● ● ●

用户电话交换机房 0 ● ● ●

消防控制室 ● ● ● ●

安防监控中心 ● ● ● ●

应急响应中心 0 0 ● ●

智能化设备间〈弱电问 ) ● ● ● ●

机房安全系统 按国家现行有关标准进行配置

机房综合管理系统 ○ ⊙ ● ●

注 :●一应配置 ;0一宜配置;0一 可配置。

11.0.3 信息化应用系统的配置应满足会展建筑业务运行和物业

管理的信息化应用需求。

11.0.4 公共区域应配置公用电话和无障碍专用的公用电话。

Ⅱ。0.5 信息网络系统应适应灵活布展的需求 ,并宜根据展位分
布情况配置信息端口。公共区域宜提供无线接人。

11.0.6 宜根据展位分布情况配置有线电视终端。

11.0.7 展厅的公共广播系统应根据面积、空间高度、扬声器的布

局等 ,选择扬声器的类型及功率。

11.0.8 对于有多种语言讲解需求的会展建筑 ,宜设置电子语音

或多媒体信息导览系统。

Ⅱ。0.9 建筑设备管理系统应具有检测会展建筑的空气质量和调
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节新风量的功能。展厅宜设置智能照明控制系统 ,并应具有分区

域就地控制、中央集中控制等方式。

11.①。10 安全技术防范系统应根据会展中心建筑客流大、展位多

且展品开放式陈列的特点 ,采取人防与技术防范相配套的措施 ,并

宜设置防暴安检和检票等系统。

Ⅱ。0.11 火灾自动报警系统应适应展厅建筑面积大、空间高的结

构特点 ,采取合适的火灾探测技术。
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12教 育 建 筑

12.1一 般 规 定

12.1.1 教育建筑智能化系统工程应符合下列规定 :

1 应适应教育建筑教学业务的需求 ;
2 应适应教学和科研的信息化发展 ;
3 应满足教育建筑物业规范化运营管理的需求。

12.2高 等 学 校

12.2.1 高等学校智能化系统应按表 12.2.1的规定配置 ,并应符

合现行行业标准《教育建筑电气设计规范 l,JGJ310的 有关规定。

表 12.2。 I 庙等学校智能化系统配置表

智能化系统
高等专科

学校

综合性

大学

信息化

应用系统

公共服务系统 0 ●

校园智能卡应用系统 ● ●

校园物业管理系统 0 ●

信息设施运行管理系统 0 ●

信息安全管理系统 ● ●

通用业务系统 基本业务办公系统

按国家现行有关标准进

行配置专业业务系统

校务数字化管理系统

多媒体教学系统

教学评估音视频观察系统

多媒体制作与播放系统

语音教学系统

图书馆管理系统
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续表 12.2.1

智能化系统
高等专科

学校

综合性

大学

智能化

集成系统

智能化信息集成 (平台〉系统 ⊙ ●

集成信息应用系统 0 ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ●

布线系统 ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ●

用户电话交换系统 ● ●

无线对讲系统 ● ●

信息网络系统 ● ●

有线电视系统 ● ●

公共广播系统 ● ●

会议系统 ● ●

信息导引及发布系统 ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 ●

建筑能效监管系统 0 ●

公共安全

系统

火灾自动报替系统

按国家现行有关标准进

行配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

停车库 (场 )管理系统 0 ●

安全防范综合管理 (平台)系统 0 ●

机房工翟

信息接人机房 ● ●

有线电视前端机房 ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ●
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续表 12.2.1

智能化系统
高等专科

学校

综合性

大学

机房工程

智能化总控室 ● ●

信息网络机房 ● ●

用户电话交换机房 ● ●

消防控制室 ● ●

安防监控中心 ● ●

智能化设备间(弱电间) ● ●

机房安全系统
按国家现行有关标准进

行配置

机房综合管理系统 0 ●

注 :●一应配置 ;0—宜配置 ;0一可配置。

12.2.2 信息化应用系统的配置应满足高等学校教学业务运行和

物业管理的信息化应用需求。

,2.2.3 信息接入系统应将校园外部的公共信息网和教育信息专

网引人校园内。

12.2.4 信息网络系统应满足数字化多媒体教学、学校办公和管

理的需求。

12.2.5 公共广播系统应满足学校内各单体建筑室内和室外不同

播音内容的需要。

12.2.6 会议中心 (厅 )、大中会议室、重要接待室和报告厅等有关

场所应配置会议系统。

12.2.7 多功能教窒宜配置多媒体教学系统。

12.2.8 专业演播室或虚拟演播室内应配置电视摄录编辑及多媒

体制作与播放系统。

12.2.9 学校的校门口处、教学楼、行政管理楼、图书馆、会议中心
(厅 )、体育场 (馆 )、游泳馆、学校宾馆或招待所等应配置信息导引
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及发布系统。

12.3高 级 中 学

12.3.1 高级中学智能化系统应按表 12.3.1的规定配置 ,并应符

合现行行业标准《教育建筑电气设计规范 ,lJGJ310的 有关规定 。

表 12.3.1 商级中学智能化系统配置表

智能化系统 职业学校 普通高级中学

信息化

应用系统

公共服务系统 0 ⊙

校园智能卡应用系统 ● ●

校园物业管理系统 0 ●

信息设施运行管理系统 ○ 0

信息安全管理系统 0 ●

通用业务系统 基本业务办公系统

按国家现行有关标准进

行配置专业业务系统

校务数字化管理系统

多媒体教学系统

教学评估音视频观察系统

多媒体制作与播放系统

语音教学系统

图书馆管理系统

智能化

集成系统

智能化信息集成 (平台)系统 0 ●

集成信息应用系统 ⊙ ●

信息设施

系统

信息接人系统 ● ●

布线系统 ● ●

移动通信室内信号覆盖系统 ● ●

用户电话交换系统 0 ●

无线对讲系统 0 0

信息网络系统 ● ●
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纹表 19.3.1

智能化系统 职业学校 普通高级中芋

信息设施

系统

有线电视系统 ● ●

公共广播系统 ● ●

会议系统 ● ●

信息导引及发布系统 ● ●

建筑设备

管理系统

建筑设备监控系统 0 ●

建筑能效监管系统 0 ●

公共安全

系统

火灾自动报喾系统

按国家现行有关标准进

行配置
安全技术

防范系统

人侵报警系统

视频安防监控系统

出人口控制系统

电子巡查系统

安全防范综合管理(平台)系统 0 ●

机房王程

有线电视系统 ● ●

公共广播系统 ● ●

信息设施系统总配线机房 ● ●

智能化总控室 ● ●

信息网络机房 ● ●

用户电话交换机房 0 ●

消防控制室 ● ●

安防监控中心 ● ●

智能化设备间(弱 电间 ) ● ●

机房安全系统
按国家现行有关标准进

行配置

机房综合瞥理系统 0 ⊙

注 :●一应配置 ;⊙一宜配置 ;C冖可配置。




































































































































































































